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Resumo
Esta dissertac¸a˜o de mestrado propo˜e uma ana´lise experimental e o desenvolvimento de
um modelo aplicados a trocadores de calor que fazem parte de um sistema de refrigerac¸a˜o
por compressa˜o mecaˆnica de vapor miniaturizado.
E´ apresentada a avaliac¸a˜o experimental do desempenho te´rmico e hidra´ulico dos
trocadores de calor, assim como o desenvolvimento de novos trocadores de calor que
correspondam a`s aplicac¸o˜es que um sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado possa ter.
A bancada experimental permite a avaliac¸a˜o dos condensadores e dos evaporadores
nas condic¸o˜es t´ıpicas do sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado. Ela consiste num circuito
fechado de ar em conjunto com um circuito de fluido refrigerante e com um dispositivo
que simula a carga te´rmica fornecida ao evaporador. Foi utilizado isobutano (R-600a)
como fluido de trabalho no circuito do fluido refrigerante.
Dois tipos de condensadores foram testados na bancada experimental: condensadores
aletados com micro-canais e condensadores porosos com micro-canais. O primeiro consiste
em condensadores com aletas ventiladas de alumı´nio. Diferentes caracter´ısticas das aletas
foram variadas e suas influeˆncias no desempenho dos condensadores foram exploradas. O
segundo e´ composto por meios porosos, ao inve´s de aletas. Treˆs diferentes amostras de
cobre foram utilizadas. Um condensador com aletas simples foi testado e comparado aos
condensadores porosos.
Ale´m da bancada experimental, foi desenvolvido um modelo computacional que preveˆ
a transfereˆncia de calor entre um evaporador e entre tubos de calor usados na refrigerac¸a˜o
de micro-componentes eletroˆnicos. Em seguida, um proto´tipo foi fabricado e testado na
bancada experimental para uma posterior comparac¸a˜o com o modelo teo´rico.
Foi visto que o uso do alumı´nio provou ser uma soluc¸a˜o promissora na questa˜o
do peso dos condensadores miniaturizados. A diminuic¸a˜o do nu´mero de poros e o
aumento da porosidade resultaram em menores coeficientes de transfereˆncia de calor.
O condensador com menor nu´mero de poros e porosidade apresentou a maior queda de
pressa˜o. A comparac¸a˜o entre os testes do evaporador e o modelo teo´rico apresentou uma
boa concordaˆncia.
PALAVRAS CHAVES: Evaporador, Condensador, Sistema de Refrigerac¸a˜o
Miniaturizado, Transfereˆncia de Calor.
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Abstract
The present dissertation proposes an experimental analysis and the development of a
model applied to heat exchangers that are part of a miniature-scale vapour compression
refrigeration system.
The experimental thermal and hydraulic evaluation of the heat exchangers is presented,
as well as the development of heat exchangers which correspond to applications suitable
to miniature-scale refrigeration systems.
The experimental facility allows the evaluation of condensers and evaporators in typical
conditions encountered in miniature-scale refrigeration systems. It consists of a closed loop
air circuit operating with a refrigerant loop and with a device responsible for supplying the
heat load to evaporators. Isobutane (R-600a) was used as working fluid in the refrigerant
circuitry.
Two different condensers were tested in the experimental facility: microchannel
condensers manufactured with fins and microchannel condensers with porous media. The
former consists in condensers with aluminum louvered fins. Different fins characteristics
were varied and their influence on condensers performance was explored. The latter is
composed by porous media instead of fins. Three different cooper samples were used. A
condenser with plain fins was tested and compared with porous media condensers.
Besides the experimental facility, a model was created that predicts the heat transfer
between the evaporator and the heat pipes used in electronic cooling. Later, a prototype
was manufactured and tested in the experimental facility, for further comparison with the
theoretical model.
It was showed that the use of aluminum proved to be a promising solution for the weight
issue in miniaturized condensers. The decrease of the number of pores and the increase
of porosity resulted in lower heat transfer coefficients. The condenser with lower number
of pores and porosity presented the highest pressure drop. The comparison between the
evaporator tests and the theoretical model presented a good agreement.
KEY WORDS: Evaporators, Condensers, Miniature-Scale Refrigeration System,
Heat Transfer.
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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
1.1 Sistema de Refrigerac¸a˜o por Compressa˜o
Mecaˆnica de Vapor
A refrigerac¸a˜o e´ definida por Gosney (1982) como a cieˆncia do resfriamento de corpos
e fluidos, num determinado ambiente e tempo. Durante toda a antiguidade a refrigerac¸a˜o
foi explorada atrave´s da colheita de gelo natural oriundo de regio˜es frias, para serem
estocados e aproveitados em dias quentes. Essa pra´tica gerou um forte come´rcio entre
pa´ıses, abrindo caminho para rotas comerciais e fortes investimentos financeiros. Tal
me´todo perdurou ate´ meados do se´culo XX.
O uso de fluidos vola´teis na refrigerac¸a˜o surgiu primeiramente atrave´s do
desenvolvimento do experimento de Willian Cullen, que em 1755 obteve gelo a partir
da evaporac¸a˜o do fluido e´ter. Em 1834, Jacob Perkins descreveu e construiu de forma
ru´stica o primeiro equipamento de refrigerac¸a˜o, operando de forma c´ıclica e usando e´ter
como fluido refrigerante. O trabalho de Perkins despertou pouco interesse ate´ ser citado
no Journal of the Royal Society of Arts, cinqu¨enta anos depois.
O responsa´vel por tornar o sistema de refrigerac¸a˜o por compressa˜o mecaˆnica um
equipamento real foi o escoceˆs James Harrison, que em 1856 obteve as patentes do
equipamento. Em 1862, Daniel Siebe produziu o equipamento de Harrison e apresentou-o
em uma exibic¸a˜o internacional na cidade de Londres. Ao longo dos anos a refrigerac¸a˜o teve
grandes avanc¸os tecnolo´gicos, e atualmente possui ramos no meio industrial, dome´stico,
hospitalar, aerona´utico, entre outros.
Os principais meios usados hoje na produc¸a˜o de frio sa˜o: compressa˜o de vapor,
absorc¸a˜o de vapor, ciclo de ar, ejec¸a˜o de vapor e termoele´tricos. Entretanto, a grande
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maioria das instalac¸o˜es de sistema de refrigerac¸a˜o dome´stica ou industrial usa o princ´ıpio
da compressa˜o mecaˆnica de vapor. A capacidade de remoc¸a˜o de calor de um equipamento
de refrigerac¸a˜o e´ usualmente conhecida como capacidade de refrigerac¸a˜o.
Um sistema de refrigerac¸a˜o por compressa˜o mecaˆnica de vapor e´ constitu´ıdo de quatro
componentes ba´sicos: condensador, dispositivo de expansa˜o, evaporador e compressor.
O evaporador tem como func¸a˜o promover a troca de calor entre o ambiente a ser
refrigerado e o fluido refrigerante. O processo de transfereˆncia de calor no fluido
refrigerante ocorre a uma determinada temperatura, atrave´s do processo de evaporac¸a˜o.
A taxa de transfereˆncia de calor promovida pelo evaporador equivale, em grande parte
das aplicac¸o˜es, a` capacidade de refrigerac¸a˜o do sistema de refrigerac¸a˜o. Ao contra´rio
do evaporador, o condensador promove a condensac¸a˜o do fluido refrigerante atrave´s da
rejeic¸a˜o de calor do fluido refrigerante ao ambiente externo. O dispositivo de expansa˜o tem
como papel fundamental manter a diferenc¸a de pressa˜o entre o evaporador e o condensador.
Durante a passagem do fluido refrigerante pelo dispositivo de expansa˜o, efeitos viscosos
e de acelerac¸a˜o fazem com que parte do fluido vaporize. O estado de vapor que se forma
absorve calor do fluido em estado l´ıquido, reduzindo sua temperatura.
O compressor deve retirar vapor do evaporador e elevar a pressa˜o e temperatura do
mesmo antes de o entregar ao condensador. O compressor gera as presso˜es do fluido
refrigerante encontradas no evaporador e no condensador. A Fig. 1.1 descreve, atrave´s
de um desenho esquema´tico, o funcionamento de um ciclo de refrigerac¸a˜o por compressa˜o
mecaˆnica de vapor de simples esta´gio. O trabalho e as taxas de transfereˆncia de calor
esta˜o tambe´m definidos na figura.
Figura 1.1: Desenho esquema´tico de um ciclo de refrigerac¸a˜o por compressa˜o mecaˆnica
de vapor de simples esta´gio.
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1.2 Objetivos e contribuic¸o˜es
Diversos aparelhos eletroˆnicos, entre eles os computadores pessoais, possuem
componentes eletroˆnicos como processadores e circuitos integrados. Ao longo dos anos,
a crescente demanda por atividades com alta velocidade de processamento fez com que
a indu´stria da computac¸a˜o produzisse processadores com um nu´mero cada vez maior
de transistores. A Fig. 1.2 mostra como o nu´mero de transistores no interior dos
processadores de computador teˆm aumentado ao longo dos anos.
Como os transistores possuem a caracter´ıstica de gerar calor, o aumento do nu´mero
de transistores em processadores acarreta no aumento do calor dissipado. Portanto,
devido ao avanc¸o tecnolo´gico referente a` velocidade de processamento dos processadores,
questo˜es como aquecimento e, consequ¨entemente, dissipac¸a˜o de calor, tendem a ter
uma importaˆncia fundamental na manutenc¸a˜o da condic¸a˜o ideal de trabalho dos
componentes eletroˆnicos. Para garantir um bom funcionamento e uma alta vida u´til
destes componentes, o controle te´rmico passa a assumir um papel fundamental no projeto
destes aparelhos.
Figura 1.2: Gra´fico da quantidade de transistores presentes em processadores de
computador ao longo dos anos. Fonte: Wikipedia (2008).
A remoc¸a˜o do calor dos processadores, atualmente, se baseia em dispositivos passivos
como, por exemplo: estruturas de aletas usualmente chamadas de sumidores de calor e
tubos de calor. Um controle te´rmico ineficiente pode gerar uma grande limitac¸a˜o no
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desempenho dos componentes, ale´m de dificultar o aprimoramento dos equipamentos
eletroˆnicos. Neste tipo de tarefa, os sistemas passivos de transfereˆncia de calor na˜o
sa˜o suficientes para a remoc¸a˜o do calor dissipado pelos componentes eletroˆnicos, como
evidenciado nos estudos citados a seguir.
Ortega e Birle (2006) empregaram ferramentas nume´ricas e experimentais para a
compreensa˜o dos mecanismos de resfriamento dos componentes eletroˆnicos, por meio da
convecc¸a˜o natural e forc¸ada. Complementando, inu´meras formas de aletas foram aplicadas
experimentalmente, de forma a minimizar tanto a resisteˆncia te´rmica entre a corrente de
ar e o componente, como a poteˆncia de bombeamento do ar externo. Ao final do trabalho,
chega-se a conclusa˜o que novas opc¸o˜es de resfriamento devem ser exploradas, propondo
um novo desafio a` a´rea da refrigerac¸a˜o.
Da mesma maneira, Phelan et al. (2002) citam diversos me´todos de refrigerac¸a˜o
aplicados ao resfriamento de componentes eletroˆnicos, explorando seus potenciais de
utilizac¸a˜o. E´ comentado que, para este fim, a refrigerac¸a˜o termoele´trica e´ o u´nico me´todo
de refrigerac¸a˜o comercialmente dispon´ıvel em larga escala. No entanto, este me´todo possui
baixas capacidade de refrigerac¸a˜o e eficieˆncia.
Os trabalhos encontrados na literatura deixam clara a demanda por novos processos
de transfereˆncia de calor em dispositivos eletroˆnicos que possuem alta gerac¸a˜o de calor,
mostrando a necessidade de se avanc¸ar as pesquisas na a´rea de sistemas miniaturizados
de refrigerac¸a˜o.
De todas as poss´ıveis aplicac¸o˜es que envolvem um sistema de refrigerac¸a˜o
miniaturizado, a refrigerac¸a˜o de componentes eletroˆnicos presentes em computadores
pessoais porta´teis surge como uma das aplicac¸o˜es mais promissoras. Entretanto, algumas
caracter´ısticas intr´ınsecas de um sistema de refrigerac¸a˜o geram problemas pra´ticos.
Por exemplo, o uso de um sistema de refrigerac¸a˜o como soluc¸a˜o no resfriamento de
componentes eletroˆnicos acarreta um peso adicional para o computador porta´til, fazendo
com que o equipamento tenha sua mobilidade reduzida. Adicionalmente, o ru´ıdo gerado
pelo escoamento pulsante do fluido refrigerante ao longo do sistema, a baixa confiabilidade
do compressor devido a`s altas rotac¸o˜es e a formac¸a˜o de condensado nas tubulac¸o˜es e nos
trocadores de calor tambe´m sa˜o fatores de desvantagem no advento de um sistema de
refrigerac¸a˜o miniaturizado.
Ale´m do resfriamento de componentes eletroˆnicos, sistemas de refrigerac¸a˜o
miniaturizados podem ter outras aplicac¸o˜es, como por exemplo: na a´rea automobil´ıstica,
espacial, da eletroˆnica de poteˆncia, entre outros. Os sistemas de refrigerac¸a˜o
miniaturizados podem ainda ser aplicados na refrigerac¸a˜o dome´stica, promovendo a
refrigerac¸a˜o de diversos pequenos gabinetes ao inve´s de apenas um grande gabinete, como
e´ encontrado hoje nos refrigeradores.
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Buscando novos mercados, a empresa Embraco investiu, nos u´ltimos anos, no
desenvolvimento de um compressor para sistemas de refrigerac¸a˜o miniaturizados. Com o
avanc¸o do projeto, tornou-se necessa´rio o desenvolvimento e a avaliac¸a˜o do desempenho
dos trocadores de calor que fara˜o parte deste sistema de refrigerac¸a˜o. Portanto, o presente
trabalho se propo˜e a desenvolver trocadores de calor miniaturizados e gerar resultados
sobre o desempenho termo-hidra´ulico dos mesmos. Para atender esse fim, uma bancada
experimental foi constru´ıda e montada. O aparato experimental sera´ responsa´vel pela
avaliac¸a˜o do desempenho dos evaporadores e dos condensadores, de modo separado.
Neste trabalho de mestrado, dois tipos de condensadores e um evaporador foram
avaliados. No caso dos condensadores, foram utilizados treˆs te´cnicas que promovem
a intensificac¸a˜o da transfereˆncia de calor: aletas ventiladas, meios porosos meta´licos e
micro-canais. Estas e outras te´cnicas de intensificac¸a˜o da transfereˆncia de calor podem
ser vistas com detalhe em Webb (1994).
O primeiro tipo de condensador avaliado fez o uso de aletas ventiladas, enquanto
que o segundo tipo empregou meios porosos. Os dois tipos de condensadores possuem
micro-canais internos, por onde e´ realizado o escoamento do fluido refrigerante. Foram
feitos va´rios condensadores de cada tipo, com o objetivo de analisar a influeˆncia das
caracter´ısticas das aletas ventiladas e dos meios porosos no desempenho global dos
trocadores de calor.
O evaporador estudado consiste em um trocador de calor cuja aplicac¸a˜o e´ ser inserido
entre dois tubos de calor. Como ferramenta de projeto, foi implementado um modelo
teo´rico que busca prever o comportamento te´rmico do acoplamento entre o evaporador
do sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado e os tubos de calor. Em seguida, testes
experimentais foram realizados e comparados com o modelo desenvolvido. Neste caso,
o propo´sito do evaporador e´ aumentar a eficieˆncia dos tubos de calor, que sa˜o dispositivos
comumente usados no resfriamento dos microprocessadores.
E´ importante frisar que todos os trocadores tratados aqui sera˜o aplicados em sistemas
de refrigerac¸a˜o miniaturizados, e o fluido refrigerante utilizado, para todos os casos, foi o
fluido isobutano (R-600a).A seguir, esta˜o listados os principais objetivos do trabalho.
 Revisa˜o dos trabalhos realizados sobre os mecanismos de intensificac¸a˜o da
transfereˆncia de calor no contexto da presente aplicac¸a˜o;
 Construc¸a˜o de uma bancada experimental apta a avaliar o desempenho
termo-hidra´ulico dos trocadores de calor miniaturizados;
 Determinar experimentalmente a viabilidade do uso do material alumı´nio em
condensadores aletados com micro-canais;
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 Avaliar experimentalmente a influeˆncia dos paraˆmetros geome´tricos das aletas
ventiladas no desempenho dos condensadores aletados com micro-canais;
 Determinar experimentalmente a viabilidade do uso de meios porosos meta´licos em
condensadores porosos com micro-canais;
 Avaliar experimentalmente a influeˆncia dos paraˆmetros geome´tricos dos meios
porosos no desempenho dos condensadores porosos com micro-canais;
 Conceber um evaporador que deve ser aplicado na retirada de calor dos tubos de
calor presentes em computadores porta´teis;
 Criar um modelo que preveja o comportamento te´rmico do evaporador acoplado a
tubos de calor;
 Avaliar experimentalmente a influeˆncia de paraˆmetros te´rmicos no desempenho do
evaporador acoplado a tubos de calor.
1.3 Organizac¸a˜o do texto
Apo´s esta introduc¸a˜o, segue o cap´ıtulo 2, onde sera´ apresentada uma revisa˜o
bibliogra´fica apresentando os principais estudos desenvolvidos, ate´ o momento, sobre
sistemas de refrigerac¸a˜o miniaturizados. Em seguida, sera˜o descritos va´rios trabalhos
sobre dois me´todos de intensificac¸a˜o da transfereˆncia de calor utilizados: meios porosos e
micro-canais.
No terceiro cap´ıtulo sera´ descrito particularidades do funcionamento dos condensadores
aletados com micro-canais e dos condensadores com meios porosos. Nesse cap´ıtulo,
as caracter´ısticas das aletas e dos meios porosos que foram variadas sera˜o mostradas
detalhadamente. As equac¸o˜es que governam os paraˆmetros da ana´lise experimental
tambe´m sera˜o expostas.
Em seguida, no cap´ıtulo 4, sera´ mostrada a raza˜o do uso de um sistema de refrigerac¸a˜o
miniaturizado na retirada de calor dos tubos de calor. Apo´s a descric¸a˜o do acoplamento,
o modelo teo´rico dos tubos de calor e do evaporador sera˜o apresentados, juntamente com
o co´digo computacional elaborado. Os paraˆmetros da ana´lise experimental do evaporador
sera˜o expostos no final desse cap´ıtulo.
O quinto cap´ıtulo trata da descric¸a˜o da bancada experimental utilizada na ana´lise dos
trocadores de calor miniaturizados. Sera´ descrito o funcionamento das partes da bancada
experimental e dos instrumentos de medic¸a˜o e controle empregados. Na sequ¨eˆncia, o
sistema de aquisic¸a˜o de dados de todo o aparato experimental sera´ detalhado.
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No cap´ıtulo 5, os resultados referentes aos testes experimentais sera˜o apresentados e
discutidos, para todos os trocadores de calor estudados. Ainda, para o caso do evaporador,
sera´ apresentada a comparac¸a˜o feita entre o testes experimentais e o modelo teo´rico.
O se´timo cap´ıtulo descrevera´ todas as concluso˜es geradas neste estudo. Por fim, sera˜o
apresentadas diversas sugesto˜es para trabalhos futuros.
Cap´ıtulo 2
Revisa˜o Bibliogra´fica
Esta revisa˜o bibliogra´fica engloba os diversos trabalhos que envolvem sistemas de
refrigerac¸a˜o miniaturizados, assim como o estudo de dois mecanismos de melhoria na
transfereˆncia de calor que teˆm adquirido um crescente interesse de va´rios pesquisadores
nos u´ltimos anos: o uso de meios porosos meta´licos e de micro-canais.
2.1 Miniaturizac¸a˜o de Sistemas de Refrigerac¸a˜o
Recentemente, diversos trabalhos teˆm sido desenvolvidos na elaborac¸a˜o de sistemas
de refrigerac¸a˜o miniaturizados, principalmente para o resfriamento de dispositivos
eletroˆnicos. No entanto, uma aplicac¸a˜o adicional e´ descrita por Shannon et al. (1999).
Eles desenvolveram um sistema de refrigerac¸a˜o miniatura usualmente chamado de IMCC
(Integrated mesoscopic cooler circuit), com o intuito de refrigerar vestimentas que devem
ser utilizadas na a´rea militar, espacial, qu´ımica, entre outros. Este sistema de refrigerac¸a˜o
consiste num carta˜o flex´ıvel com 2, 5 mm de espessura, 100 mm2 de a´rea e 40 g de peso.
Um desenho esquema´tico de uma vestimenta com diversos IMCC’s e´ apresentado na Fig.
2.1.
Cada IMCC possui um compressor operando com refrigerante R-134a, um condensador
flex´ıvel com micro-canais, um dispositivo de expansa˜o, um circuito de controle com
sensores de temperatura, uma camada termicamente isolante de alta-performance e um
evaporador flex´ıvel com micro-canais. Este sistema possui uma capacidade de refrigerac¸a˜o
de 3 W , enquanto opera na temperatura de evaporac¸a˜o de 20 °C e de condensac¸a˜o de 50 °C.
Todo o trabalho realizado por Shannon et al. (1999) inclui o uso de ferramentas anal´ıticas
para o projeto do sistema de refrigerac¸a˜o e o estudo de novos me´todos de fabricac¸a˜o de
camadas de pol´ımeros, usados na confecc¸a˜o de cada IMCC.
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O mecanismo de compressa˜o se da´ atrave´s da atrac¸a˜o e repulsa˜o eletrosta´tica entre
um diafragma que realiza a compressa˜o do fluido refrigerante e as camadas condutoras de
tensa˜o ele´trica, onde o potencial de tensa˜o e´ aplicado. Neste estudo, as correlac¸o˜es usadas
para as grandes escalas de comprimento foram extrapoladas para que se pudesse prever
a queda de pressa˜o no condensador e no evaporador com micro-canais. A correlac¸a˜o de
Friedel (1979) foi utilizada para este fim. O IMCC foi previsto para ter um COP entre
4-6.
Devido aos poucos estudos realizados em sistemas te´rmicos que possuem mudanc¸a
de fase em micro-canais, os autores consideraram, para o ca´lculo do coeficiente de
transfereˆncia de calor, um escoamento laminar monofa´sico e completamente desenvolvido.
Estas considerac¸o˜es relativas a` transfereˆncia de calor garantem uma estimativa
conservativa do projeto dos trocadores de calor, ao buscar-se o pior cena´rio poss´ıvel.
Figura 2.1: Desenho esquema´tico de uma vestimenta com diversos IMCCs (Integrated
mesoscopic cooler circuits) anexados, descrito por Shannon et al. (1999).
Mongia et al. (2006) desenvolveram um trabalho pioneiro onde um sistema de
refrigerac¸a˜o aplicado ao resfriamento de componentes presentes em computadores
porta´teis (laptops) foi criado. O sistema de refrigerac¸a˜o por compressa˜o mecaˆnica
de vapor de pequena escala, operando com isobutano como fluido refrigerante, inclui
um compressor, dois evaporadores em se´rie com micro-canais, um condensador com
micro-canais, e um dispositivo de expansa˜o. Uma bancada experimental foi constru´ıda
para a determinac¸a˜o do desempenho e da confiabilidade do sistema, conforme apresentado
na Fig. 2.2.
Nesse trabalho foi utilizado um compressor alternativo miniaturizado concebido pela
empresa Embraco. Num caso de operac¸a˜o t´ıpica, o compressor disponibiliza na sua
entrada 12, 5 cm3/s de vaza˜o volume´trica e uma relac¸a˜o entre as presso˜es de descarga
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e succ¸a˜o de 2, 3. Os trocadores de calor possuem micro-canais em configurac¸a˜o paralela
que intensificam a troca de calor do fluido refrigerante com o dissipador de calor, no caso
dos evaporadores, e com o ar externo, no caso do condensador. Foi usado um tubo capilar
de diaˆmetro 0, 4 mm, e a queda de pressa˜o foi variada neste componente atrave´s do uso
de diferentes comprimentos do tubo.
Os evaporadores com micro-canais possuem a func¸a˜o de refrigerar dois dispositivos
que dissipam taxas de calor de ate´ 70 W , usualmente chamados de ve´ıculos de testes. Os
ve´ıculos de testes forneceram uma carga te´rmica total de 50 W . O segundo evaporador
possui o papel de garantir que haja super-aquecimento do fluido refrigerante na entrada
do compressor miniaturizado. O escoamento do ar ao longo do condensador e´ fornecido
por um pequeno tu´nel de vento, possibilitando um bom controle e boas medic¸o˜es da vaza˜o
volume´trica e da temperatura.
Na busca de um funcionamento do ciclo, em bancada, mais pro´ximo poss´ıvel do
funcionamento de um sistema real, as instrumentac¸o˜es foram limitadas a` sensores de
temperatura instalados externamente a`s tubulac¸o˜es e nos ve´ıculos de testes, e a` dois
transdutores de pressa˜o, instalados antes e depois do tubo capilar.
Uma alta eficieˆncia te´rmica do sistema foi obtida, com o COP > 2, 25 para
temperaturas de evaporac¸a˜o e condensac¸a˜o de 50 °C e 90 °C, respectivamente. Esta foi a
primeira vez que se tem conhecimento de um sistema de refrigerac¸a˜o condizente com as
limitac¸o˜es de um computador porta´til, e que tenha demonstrado tais n´ıveis de eficieˆncia.
Figura 2.2: Desenho esquema´tico da bancada experimental elaborada por Mongia et al.
(2006)
Nnanna (2006) realizou uma investigac¸a˜o experimental da resposta transiente de um
sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado quando mudanc¸as ra´pidas de carga te´rmica sa˜o
impostas sobre o evaporador. Para esse estudo, o sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado
foi projetado e constru´ıdo especialmente para aplicac¸o˜es onde se busca o resfriamento de
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componentes eletroˆnicos de computadores de u´ltima gerac¸a˜o que dissipam altos fluxos de
calor.
A bancada experimental elaborada por Nnanna (2006) consiste numa unidade
condensadora, ale´m de um evaporador, filtro, va´lvula de expansa˜o e um acumulador. O
dispositivo de expansa˜o utilizado foi uma va´lvula de expansa˜o termosta´tica de equalizac¸a˜o
interna, TXV. R-134a foi o fluido de trabalho escolhido.
Baseada nas medic¸o˜es de pressa˜o e temperatura do fluido refrigerante na entrada e
sa´ıda do evaporador, respectivamente, a va´lvula TXV regula a vaza˜o ma´ssica e o t´ıtulo
do fluido refrigerante para assegurar que o mesmo seja totalmente evaporado.
O evaporador constru´ıdo para este trabalho e´ composto por uma placa de alumı´nio
anexada a` uma tubulac¸a˜o de cobre com 4 passes de tubo. O tamanho da placa e o nu´mero
de passes de tubo foram selecionados conforme o aquecimento requerido pelo dissipador
de calor e a capacidade de refrigerac¸a˜o do sistema miniaturizado.
O dissipador de calor, feito de alumı´nio com dimenso˜es de 152, 4Ö88, 9Ö19, 1 mm,
possui internamente oito resisteˆncias ele´tricas cil´ındricas com 9, 5 mm de diaˆmetro.
Esse dissipador de calor permite a variac¸a˜o do aquecimento (tanto uniforme como
na˜o-uniforme), atrave´s do controle do nu´mero de resisteˆncias ele´tricas utilizadas.
Figura 2.3: Desenho esquema´tico da localizac¸a˜o dos termopares no dissipador de calor
proposto por Nnanna (2006).
Dezessete termopares de cobre-constantan (tipo T) foram usados para monitorar a
evoluc¸a˜o temporal e espacial da temperatura na placa de alumı´nio e para a verificac¸a˜o
da unidimensionalidade do fluxo de calor. Adicionalmente, outros 21 termopares foram
instalados para a medic¸a˜o de temperatura no dissipador de calor, como ilustrado na Fig.
2.3. Dois transdutores de pressa˜o foram utilizados na bancada experimental, um na
entrada e outro na sa´ıda do evaporador.
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Neste estudo concluiu-se que o sistema de refrigerac¸a˜o testado pode ser aplicado na
refrigerac¸a˜o de dispositivos eletroˆnicos. Tal sistema manteve a temperatura superficial
do dissipador de calor em um n´ıvel muito mais baixo do que os sistemas de resfriamento
convencionais.
Foi evidenciado nos experimentos flutuac¸o˜es nas medic¸o˜es de temperatura durante o
esta´gio inicial do processo de refrigerac¸a˜o. Isto se deve aos ajustes do escoamento do
fluido refrigerante realizados pela va´lvula de expansa˜o TXV para compensar a variac¸a˜o
da carga te´rmica disponibilizada pelo dissipador de calor. Na refrigerac¸a˜o de componentes
eletroˆnicos, esta oscilac¸a˜o na temperatura pode induzir uma queda de confiabilidade do
componente, podendo leva´-lo a uma falha estrutural.
Coggins et al. (2006) projetaram um sistema de refrigerac¸a˜o de duplo esta´gio em
cascata para a aplicac¸a˜o de microprocessadores de alto desempenho, conforme ilustrado
na Fig. 2.4. O sistema de refrigerac¸a˜o em questa˜o utiliza o fluido R-508b no esta´gio onde se
encontra o evaporador, e para o esta´gio que possui o condensador, o fluido R-404a. Ainda,
no esta´gio do fluido R-404a, o tubo capilar foi colocado em contato com a linha de succ¸a˜o,
na entrada do compressor, para a evaporac¸a˜o do l´ıquido remanescente na linha de succ¸a˜o e
sub-resfriamento do l´ıquido condensado. Os compressores e todos os outros componentes
foram selecionados de forma a minimizar o tamanho final do sistema de refrigerac¸a˜o.
Os compressores, o condensador, o evaporador, o trocador de calor intermedia´rio e os
componentes restantes cabem numa caixa que possui 320Ö320Ö540 mm.
Figura 2.4: Desenho esquema´tico da bancada experimental elaborada por Coggins et al.
(2006).
O evaporador, feito de cobre, possui internamente 13 micro-canais paralelos com o
diaˆmetro hidra´ulico de 600 µm. O dissipador de calor consiste num bloco de cobre
que possui duas resisteˆncias ele´tricas capazes de dissipar 100 W , alimentadas por um
transformador de tensa˜o alternada varia´vel.
A temperatura superficial do bloco e´ medida atrave´s de treˆs termopares localizados a
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1 mm da superf´ıcie. Treˆs termopares adicionais foram instalados ao longo do dissipador
de calor com a intenc¸a˜o de se obter o fluxo de calor atrave´s do gradiente de temperatura.
Uma pasta te´rmica e um grampo foram utilizados para o aux´ılio da reduc¸a˜o da resisteˆncia
te´rmica entre o evaporador e o dissipador de calor.
Durante os testes iniciais do sistema de refrigerac¸a˜o, para uma dissipac¸a˜o de 34 W
promovida pelas resisteˆncias ele´tricas, a temperatura superficial do dissipador de calor foi
mantida em um valor me´dio de −2, 8 °C, para uma temperatura de evaporac¸a˜o de −76, 6
°C. Os autores frisaram a necessidade de se utilizar compressores menores e mais potentes,
para a elaborac¸a˜o de um sistema pequeno, confia´vel, e com baixos n´ıveis de ru´ıdo.
Trutassanawin et al. (2006) tambe´m realizaram estudos experimentais e nume´ricos com
sistemas de refrigerac¸a˜o miniaturizados. A bancada experimental, apresentada na Fig.
2.5, consiste em um compressor rotativo dispon´ıvel comercialmente, um condensador com
micro-canais, uma va´lvula de agulha manual como dispositivo de expansa˜o, um evaporador
com micro-canais e uma fonte de calor que simula o processador de um computador
pessoal. R-134a foi o fluido refrigerante utilizado.
A fonte de calor consiste num cubo de cobre com 19 mm de lado, que possui
internamente duas resisteˆncias ele´tricas do tipo cartucho. As resisteˆncias ele´tricas sa˜o
controladas por um transformador varia´vel, podendo fornecer ate´ 400 W de poteˆncia.
O evaporador possui 41 micro-canais retangulares, cada um com dimenso˜es de 0, 8Ö2, 3
mm, enquanto que o condensador possui 20 micro-canais com sec¸a˜o transversal de
0, 62Ö0, 33 mm. Para a avaliac¸a˜o da troca de calor no condensador, um tu´nel de vento
foi constru´ıdo em torno do trocador de calor.
Medic¸o˜es de desempenho do sistema de refrigerac¸a˜o foram conduzidas nas seguintes
condic¸o˜es de operac¸a˜o: temperatura de evaporac¸a˜o de 10 a 20 °C, super-aquecimento do
fluido refrigerante na entrada do compressor de 3 a 8 °C, temperatura de condensac¸a˜o de
40 a 60 °C, sub-resfriamento do fluido refrigerante na sa´ıda do condensador de 3 a 10 °C.
A temperatura ambiente do ar foi controlada para os valores de 25 , 27 e 35 °C.
Termopares e transdutores de pressa˜o foram instalados na entrada e na sa´ıda do
compresssor, do condensador, da va´lvula de expansa˜o e do evaporador para que fosse
poss´ıvel a determinac¸a˜o dos estados termodinaˆmicos do fluido refrigerante.
O ca´lculo da vaza˜o volume´trica do ar no tu´nel de vento foi realizado atrave´s de um
tubo de pitot. Ainda no tu´nel de vento, diversos termopares foram instalados antes e
depois do condensador miniaturizado, e junto ao tubo de pitot.
Resultados experimentais mostraram que o COP do sistema ficou entre os valores de
2, 8 e 4, 7, para as relac¸o˜es de pressa˜o de 1, 9 ate´ 3, 2. A efetividade do condensador
permaneceu na faixa de 52 a 77 %, enquanto que a resisteˆncia te´rmica de 32, 61 e 41, 85
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°C/W foi alcanc¸ada no evaporador. A eficieˆncia total do sistema de refrigerac¸a˜o ficou
entre 33 % e 52 %.
Figura 2.5: Desenho esquema´tico da bancada experimental elaborada por Trutassanawin
et al. (2006).
Complementando o trabalho experimental realizado por Trutassanawin et al. (2006),
Trutassanawin e Groll (2004) desenvolveram diversas ana´lises nume´ricas de todo o sistema
de refrigerac¸a˜o proposto. O modelo global pode ser dividido em quatro parte distintas:
a parte do evaporador, do compressor, do condensador e do dispositivo de expansa˜o. No
modelo global, a queda de pressa˜o no condensador e no evaporador foram desprezadas,
assim como a perda de calor na tubulac¸a˜o que conecta os elementos do sistema de
refrigerac¸a˜o.
O modelo inicia com a ana´lise do compressor, utilizando treˆs dados de entrada: pressa˜o
de succ¸a˜o, pressa˜o de descarga e temperatura de super-aquecimento na entrada. Os dados
de sa´ıda do modelo do compressor sa˜o a vaza˜o ma´ssica do fluido refrigerante, o consumo
de poteˆncia, e a temperatura de descarga do compressor.
No condensador, o me´todo da condutaˆncia global foi empregado. A taxa total de calor
rejeitada pelo condensador foi considerada como a soma da capacidade de refrigerac¸a˜o com
o consumo do compressor, subtraindo a perdas de calor do compressor.
A pressa˜o de sa´ıda do condensador e uma estimativa inicial da temperatura de sa´ıda do
condensador correspondem aos dados de entrada do modelo do dispositivo de expansa˜o.
O processo de expansa˜o e´ considerado isenta´lpico e a pressa˜o de sa´ıda do dispositivo de
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expansa˜o e´ considerada igual a pressa˜o na entrada do compressor. O t´ıtulo do fluido e´ o
dado de sa´ıda do modelo do dispositivo de expansa˜o.
O modelo do evaporador separa este dispositivo em diversos pequenos segmentos,
onde o valor do t´ıtulo e a pressa˜o (constante), sa˜o conhecidos em cada segmento. O
estado termodinaˆmico na sa´ıda de cada segmento e´ calculado assumindo um fluxo de
calor constante em todos os segmentos. Uma ana´lise homogeˆnea do escoamento bifa´sico e´
realizada ate´ que o estado termodinaˆmico na sa´ıda de um segmento seja vapor saturado.
Em seguida, a ana´lise de escoamento monofa´sico e´ empregada. A ana´lise prossegue
atrave´s do evaporador ate´ que o comprimento total de todos os segmentos seja igual
ao comprimento do evaporador.
Os dados de sa´ıda do modelo do evaporador sa˜o os coeficientes de transfereˆncia de calor
locais e me´dio do fluido refrigerante, assim como a temperatura de sa´ıda do evaporador.
Na etapa seguinte, a temperatura de sa´ıda do condensador e´ determinada pelo modelo do
condensador e comparada com a temperatura de entrada do dispositivo de expansa˜o, que
foi anteriormente arbitrada. Se os valores na˜o forem iguais, enta˜o a temperatura na sa´ıda
do condensador deve ser atualizada e os ca´lculos de todos os modelos devem ser refeitos
ate´ que a convergeˆncia seja alcanc¸ada. Apo´s a convergeˆncia, o COP e todos as outras
condic¸o˜es do ciclo sa˜o calculadas.
Os estudos descritos anteriormente mostram o esta´gio tecnolo´gico em que os sistemas
de refrigerac¸a˜o miniaturizados se encontram. Pode-se perceber nos trabalhos que a
refrigerac¸a˜o de componentes eletroˆnicos que dissipam altos fluxos de calor tem obtido um
destaque especial no referente a` aplicac¸a˜o dos sistemas de refrigerac¸a˜o miniaturizados.
No entanto, os estudos apresentaram discrepantes condic¸o˜es de operac¸a˜o nas bancadas
experimentais, mostrando que ainda na˜o ha´ um consenso das melhores condic¸o˜es a serem
aplicadas no sistema de refrigerac¸a˜o, nem sobre a escolha do fluido refrigerante.
2.2 Meios Porosos Meta´licos
Haack et al. (2000) realizaram um estudo experimental que explora o potencial
que os meios porosos meta´licos possuem como dispositivos de transfereˆncia de calor
multi-funcionais, geometricamente flex´ıveis, altamente efetivos e capazes de operar a altas
temperaturas. Um meio poroso pode ser definido como uma estrutura que possui inu´meros
pequenos espac¸os vazios, chamados de poros. Quanto maior a porosidade, maior e´ o
volume do espac¸o vazio ocupado pela fase do fluido. Neste estudo e´ comentado que para
certas configurac¸o˜es, como espac¸os confinados e altas temperaturas, meios porosos sa˜o um
excelente meio de transfereˆncia de calor.
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Na bancada experimental, ar foi usado como fluido de trabalho, sendo forc¸ado a escoar
por um canal que possui internamente um meio poroso de cobre. A sec¸a˜o transversal de
dutos com meios porosos nos seus interiores e´ mostrada na Fig. 2.6. O escoamento do ar
e´ estabelecido por um ventilador. O fluxo de calor constante foi imposto por um elemento
de aquecimento que consiste de duas resisteˆncias ele´tricas.
Cinco termopares do tipo T foram inseridos no dissipador de calor, na direc¸a˜o do fluxo
de calor. Foram instalados ainda mais dois termopares, posicionados na entrada e na
sa´ıda da sec¸a˜o de testes. Tomadas de pressa˜o foram alocadas na direc¸a˜o do escoamento
para a medic¸a˜o da queda de pressa˜o que o meio poroso proporciona. A medic¸a˜o da
velocidade me´dia do ar foi realizada com um tubo de pitot. As permeabilidades dos meios
porosos foram obtidas atrave´s da reduc¸a˜o dos dados experimentais, via equac¸a˜o de Darcy
modificada.
Os experimentos com amostras de meios porosos meta´licos achatados e brazados em
uma placa de cobre mostraram uma crescente efetividade na remoc¸a˜o do calor em relac¸a˜o
ao decre´scimo do tamanho de poro, para as mesmas vazo˜es volume´tricas do ar. Ainda, foi
evidenciado que a alta queda de pressa˜o provocada pelo escoamento ao longo dos meios
porosos com pequenos tamanhos de poro tornam mais atrativo o uso de materiais com
maiores tamanhos de poro.
Figura 2.6: Exemplos de amostras de meios porosos meta´licos usadas no trabalho de
Haack et al. (2000).
Floyd et al. (2006) apresentaram uma investigac¸a˜o experimental de escoamentos em
meios porosos de cobre. Nesse trabalho foi dada uma atenc¸a˜o especial sobre a interface
meio poroso-so´lido. Os efeitos decorrentes do procedimento de brazagem no desempenho
do trocador de calor foram investigados e comparados com o desempenho de trocadores
de calor com micro-canais dispon´ıveis comercialmente.
Uma variedade de tamanhos de poro e porosidades foram testadas. As caracter´ısticas
termo-hidra´ulicas foram avaliadas num ciclo que usa a´gua como fluido de trabalho. A
bancada consiste apenas de um dissipador de calor com resisteˆncias ele´tricas, uma bomba
que promove a circulac¸a˜o da a´gua e um trocador de calor que, atrave´s do ar, refrigera a
a´gua que passa pela bomba.
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Dois termopares do tipo K foram instalados na entrada e na sa´ıda das amostras dos
meios porosos, enquanto quatro termopares foram alocados no bloco aquecedor para o
ca´lculo da taxa de calor fornecida atrave´s do gradiente de temperatura ao longo do bloco.
Para a determinac¸a˜o da vaza˜o ma´ssica do escoamento, o circuito de a´gua e´ interrompido
e o acu´mulo de l´ıquido em um reservato´rio e´ cronometrado e pesado em uma balanc¸a. O
desenho esquema´tico da bancada experimental e´ apresentado na Fig. 2.7.
Resultados do trabalho mostraram que o melhor processo de brazagem encontrado
foi com a liga Ag-Cu (prata-cobre) com 8% de cobre. Nas avaliac¸o˜es da porosidade e
do tamanho de poro, verificou-se que a porosidade apresenta uma maior contribuic¸a˜o na
temperatura da superf´ıcie do dissipador de calor e na vaza˜o ma´ssica de a´gua. Ainda, foi
visto que a melhor configurac¸a˜o de meio poroso estudado compete favoravelmente com o
melhor trocador de calor com micro-canais testado.
Figura 2.7: Desenho esquema´tico da bancada experimental desenvolvida por Floyd et al.
(2006).
Boomsma et al. (2003) elaboraram uma bancada experimental onde foi avaliado o
desempenho te´rmico de trocadores de calor com meios porosos de material alumı´nio. As
amostras foram introduzidas em um arranjo de convecc¸a˜o forc¸ada que trabalha com a´gua
e comparadas com um trocador de calor convencional.
Um aquecedor com resisteˆncias ele´tricas do tipo cartucho foi anexado aos trocadores
de calor, conforme ilustrado na Fig. 2.8. Diversos termopares na superf´ıcie do aquecedor
foram instaladas, completando a sec¸a˜o de testes da bancada experimental montada.
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Ainda, fazem parte da bancada experimental uma va´lvula reguladora de pressa˜o, um
rotaˆmetro e um banho termosta´tico. Termopares do tipo E e transdutores de pressa˜o
foram instalados antes e depois da sec¸a˜o de testes.
Todas as amostras possu´ıam diferentes tamanhos de poro e porosidades. Foram
avaliados, ale´m da taxa de calor e queda de pressa˜o, os nu´meros adimensionais de Reynolds
(Re) e de Nusselt (Nu), como base de comparac¸a˜o entre as diferentes amostras. A
equac¸o˜es utilizadas na ana´lise de todos os meios porosos, incluindo o fator de atrito f
e o fator j de Colburn, foram tambe´m utilizadas no presente trabalho, conforme sera´ visto
no cap´ıtulo a seguir.
Foi evidenciado que os trocadores de calor com meios porosos de alumı´nio geraram
valores de resisteˆncias te´rmicas duas a treˆs vezes menores que o melhor trocador de calor
comercial testado, quando a mesma poteˆncia de bombeamento era fornecida.
Todos os estudos referentes aos meios porosos meta´licos mostram que o uso de
estruturas meta´licas possibilita um acre´scimo na taxa de transfereˆncia de calor, se
comparados com as geometrias utilizadas usualmente em trocadores de calor. Entretanto,
a alta queda de pressa˜o proporcionada por essas estruturas faz com que sejam necessa´rias
avaliac¸o˜es rigorosas para os casos onde esta te´cnica for aplicada. Os trabalhos
anteriormente citados mostram que ha´ uma expectativa grande dos meios porosos
meta´licos serem uma soluc¸a˜o para a transfereˆncia de calor em processos industriais e
tecnolo´gicos.
Figura 2.8: Desenho descritivo da sec¸a˜o de testes da bancada experimental desenvolvida
por Boomsma et al. (2003).
2.3 Processos de Mudanda de Fase em Micro-canais
Dong e Yang (2008) projetaram e fabricaram um aparato experimental para o
estudo da condensac¸a˜o em micro-canais. Investigac¸o˜es da condensac¸a˜o do fluido
refrigerante R-141b foram conduzidas em micro-canais retangulares de sil´ıcio, com
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diaˆmetros hidra´ulicos de 111, 3 µm, 92, 3 µm e 66, 7 µm, com o fluxo de massa variando
de 50 a 500 kg/m2s.
Os micro-canais foram inseridos nos trocadores de calor que utilizaram a´gua deionizada
para a troca de calor. Micro-sensores te´rmicos foram integrados a`s superf´ıcies dos
micro-canais para a medic¸a˜o de temperatura. Foram feitos 50 micro-canais em
configurac¸a˜o paralela, instalados na sec¸a˜o de testes.
Na bancada experimental de ilustrada na Fig. 2.9, o fluido R-141b e´ bombeado de
um reservato´rio ate´ o gerador de vapor. Neste equipamento, vapor saturado e´ gerado por
aquecimento ele´trico e enta˜o levado aos micro-canais. O processo de condensac¸a˜o ocorre
devido a` remoc¸a˜o de calor realizada por dois trocadores de calor anexados a` sec¸a˜o de
teste. Apo´s a condensac¸a˜o, o fluido e´ enta˜o refrigerado, antes de chegar ao medidor de
vaza˜o ma´ssica e ao reservato´rio.
Dados experimentais mostraram que o coeficiente de transfereˆncia de calor no interior
dos micro-canais depende fortemente do fluxo de calor na parede dos micro-canais, quando
o fluxo de massa e´ mantido constante. Maiores fluxos de calor levaram a maiores
coeficientes de transfereˆncia de calor.
Tambe´m foi visto que o nu´mero de Nusselt no processo de condensac¸a˜o em micro-canais
depende tanto do fluxo de massa quanto do fluxo de calor, mas depende menos do diaˆmetro
hidra´ulico dos micro-canais. Um aumento do fluxo de massa ou um aumento do fluxo de
calor na condensac¸a˜o resultam valores do nu´mero de Nusselt mais altos.
Os resultados mostraram ainda que a queda de pressa˜o nos micro-canais pode ser
afetada pelo fluxo de massa, pelo fluxo de calor e pelo diaˆmetro hidra´ulico. Um maior
fluxo de massa ou fluxo de calor levam a uma maior queda de pressa˜o, e a queda de pressa˜o
aumenta a` medida que o diaˆmetro hidra´ulico dos micro-canais diminui.
Hu e Chao (2007) conduziram experimentos com uma bancada experimental similar a
citada no trabalho de Dong e Yang (2008). Foram realizados estudos relativos ao padra˜o
do escoamento em condensadores com micro-canais de sil´ıcio, usando a´gua como fluido de
trabalho. Com o escoamento borbulhado, foram estudados o coeficiente de transfereˆncia
de calor e a queda de pressa˜o em micro-condensadores para diferentes diaˆmetros dos canais
e fluxos de calor.
O micro-condensador consiste em 30 micro-canais em configurac¸a˜o paralela. Cada
micro-canal possui uma sec¸a˜o transversal trapeizodal, com diaˆmetros hidra´ulicos na faixa
de 73-237 µm. O intervalo entre dois micro-canais foi de 500 µm, e suas paredes laterais
foram inclinadas em 54, 7 °. A Fig. 2.10 ilustra esquematicamente, a sec¸a˜o transversal
dos micro-canais.
Foram observados cinco padro˜es de escoamento nos micro-condensadores. O
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Figura 2.9: Desenho esquema´tico da bancada experimental desenvolvida por Dong e Yang
(2008).
escoamento borbulhado foi identificado como o padra˜o de escoamento dominante no
micro-condensador, sendo o padra˜o de maior relevaˆncia na transfereˆncia de calor e na
queda de pressa˜o.
No regime com escoamento borbulhado, foram medidos e analisados o coeficiente de
transfereˆncia de calor e a queda de pressa˜o nos micro-condensadores, para canais com
diferentes diaˆmetros hidra´ulicos. Para os menores diaˆmetros, o coeficiente de transfereˆncia
de calor apresentou-se mais alto, para o mesmo nu´mero de Reynolds, assim como a queda
de pressa˜o tambe´m foi mais alta.
Neste estudo tambe´m concluiu-se que os sistemas com micro-canais, comparados
com macro-canais, apresentam maiores coeficientes de transfereˆncia de calor e menores
fatores de fricc¸a˜o, o que e´ favora´vel para o desenvolvimento de sistemas de refrigerac¸a˜o
miniaturizados.
Hetsroni et al. (2002) realizaram diversas investigac¸o˜es sobre trocadores de calor com
micro-canais que promovem o processo de ebulic¸a˜o a baixas temperaturas, mantendo
as variac¸o˜es de temperatura do equipamento reduzidas em todas as direc¸o˜es, ou seja,
condic¸a˜o de temperatura constante. Medic¸o˜es sistema´ticas de temperatura, pressa˜o,
radiometria infra-vermelha e imagem de v´ıdeo digital de alta velocidade foram realizadas.
O trocador de calor de sil´ıcio possui 21 micro-canais triangulares em paralelo, com o
diaˆmetro hidra´ulico de 250 µm, conforme mostrado na Fig. 2.11. A espessura total do
trocador de calor e´ de 530 µm. O fluxo de calor imposto nos testes experimentais variou
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Figura 2.10: Desenho descritivo dos micro-canais dos condensadores estudados por Hu e
Chao (2007).
de 30 a 50 W/cm2, e o fluxo de massa ficou na faixa de 148− 290 kg/m2s.
Vertrel XF, fornecido pela DuPont, foi o fluido diele´trico utilizado. Este fluido
refrigerante e´ um dihidrodecafluoropentano, C5H2F10, na˜o e´ inflama´vel e possui
estabilidade qu´ımica e te´rmica.
Dos resultados experimentais, observou-se uma forte dependeˆncia do coeficiente de
transfereˆncia de calor com o fluxo de calor. O aumento do fluxo de massa levou ao aumento
do coeficiente de transfereˆncia de calor. Para o mesmo fluxo de massa, o coeficiente de
transfereˆncia de calor decresce quando o fluxo de calor aumenta. Este comportamento
e´ diferente dos comportamentos observados na ebulic¸a˜o de tubos e canais com largos
diaˆmetros.
Uma comparac¸a˜o da na˜o-uniformidade da temperatura na superf´ıcie aquecida, para o
fluido Vertrel XF e a´gua, foi conduzida. No resfriamento realizado com o aux´ılio do fluido
Vertrel XF, a ma´xima diferenc¸a de temperatura na superf´ıcie na˜o excedeu 4-5 °C, enquanto
que para o resfriamento com a´gua a diferenc¸a ficou em torno de 20 °C, considerando a
mesma vaza˜o volume´trica.
Bertsch et al. (2008) conduziram diversos experimentos para a avaliac¸a˜o do coeficiente
de transfereˆncia de calor em diferentes condic¸o˜es de operac¸a˜o para o fluido refrigerante
R-134a. Uma aparato experimental foi constru´ıdo para a medic¸a˜o do coeficiente de
transfereˆncia de calor e para obtenc¸a˜o de um melhor entendimento dos fenoˆmenos f´ısicos.
Dois evaporadores de cobre foram considerados nesse estudo. Em ambos foram
aplicados micro-canais retangulares em configurac¸a˜o paralela com diaˆmetros hidra´ulicos
de 1089 µm e 544 µm, com uma raza˜o de aspecto de 2, 5 para cada micro-canal. Os testes
foram conduzidos nas temperaturas de saturac¸a˜o de 9 ate´ 29 °C, fluxos de massa de 20 a
300 kg/m2s e fluxo de calor nas paredes acima de 20 W/cm2.
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Figura 2.11: Desenho descritivo do mo´dulo de teste do trabalho realizado por Hetsroni et
al. (2002).
Atrave´s dos dados experimentais, observou-se que o coeficiente local de transfereˆncia
de calor apresenta um valor ma´ximo para t´ıtulos de 20% e decresce significamente com o
aumento do t´ıtulo termodinaˆmico. Foi visto tambe´m que os coeficientes de transfereˆncia
de calor aumentam fortemente com o aumento do fluxo de calor fornecido aos micro-canais,
e que a influeˆncia da temperatura de saturac¸a˜o pode ser negligenciada, na faixa de
temperatura investigada.
Ainda, a influeˆncia do fluxo de massa no coeficiente de transfereˆncia de calor foi
relativamente pequena, revelando uma dominaˆncia da ebulic¸a˜o nucleada sobre a ebulic¸a˜o
convectiva. O aumento do fluxo de massa provocou um ligeiro aumento do coeficiente de
transfereˆncia de calor.
Qu e Mudawar (2003) realizaram um estudo experimental onde as instabilidades
hidrodinaˆmicas do escoamento bifa´sico e a predic¸a˜o da queda de pressa˜o em micro-canais
foram exploradas. O evaporador em questa˜o possui 21 micro-canais retangulares e
paralelos, com o diaˆmetro hidra´ulico de 349 µm.
Para que a visualizac¸a˜o do escoamento fosse poss´ıvel, foi fabricada uma placa plana
transparente feita de policarbonato. Esta placa foi pressionada acima dos micro-canais
por parafusos, para que uma boa vedac¸a˜o fosse alcanc¸ada. As condic¸o˜es de operac¸a˜o para
este trabalho foram as seguintes: temperatura de entrada nos micro-canais igual a 30 °C
e 60 °C, fluxo de massa entre 134, 9-400, 1 kg/m2s e pressa˜o de sa´ıda dos micro-canais
igual a 117 kPa. A´gua foi utilizada como fluido de trabalho.
Neste estudo foram reportados dois tipos de instabilidade: oscilac¸a˜o na queda de
pressa˜o e instabilidade dos canais paralelos. A oscilac¸a˜o na queda de pressa˜o produz
escoamentos com oscilac¸o˜es perio´dicas de alta amplitude no campo de pressa˜o que sa˜o
resultado da interac¸a˜o entre o vapor gerado nos micro-canais e o volume compress´ıvel
a montante dos micro-canais. A instabilidade dos canais paralelos, em contra-partida,
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faz com que a interface entre o escoamento monofa´sico e bifa´sico oscile ao longo dos
micro-canais. Tal instabilidade e´ resultado da oscilac¸a˜o da massa espec´ıfica em cada canal
e da interac¸a˜o entre eles. Representac¸a˜o esquema´tica destas oscilac¸o˜es sa˜o apresentadas
nas Figs. 2.12 e 2.13.
Tais instabilidades afetam tanto a pressa˜o de entrada como a pressa˜o de sa´ıda do
mo´dulo de testes, podendo introduzir considera´veis incertezas na medic¸a˜o da queda de
pressa˜o. Para evitar o efeito da oscilac¸a˜o na queda de pressa˜o, foi realizado uma restric¸a˜o
ao escoamento atrave´s do uso de uma va´lvula a montante dos micro-canais. Todos os
testes ficaram suscet´ıveis a` instabilidade dos canais paralelos, mas livres da oscilac¸a˜o na
queda de pressa˜o. Qu e Mudawar (2003) recomendam que futuros pesquisadores adotem
a te´cnica de restric¸a˜o nos estudos que envolvam escoamentos bifa´sicos em micro-canais.
Os dados experimentais mostraram que a queda de pressa˜o tem um aprecia´vel aumento
no in´ıcio do processo de ebulic¸a˜o nos micro-canais. Para altos e moderados fluxos de calor,
o escoamento oscila entre o padra˜o pistonado e o anular a montante da sec¸a˜o de testes,
enquanto que a jusante da sec¸a˜o de testes o padra˜o de escoamento e´ predominantemente
anular.
Seis modelos largamente usados na predic¸a˜o da queda de pressa˜o em macro-canais
foram examinados. As correlac¸o˜es baseadas em escoamentos turbulentos superestimaram
os dados por uma ampla margem, e os modelos que incorporam a combinac¸a˜o da fase
l´ıquida laminar com a fase vapor laminar resultaram numa melhor concordaˆncia com os
dados levantados.
A descric¸a˜o de todos estes estudos torna-se importante pelo fato de permitir uma
revisa˜o do que foi realizado sobre processos de mudanc¸a de fase em micro-canais.
Ale´m disso, vem auxiliar no esclarecimento da contribuic¸a˜o desse assunto no projeto de
trocadores de calor miniaturizados. Apenas recentes estudos referentes a` transfereˆncia de
calor em micro-canais foram encontrados, e tendeˆncias conflitantes teˆm sido reportadas
pelos autores. Entre estes estudos, destaca-se o trabalho realizado por Thome (2006), que
investiga a ebulic¸a˜o de diferentes fluidos com fluxo de calor de 106 W/m2. No presente
trabalho, sera˜o utilizados fluxos de calor moderados de, no ma´ximo, 75000 W/m2.
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Figura 2.12: Desenho descritivo da oscilac¸a˜o da queda de pressa˜o nos micro-canais
evidenciada por Qu e Mudawar (2003).
Figura 2.13: Desenho descritivo da instabilidade dos canais paralelos evidenciada por Qu
e Mudawar (2003).
Cap´ıtulo 3
Condensadores Miniaturizados
Neste cap´ıtulo sera˜o apresentados em detalhe o funcionamento e as caracter´ısticas
dos condensadores envolvidos no trabalho. Tambe´m sera˜o descritos todos os crite´rios de
ana´lise utilizados na avaliac¸a˜o de desempenho destes trocadores de calor.
Tais condensadores ossuem mecanismos pro´prios de transfereˆncia de calor que esta˜o de
acordo com os requisitos da aplicac¸a˜o do sistema de refrigerac¸a˜o. Em todos os proto´tipos
testados, a troca de calor deu-se atrave´s dos fluidos ar e R-600a.
Sera˜o descritas ainda as te´cnicas de intensificac¸a˜o da transfereˆncia de calor que foram
utilizadas nos condensadores miniaturizados. Pretende-se avaliar, ale´m da viabilidade
de uso, o efeito que a variac¸a˜o dos paraˆmetros geome´tricos destas te´cnicas acarreta no
desempenho dos proto´tipos.
3.1 Condensadores aletados com micro-canais
3.1.1 Descric¸a˜o
Para se obter dispositivos mais leves, buscou-se a utilizac¸a˜o do alumı´nio na fabricac¸a˜o
dos condensadores aletados. Comparando o material alumı´nio com o cobre, nota-se que o
primeiro possui uma densidade quase um terc¸o a do segundo, enquanto que o cobre possui
uma condutividade te´rmica aproximadamente 1, 7 maior que a do alumı´nio. Portanto, o
uso do material alumı´nio na confecc¸a˜o dos trocadores de calor diminui consideravelmente
o peso final do sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado.
Devido ao fato dos trocadores de calor miniaturizados possu´ırem menor a´rea de troca
de calor dispon´ıvel, torna-se necessa´rio o uso de te´cnicas de intensificac¸a˜o da transfereˆncia
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de calor destes equipamentos. Logo, com essa intenc¸a˜o, foram aplicadas aletas ventiladas,
como exemplificado na Fig. 3.1, e constru´ıdos micro-canais em todos os condensadores
miniaturizados feitos de alumı´nio.
Este formato especial das superf´ıcies estendidas promovem o aumento da a´rea
superficial de troca de calor e o aumento do coeficiente de transfereˆncia de calor por
convecc¸a˜o presente no ar. A superf´ıcie de uma aleta ventilada possibilita a melhora da
transfereˆncia de calor atrave´s da formac¸a˜o e da destruic¸a˜o, repetidamente, das camadas
limites do escoamento do ar ao longo dos condensadores. Ale´m disso, a intensificac¸a˜o da
troca de calor permite uma substancial reduc¸a˜o do tamanho dos condensadores, sendo
algo desejado na concepc¸a˜o dos trocadores de calor miniaturizados.
Portanto, a convecc¸a˜o forc¸ada e´ a forma dominante de transfereˆncia de calor realizada
pelo ar na retirada de energia te´rmica dos condensadores.
Figura 3.1: Exemplo do formato de uma aleta ventilada; vista em corte.
As aletas ventiladas foram fixadas sobre duas placas planas, onde, internamente, foram
feitos micro-canais atrave´s dos quais ocorre a condensac¸a˜o do fluido refrigerante. Todas
as aletas foram fixadas nas placas planas atrave´s do processo de brazagem. O formato
final dos condensadores, indicando o sentido dos escoamentos de ar e refrigerante, pode
ser visto na Fig. 3.2.
Figura 3.2: Desenho esquema´tico do condensador de alumı´nio com aletas ventiladas.
As caracter´ısticas geome´tricas das aletas ventiladas sa˜o os fatores que diferenciam cada
condensador feito de alumı´nio. Neste trabalho, treˆs diferentes caracter´ısticas das aletas
foram exploradas nos condensadores: altura, comprimento e o nu´mero dos conjuntos de
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aletas. As Figs. 3.3, 3.4 e 3.5 mostram detalhadamente a forma como tais caracter´ısticas
foram variadas.
Figura 3.3: Condensadores com aletas de diferentes alturas.
Figura 3.4: Condensadores com aletas de diferentes comprimentos.
Figura 3.5: Condensadores com nu´mero de conjunto de aletas diferentes.
Ao todo, foram fabricados seis diferentes condensadores. As caracter´ısticas geome´tricas
das aletas para cada condensador sa˜o apresentadas na Tabela 3.1. As placas planas
possuem a espessura de 2 mm, e a largura de todos os conjuntos de aletas e´ de 50 mm.
Todas os conjuntos apresentam aletas com 0, 1 mm de espessura e com um espac¸amento
de 1, 28 mm, resultando em 40 aletas para cada conjunto.
O uso de micro-canais em trocadores de calor permite com que se obtenha altos
coeficientes de transfereˆncia de calor e sistemas compactos com uma grande a´rea de troca
de calor por unidade de volume, conforme citado por Thome (1990). A relac¸a˜o entre o
coeficiente de transfereˆncia de calor α com o diaˆmetro hidra´ulico dos canais Dh,c pode ser
obtida atrave´s das definic¸o˜es dos nu´meros de Reynolds e de Nusselt. Para escoamentos
incompress´ıveis e internos, pode-se escrever:
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Tabela 3.1: Caracter´ısticas geome´tricas das aletas ventiladas para cada tipo de
condensador.
Condensador Altura [mm] Comprimento [mm] Nu´mero de conjuntos [-]
A 5 32 2
B 7,5 32 2
C 7,5 32 1
D 5 32 1
E 7,5 27 1
F 5 27 2
Re =
4m˙
µpiDh,c
(3.1)
Ainda, para o escoamento monofa´sico e turbulento, o nu´mero de Nusselt pode ser
tratado da seguinte forma:
Nu ≡ αDh,c
k
= f(Re, Pr) (3.2)
E para o escoamento monofa´sico, laminar e plenamente desenvolvido, tem-se:
Nu ≡ αDh
k
= constante (3.3)
Conforme pode-se verificar das eqs. 3.1, 3.2 e 3.3, canais com pequenos diaˆmetros
hidra´ulicos permitem o alcance de altos valores do nu´mero de Reynolds. Em escoamentos
turbulentos, o aumento do nu´mero de Reynolds acarreta no aumento do nu´mero de Nus-
selt, e consequ¨entemente, no aumento do coeficiente de transfereˆncia de calor α, apesar
do diaˆmetro hidra´ulico fazer parte da definic¸a˜o do nu´mero de Nusselt.
Para escoamentos laminares, o nu´mero de Nusselt e´ uma constante que depende do
formato da sec¸a˜o do canal. Nesse caso, a diminuic¸a˜o do diaˆmetro hidra´ulico de um canal
tambe´m resultara´ diretamente no aumento do coeficiente de transfereˆncia de calor.
As desvantagens presentes no uso dos micro-canais sa˜o a necessidade de uma boa
filtragem do fluido de trabalho, para que na˜o ocorra obstruc¸a˜o dos canais, e a elevada
queda de pressa˜o do fluido refrigerante ao longo dos trocadores de calor.
Na presente investigac¸a˜o todos os micro-canais foram fabricados pelo processo de
extrusa˜o e possuem uma sec¸a˜o retangular de 0, 8 Ö0, 95 mm, havendo cinco micro-canais
em cada placa plana. Como os condensadores possuem duas placas planas, teˆm-se no total
10 micro-canais, para todos os condensadores descritos aqui. A Fig. 3.6 abaixo descreve
a disposic¸a˜o dos micro-canais dentro das placas planas dos condensadores.
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Figura 3.6: Vista em corte do condensador que possui aletas ventiladas, com os
micro-canais a mostra.
Ainda, e´ importante frisar que existem crite´rios de diferenciac¸a˜o entre canais
com diferentes diaˆmetros hidra´ulicos. Recentes classificac¸o˜es sugerem que canais com
diaˆmetros hidra´ulicos na faixa de 0, 2 mm < Dh < 3 mm devem ser denominados de
mini-canais, enquanto que os chamados micro-canais variam entre 10 µm < Dh < 200
µm. No entanto, para a indu´stria da refrigerac¸a˜o, micro-canais sa˜o aqueles com 0, 2 mm
< Dh < 3 mm.
Neste trabalho, deseja-se verificar se o uso de aletas ventiladas e de micro-canais
proporcionara˜o uma grande taxa de troca de calor, compensando o tipo de material usado
e a pequena a´rea superficial de troca de calor. Paralelamente, pretende-se conhecer a
influeˆncia que os paraˆmetros geome´tricos das aletas ventiladas exercera˜o no desempenho
te´rmico e hidra´ulico dos condensadores.
3.1.2 Paraˆmetros da Ana´lise Experimental
Sera˜o apresentados nesta sec¸a˜o todas as varia´veis e equac¸o˜es utilizadas na ana´lise de
dados experimentais dos condensadores de alumı´nio. Tais condensadores foram avaliados
em duas temperaturas de condensac¸a˜o: 45 °C e 90 °C. Para a temperatura de condensac¸a˜o
de 45 °C, foram explorados as vazo˜es ma´ssicas do fluido refrigerante de 0, 40 kg/h e 0, 47
kg/h, com a temperatura de entrada do ar nos condensadores mantidas em 25 °C. Nos
testes realizados com a temperatura de condensac¸a˜o de 90 °C, apenas a vaza˜o ma´ssica do
fluido refrigerante de 1, 05 kg/h foi considerada, com a temperatura de entrada do ar nos
proto´tipos mantida em 50 °C. Para todos os testes, a temperatura do fluido refrigerante na
entrada do condensador foi controlada para que fosse estabelecido um super-aquecimento
de 2 °C, ou seja, 47 °C e 92 °C.
Todas as condic¸o˜es apresentadas esta˜o de acordo com as aplicac¸o˜es usuais associadas
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aos sistemas de refrigerac¸a˜o miniaturizados. Tendo isso em mente, treˆs valores de vaza˜o
volume´trica do ar foram estabelecidos: 1, 4Ö10−3 m3/s, 2, 3Ö10−3 m3/s e 3, 3Ö10−3 m3/s.
O balanc¸o de energia do lado do ar fornece a equac¸a˜o para o ca´lculo da taxa de troca
de calor no condensador,
Q˙ar = ρar,entV˙arcp,ar(Tar,sai − Tar,ent) (3.4)
onde ρar,ent e´ a massa espec´ıfica do ar na entrada dos condensadores, V˙ar e´ vaza˜o
volume´trica do ar, enquanto Tar,sai e Tar,ent sa˜o as temperaturas de sa´ıda e entrada do ar,
respectivamente. Da mesma forma, o balanc¸o de energia no condensador para o fluido
refrigerante e´ escrito como,
Q˙ref = m˙ref (href,ent − href,sai) (3.5)
onde m˙ref e´ a vaza˜o ma´ssica, enquanto href,ent e href,sai sa˜o as entalpias do fluido
refrigerante na entrada e sa´ıda, respectivamente.
O ca´lculo da vaza˜o volume´trica do ar e´ feito atrave´s da queda de pressa˜o em bocais
convergentes, presentes no interior de um tu´nel de vento que faz parte do aparato
experimental montado neste trabalho. O procedimento de ca´lculo, descrito pela norma
ASHRAE 51 (1999), deve ser resolvido iterativamente. A diferenc¸a de pressa˜o ∆Pb deve
ser medida utilizando a unidade do sistema internacional (Pa), enquanto que a vaza˜o
volume´trica do ar e´ calculada com base na unidade m3/h. As equac¸o˜es utilizadas neste
procedimento iterativo sa˜o mostradas a seguir.
V˙ar = 3600CdAbYb
√
2∆Pb
ρb,ent(1− βb4)
(3.6)
onde Cd e´ o coeficiente de descarga, Ab e´ a soma da a´rea dos bocais (em m
2), Yb e´ o
coeficiente de expansa˜o dos bocais, ρb,ent e´ a massa espec´ıfica do ar na entrada dos bocais
(em kg/m3), e βb e´ a relac¸a˜o de contrac¸a˜o do tu´nel de vento em relac¸a˜o aos bocais. Os
termos βb, Cd e Yb sa˜o obtidos atrave´s das seguintes equac¸o˜es,
βb = Deq/Dtunel (3.7)
Cd = 0, 009986− 7, 006√
Rear
+
134, 6
Rear
(3.8)
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Yb = 1− [(0, 548 + 0, 71β4b )(1− λb)] (3.9)
onde Deq e´ o diaˆmetro equivalente dos bocais e Dtunel e´ o diaˆmetro hidra´ulico do tu´nel
de vento. As pro´ximas equac¸o˜es, usadas para a determinac¸a˜o dos termos Deq, λb e
Rear, completam o ciclo iterativo do ca´lculo da vaza˜o volume´trica do ar, onde µb,ent e´
a viscosidade do ar, em N.s/m2.
Deq =
√
4Ab
pi
(3.10)
λb =
Patm
Patm + ∆Pb
(3.11)
Rear =
1097
60µb,ent
CdDeqYb
√
ρb,ent∆Pb (3.12)
Para a ana´lise dos trocadores de calor, foi determinado o coeficiente global de
transfereˆncia de calor, definido em func¸a˜o da resisteˆncia te´rmica total a` transfereˆncia
de calor entre o ar e o fluido refrigerante, conforme eqs. 3.13 a 3.16. A formulac¸a˜o do
coeficiente global de transfereˆncia de calor esta´ apresentado em detalhes no apeˆndice A.
UAcond = Q˙ar/∆Tml (3.13)
∆Tml =
∆T1 −∆T2
ln(∆T1/∆T2)
(3.14)
∆T1 = Tsai,ref − Tent,ar (3.15)
∆T2 = Tent,ref − Tsai,ar (3.16)
onde Acond e´ a a´rea total da superf´ıcie do condensador exposta ao ar, considerando aletas
corrugadas planas, conforme sugerido por Shah e Sekulic (2003).
Para o ca´lculo do coeficiente global de transfereˆncia de calor, apenas a taxa de calor
obtida pelo lado do ar foi considerada devido a impossibilidade de se determinar o estado
termodinaˆmico do fluido refrigerante saturado na sa´ıda dos condensadores. Entretanto, a
comparac¸a˜o entre a taxa de troca de calor de ambos os fluidos foi efetuada sempre que
poss´ıvel, quando o fluido refrigerante se apresentava no estado l´ıquido sub-resfriado.
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Para a ana´lise do condensadores, foram utilizados os paraˆmetros adimensionais
difundidos na literatura e nos estudos dos trocadores de calor. Portanto, a avaliac¸a˜o
da perda de carga e´ representada pelo fator de fricc¸a˜o f, enquanto que a transfereˆncia de
calor e´ expressa atrave´s do fator j de Colburn.
O ca´lculo do fator de fricc¸a˜o e´ efetuado atrave´s da equac¸a˜o proposta por Shah e Sekulic
(2003).
∆Pcond =
Gar
2
2ρar,ent
[
1− σ2 +Kc + 2
(
ρar,ent
ρar,sai
− 1
)
+ f
Lcond
rh,cond
ρar,ent
ρar,m
− (1− σ2 −Ke)ρar,ent
ρar,sai
]
(3.17)
σ = Aar/Aface (3.18)
Gar = ρar,entV˙ar/Aar (3.19)
onde Gar e´ o fluxo de massa do ar e σ e´ a relac¸a˜o entre a a´rea de face para a passagem do
ar Aar e a a´rea de face total do condensador Aface. Lcond e´ o comprimento do condensador,
rh e´ o raio hidra´ulico da passagem do ar no condensador, e Kc e Ke sa˜o, respectivamente,
os coeficientes de perda de carga localizadas devido a`s su´bitas contrac¸o˜es e expanso˜es que
ocorrem antes e depois do condensador na sec¸a˜o de testes da bancada experimental. A
deduc¸a˜o da eq. 3.17 esta´ descrita no apeˆndice B.
Como a a´rea da sec¸a˜o reta do tu´nel de vento e´ muito maior do que a a´rea de face
dos condensadores (Atunel  Aface), pode-se dizer que os coeficiente Kc e Ke possuem
respectivamente os valores 0, 5 e 1, conforme citado por Fox e McDonald (2001) e mostrado
na Fig. 3.7. Portanto, a eq. 3.17 usada na obtenc¸a˜o do fator de fricc¸a˜o pode ser escrita
da seguinte maneira:
∆Pcond =
Gar
2
2ρar,ent
[
1, 5− σ2 + 2
(
ρar,ent
ρar,sai
− 1
)
+ f
Lcond
rh,cond
ρar,ent
ρar,m
− σ2ρar,ent
ρar,sai
]
(3.20)
O fator j de Colburn (1933) pode ser representado pelo produto dos nu´meros de
Stanton e Prandtl, mostrados nas equac¸o˜es seguintes,
j = StarPr
(2/3)
ar (3.21)
Condensadores Miniaturizados 33
Figura 3.7: Variac¸a˜o dos coeficientes de perda de carga localizadas devido a` contrac¸o˜es e
expanso˜es em relac¸a˜o a` raza˜o de a´reas. Fonte: Fox e McDonald (2001).
Star =
αar
Garcp,ar
(3.22)
onde αar e´ o coeficiente de transfereˆncia de calor por convecc¸a˜o entre o condensador e o ar.
O coeficiente de transfereˆncia de calor αar foi obtido atrave´s da associac¸a˜o de resisteˆncias
te´rmicas expressa por,
1
UAcond
=
1
ηcondαarAar,cond
+Rpar,cond +
1
αrefAref,cond
(3.23)
Na equac¸a˜o anterior, Aar,cond e´ a a´rea total de troca de calor com o ar, enquanto que
Aref,cond e´ a a´rea onde ocorre a troca de calor nos micro-canais. O termo ηcond representa a
eficieˆncia global das aletas e a resisteˆncia te´rmica Rpar,cond representa a resisteˆncia te´rmica
de conduc¸a˜o atrave´s das placas planas onde os micro-canais foram inseridos.
Na estimativa da eficieˆncia global das aletas ηcond, foi implementada a rotina de ca´lculo
apresentada por Kreith (1977), para aletas planas de perfil retangular. Como a distaˆncia
nominal entre a superf´ıcie das placa planas e os micro-canais e´ de apenas 525 µm, optou-se
por desprezar a resisteˆncia Rpar,cond. O coeficiente de transfereˆncia de calor do fluido
refrigerante αref foi calculado atrave´s da correlac¸a˜o de Akers et al. (1959). A resisteˆncia
te´rmica de contato entre as aletas e as placas planas foi desconsiderada devido ao fato das
partes terem sido unidas pelo processo de brazagem.
A correlac¸a˜o de Akers et al. (1959) define uma vaza˜o de fase l´ıquida equivalente que
fornece o mesmo coeficiente de transfereˆncia de calor que a condensac¸a˜o de um escoamento
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anular. Esta vaza˜o de fase l´ıquida e´ expressa como uma vaza˜o ma´ssica equivalente, usada
na definic¸a˜o do nu´mero de Reynolds equivalente Reeq. O nu´mero de Reynolds equivalente
Reeq, juntamente com o nu´mero de Prandtl da fase l´ıquida Prl, sa˜o usados para a obtenc¸a˜o
do nu´mero de Nusselt conforme a seguinte equac¸a˜o,
Nuref,cond =
αrefDh,mc
kl
= 0, 026Re0,8eq,condPr
1/3
l (3.24)
Reeq,cond =
m˙mcDh,mc[(1− x) + x(ρl/ρv)1/2]
µl
(3.25)
onde kl, ρl e µl sa˜o respectivamente a condutividade te´rmica, a massa espec´ıfica e a
viscosidade da fase l´ıquida. Dh,mc representa o diaˆmetro hidra´ulico dos micro-canais e o
termo m˙mc se refere a` vaza˜o ma´ssica do fluido refrigerante em cada canal do condensador.
O t´ıtulo do escoamento bifa´sico e´ expresso pelo termo x, enquanto que a massa espec´ıfica
da fase vapor e´ expressa pelo termo ρv. O ı´ndice ”cond”se refere ao condensador.
Considerando a mesma faixa de fluxo de massa deste trabalho, Moser et al.
(1998) citaram que o modelo de fluxo de massa equivalente descrito anteriormente tem
constantemente subestimado o coeficiente de transfereˆncia de calor em micro-canais,
quando comparado com diversos trabalhos experimentais. Isto ocorre porque este modelo
assume, erroneamente, que o fator de fricc¸a˜o do filme de l´ıquido e do nu´cleo de vapor do
escoamento anular sa˜o iguais e constantes.
Shin e Kim (2005) realizaram um estudo onde e´ investigado experimentalmente o
coeficiente de transfereˆncia de calor do processo de condensac¸a˜o em canais retangulares
e circulares com 0, 5 mm < Dh < 1 mm, com fluxos de massa entre 100 kg/m
2s < Dh
< 600 kg/m2s, a 40 °C. Os resultados do trabalho de Shin e Kim (2005) mostraram que
a correlac¸a˜o de Akers et al. (1959) subestima ligeiramente os dados experimentais, para
baixos fluxos de massa.
O nu´mero de Reynolds do lado do ar foi estabelecido, como indicado por Kays e London
(1984), da seguinte maneira:
Re =
GarDh
µm
(3.26)
Dh =
4LcondAar,ent
Aar,cond
(3.27)
Completando, a poteˆncia que um ventilador deve fornecer para que se garanta o
escoamento do ar, a uma determinada vaza˜o, e´ chamada de poteˆncia de bombeamento. A
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poteˆncia de bombeamento, em conjunto com o coeficiente global de transfereˆncia de calor,
permite que se estabelec¸a uma comparac¸a˜o entre o desempenho te´rmico do condensador
e o consumo associado ao escoamento de ar. Desse modo, a poteˆncia de bombeamento e´
expressa atrave´s da equac¸a˜o a seguir.
W˙ = V˙ar∆Pcond (3.28)
3.2 Condensadores Porosos com Micro-canais
3.2.1 Descric¸a˜o
Como ja´ foi dito, trocadores de calor miniaturizados possuem uma pequena a´rea de
troca de calor que deve ser compensada atrave´s de diversos mecanismos de intensificac¸a˜o
da transfereˆncia de calor. Aletas ventiladas e o escoamento do fluido refrigerante em
micro-canais, por exemplo, foram duas das soluc¸o˜es ja´ descritas.
Buscando novas e melhores soluc¸o˜es para o aumento da taxa de transfereˆncia de calor,
fez-se o uso de meios porosos meta´licos, em substituic¸a˜o a`s aletas. Um meio poroso
estruturado pode ser definido como um material que possui uma estrutura so´lida com
interst´ıcios de vazios conectados entre si. Estes materiais, usualmente chamados de
espumas meta´licas, teˆm sido extensivamente estudados em aplicac¸o˜es tecnolo´gicas onde
se buscam sistemas te´rmicos leves e compactos.
Figura 3.8: Exemplo de um meio poroso meta´lico. Fonte: Porvair Selle (2008).
Segundo Nield e Bejan (1992), estas estruturas possuem algumas das qualidades
desejadas num trocador de calor, entre elas: grande a´rea de interface so´lido-fluido, boa
condutividade te´rmica da fase so´lida e um caminho tortuoso do escoamento, que promove
grande difusividade da quantidade de movimento e da energia. Entretanto, meios porosos
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promovem uma elevada queda de pressa˜o do escoamento devido a` alta resisteˆncia a`
passagem do ar, aumentando, consequ¨entemente, a poteˆncia de bombeamento.
Conforme mostrado na Fig. 3.9, o ar escoa atrave´s dos meios porosos, extraindo o
calor do fluido refrigerante que condensa dentro de micro-canais. No presente estudo,
foram utilizadas amostras de meios porosos com as mesmas dimenso˜es de comprimento,
altura e largura (35 Ö7 Ö48 mm, respectivamente).
Figura 3.9: Desenho esquema´tico do condensador com um meio poroso meta´lico.
No total, foram fabricados treˆs condensadores que operam com espuma meta´lica. Entre
as amostras, duas caracter´ısticas foram variadas: o nu´mero de poros e a porosidade das
estruturas.
O nu´mero de poros pode ser caracterizado pela unidade PPI (pore per inch), ou seja, a
quantidade de poros presente em cada polegada da estrutura, enquanto que a porosidade
ϕ e´ definida como a frac¸a˜o total de volume do meio poroso que e´ ocupada pelo ar. As
caracter´ısticas dos meios porosos de cada condensador esta˜o descritas na tabela 3.2 a
seguir.
Tabela 3.2: Caracter´ısticas geome´tricas dos meios porosos para cada tipo de condensador
utilizado no presente trabalho.
Condensador Nu´mero de poros [PPI] Porosidade [%]
A 20 89,27
B 10 89,30
C 10 94,70
Ale´m dos treˆs condensadores com meios pororos, foi fabricado ainda um condensador
com aletas, a fim de comparar diretamente o desempenho de um trocador de calor aletado
com os outros que possuem estruturas porosas meta´licas. O condensador aletado foi
fabricado de forma a apresentar as mesmas dimenso˜es de comprimento, altura e largura
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dos condensadores com meios porosos meta´licos. As aletas desse condensador possuem
0, 5 mm de espessura, com o espac¸amento de aproximadamente 0, 8 mm, resultando em
60 aletas para cada conjunto.
Todos os condensadores foram fabricados usando cobre como material. De maneira
similar aos condensadores feitos de alumı´nio, os meios porosos e as aletas foram brazados
em placas planas com 3 mm de espessura, que possuem internamente 17 micro-canais
circulares de 1, 5 mm de diaˆmetro. Os meios porosos meta´licos e os conjuntos de
aletas foram brazados nos dois lados da placa placa onde se encontram os micro-canais,
resultando em uma mesma a´rea de face frontal para todos os condensadores. A disposic¸a˜o
dos micro-canais circulares nos condensadores pode ser visto na Fig. 3.10.
Figura 3.10: Vista em corte do condensador que possui um meio poroso meta´lico, com os
micro-canais a` mostra.
A brazagem dos meios porosos nas placas planas foi realizada atrave´s do uso de
uma pasta de solda da marca Loctite. Esta pasta consiste de uma liga de Sn-Ag-Cu
(estanho-prata-cobre) e e´ utilizada largamente na soldagem de componentes e circuitos
eletroˆnicos. A montagem dos condensadores foi realizada em um forno especial que possui
uma alta temperatura ambiente, garantindo que a pasta de solda se funda, possibilitando
uma boa molhabilidade e adereˆncia do material estanho entre as partes dos proto´tipos.
Atrave´s de uma inspec¸a˜o visual, verificou-se que o estanho ficou bem distribu´ıdo na a´rea
de contato entre os meio porosos e as placas, evitando uma resisteˆncia te´rmica de contato
elevada.
Meios porosos teˆm sido fabricados com o aux´ılio de diversas te´cnicas como sinterizac¸a˜o
meta´lica, deposic¸a˜o meta´lica atrave´s de evaporac¸a˜o, eletrodeposic¸a˜o e decomposic¸a˜o
qu´ımica de vapor. Os meios porosos usados neste trabalho foram fabricados atrave´s do
processo de sinterizac¸a˜o pelo fabricante Porvair Selee.
Neste caso, part´ıculas meta´licas ficam suspensas em componentes inorgaˆnicos
aglutinantes, para serem despejados posteriormente em um molde de espuma feita de
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material poliuretano. Apo´s isso, a espuma impregnada e´ levada a um forno, onde o
poliuretano evapora durante o tratamento te´rmico. Em seguida, as part´ıculas meta´licas
realizam a sinterizac¸a˜o entre si, formando o meio poroso meta´lico.
3.2.2 Paraˆmetros da Ana´lise Experimental
Assim como os testes dos condensadores fabricados com o material alumı´nio, os testes
dos condensadores com meios porosos foram realizados nas temperaturas de condensac¸a˜o
de 45 °C e 90 °C, nas mesmas condic¸o˜es citadas anteriormente (temperaturas de entrada
do ar e do fluido refrigerante, vazo˜es ma´ssicas do fluido refrigerante e vazo˜es volume´tricas
do ar).
Para a ana´lise dos meios porosos presentes nos proto´tipos, e´ conveniente que o
coeficiente conhecido como permeabilidade (K ) seja calculado. Tal coeficiente possui
a unidade de m2 e pode ser obtido atrave´s da lei de Darcy. Henry Darcy investigou
diversos escoamentos em regime permanente num meio poroso uniforme, revelando uma
proporcionalidade entre a vaza˜o do escoamento e a diferenc¸a de pressa˜o aplicada. A lei
de Darcy deve ser escrita da seguinte forma:
var = −K
µ
dP
dx
(3.29)
var = V˙ar/Amp (3.30)
onde dP/dx e´ o gradiente de pressa˜o na direc¸a˜o do escoamento, µ e´ a viscosidade dinaˆmica
do ar e Amp e´ a a´rea de sec¸a˜o reta dos meios porosos. Para o presente estudo, a lei de
Darcy foi reduzida a
var = − K
µm
∆Pcond
Lcond
(3.31)
Alguns dos paraˆmetros apresentados para os condensadores aletados de alumı´nio
podem ser diretamente aplicados na ana´lise dos condensadores que possuem espuma
meta´lica. A eq. 3.6, referente ao ca´lculo da vaza˜o volume´trica do ar permanece a
mesma, assim como o ca´lculo da taxa de troca de calor (eq. 3.4), o coeficiente global
de transfereˆncia de calor (eq. 3.13) e a poteˆncia de bombeamento aplicada sobre os
condensadores (eq. 3.28). Para os trocadores de calor com meios porosos, o nu´mero de
Reynolds Remp foi definido, conforme proposto por Kaviany (1995), como:
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Remp =
ρmvar
√
K
µm
(3.32)
onde a raiz quadrada da permeabilidade (
√
K) foi estabelecida como o comprimento
caracter´ıstico do nu´mero Reynolds. A estimativa do fator de fricc¸a˜o e do diaˆmetro
hidra´ulico dos condensadores descritos nessa sec¸a˜o foram realizadas da seguinte forma:
fmp =
∆Pcond
4(Lcond/Dh,mp)(ρmvar2/2)
(3.33)
Dh,mp =
4Amp
Lcond
(3.34)
Para uma ana´lise pra´tica do desempenho dos condensadores, optou-se pelo uso do
nu´mero de Nusselt (Nu) da seguinte maneira:
Nump =
αmpDh,mp
km
=
Q˙ar
Acon∆Tmp
Dh,mp
km
(3.35)
∆Tmp = Tsat − Tar,ent (3.36)
Acon =
2Vmp(1− ϕ)
Hcond
(3.37)
A varia´vel αmp e´ o coeficiente de transfereˆncia de calor por convecc¸a˜o que caracteriza
a troca de calor entre o so´lido e o fluido. A condutividade te´rmica me´dia do ar e´ dada por
km. A a´rea superficial Acon foi considerada como a a´rea da interface entre a fase so´lida dos
meios porosos e a placa dos micro-canais. O volume total do meio poroso e a altura do
condensador sa˜o representados pelas varia´veis Vmp e Hcond, respectivamente. O paraˆmetro
∆Tmp arbitrado e´ a diferenc¸a entre a temperatura de saturac¸a˜o do fluido refrigerante na
entrada dos condensadores, e a temperatura de entrada do ar na sec¸a˜o de testes. Desta
forma, o coeficiente de transfereˆncia de calor αmp e´ obtido atrave´s da seguinte equac¸a˜o:
αmp =
ρar,entV˙arcp,ar(Tar,sai − Tar,ent)
Acon(Tsat − Tar,ent) (3.38)
A obtenc¸a˜o do coeficiente de transfereˆncia de calor por convecc¸a˜o para o ar possibilita a
estimativa do fator j de Colburn, utilizado na avaliac¸a˜o do desempenho dos condensadores.
A obtenc¸a˜o do fator j de Colburn e´ feita a partir das seguintes equac¸o˜es,
Condensadores Miniaturizados 40
jmp = StmpPr
(2/3)
ar (3.39)
Stmp =
αmpAmp
m˙arcp,ar
(3.40)
Cap´ıtulo 4
Evaporador Miniaturizado Acoplado
a Tubos de Calor
Sera˜o apresentados neste cap´ıtulo o funcionamento e a aplicac¸a˜o de um evaporador
miniaturizado acoplado a tubos de calor, citando todas as caracter´ısticas inerentes desse
tipo de trocador de calor. Ainda, sera´ explicada a motivac¸a˜o que levou a` elaborac¸a˜o do
presente projeto do evaporador.
Ao contra´rio dos condensadores apresentados no cap´ıtulo anterior, que realizam troca
de calor entre dois fluidos, o evaporador em questa˜o promove a troca de calor entre uma
superf´ıcie quente e o fluido refrigerante. Esta superf´ıcie quente se trata da parede do tubo
de calor.
Primeiramente, sera´ descrito o funcionamento de um tubo de calor, a fim de facilitar
o entendimento do modelo teo´rico desenvolvido. Em seguida, sera´ elucidado o motivo do
acoplamento entre o evaporador e os tubos de calor e a maneira como este acoplamento
sera´ realizado. Por fim, os modelos teo´ricos dos tubos de calor e do evaporador sera˜o
apresentados em detalhes.
4.1 Descric¸a˜o do Funcionamento dos Tubos de Calor
Conforme ja´ foi comentado, a remoc¸a˜o do calor dissipado pelos componentes
eletroˆnicos e´ um aspecto relevante no projeto e na confiabilidade dos equipamentos
eletroˆnicos. Considerando a questa˜o do resfriamento de processadores de computadores
pessoais porta´teis (laptops), o uso de tubos de calor e´ uma soluc¸a˜o largamente
implementada atualmente pelos fabricantes desse tipo de equipamento eletroˆnico.
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Os tubos de calor sa˜o dispositivos altamente efetivos na transfereˆncia de calor e
possuem diversos tamanhos e aplicac¸o˜es como, por exemplo, na indu´stria aeroespacial,
em trocadores de calor e na melhoria do desempenho de fornos. A simplicidade na
fabricac¸a˜o, a baixa diferenc¸a de temperatura entre os extremos do tubo e a possibilidade
de transportar altas taxas de calor em va´rios n´ıveis de temperatura sa˜o algumas
caracter´ısticas pro´prias desse tipo de equipamento.
Atrave´s do desenho esquema´tico da Fig. 4.1, pode-se ver o interior de um tubo de
calor e seus componentes. Tais componentes sa˜o: o invo´lucro (1), a estrutura capilar (2),
o duto de vapor (3), e uma quantidade de fluido que possui as fases l´ıquida e vapor.
A estrutura capilar possui a forma de um cilindro vazado, possibilitando que o fluido
de trabalho no estado l´ıquido passe atrave´s dos seus interst´ıcios. O duto de vapor
possibilita o escoamento do fluido no estado vapor. O invo´lucro separa os componentes do
ambiente externo, ale´m de manter a pressa˜o necessa´ria para o funcionamento do sistema.
Completando, o fluido de trabalho e´ responsa´vel pelo transporte da energia te´rmica do
sistema. Com func¸o˜es distintas, o comprimento do tubo de calor pode tambe´m ser dividido
em treˆs regio˜es: a de evaporac¸a˜o, adiaba´tica, e a de condensac¸a˜o.
Figura 4.1: Desenho esquema´tico em corte de um tubo de calor. (1) Invo´lucro, (2)
Estrutura capilar, (3) Duto de vapor.
De acordo com a Fig. 4.2 que mostra a orientac¸a˜o do fluxo de calor e do escoamento do
fluido de trabalho, o calor entregue pela fonte quente e aplicado na regia˜o de evaporac¸a˜o
e´ conduzido radialmente atrave´s das paredes do invo´lucro e da estrutura capilar, fazendo
com o que o fluido de trabalho se vaporize. A pressa˜o de vapor direciona o fluido atrave´s
do duto de vapor, transportando energia para a regia˜o de condensac¸a˜o. Na regia˜o de
condensac¸a˜o o fluido e´ condensado, atrave´s da transfereˆncia do calor para a fonte fria.
Finalmente, o menisco formado na interface da estrutura capilar com o duto de vapor
produz uma pressa˜o capilar, fazendo com que o fluido de trabalho condensado retorne a`
regia˜o de evaporac¸a˜o do tubo de calor. Portanto, a diferenc¸a da curvatura dos meniscos
nas interfaces l´ıquido-vapor promovem a mudanc¸a da pressa˜o capilar ao longo do tubo de
calor.
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Esta diferenc¸a de pressa˜o capilar deve ser maior do que a queda de pressa˜o relativas
ao escoamento no duto de vapor e a`s forc¸as de corpo gravitacionais presentes. Logo,
pode-se concluir que os tubos de calor possuem a grande vantagem de na˜o requererem
nenhuma poteˆncia de bombeamento adicional, sendo por isso considerados dispositivos de
transfereˆncia de calor passivos.
Figura 4.2: Desenho esquema´tico em corte de um tubo de calor.
Conforme Faghri (1995), existem diversos fatores que limitam e constringem as
operac¸o˜es de um tubo de calor. De maneira mais espec´ıfica, a ma´xima taxa de
transfereˆncia de calor que um tubo de calor realiza depende de alguns fatores limitantes.
Os fatores avaliados neste trabalho sa˜o:
 Limite viscoso: ocorre quando as forc¸as viscosas se tornam dominantes no
escoamento do vapor, fazendo com que a diferenc¸a de pressa˜o do vapor na regia˜o
de condensac¸a˜o torne-se nula. Isto impossibilita um aumento da vaza˜o ma´ssica do
fluido de trabalho no interior do tubo de calor, restringindo a ma´xima taxa de calor
que pode ser transportada com alta efetividade.
 Limite soˆnico: acontece quando a velocidade de vapor aumenta ao ponto de atingir
a velocidade do som, blocando o escoamento e restringindo a ma´xima taxa de calor.
O limite soˆnico e´ comumente associado com tubos de calor que operam com metais
l´ıquidos e associado a`s alta velocidade do vapor e a`s baixas densidades.
 Limite de refluxo: e´ ocasionado pela forc¸a cisalhante existente na interface
l´ıquido-vapor, devido ao fato de o vapor e o l´ıquido se moverem em direc¸o˜es opostas.
Para altas velocidades relativas, gotas de l´ıquido podem ser expulsas da estrutura
capilar e migrar para o duto de vapor, em direc¸a˜o a` regia˜o de condensac¸a˜o. Este
refluxo faz com que a regia˜o de evaporac¸a˜o pare de promover a evaporac¸a˜o do fluido,
comprometendo o bom funcionamento do dispositivo.
 Limite capilar: ocorre quando a estrutura capilar torna-se incapaz de garantir a
circulac¸a˜o do fluido. Isso ocorre quando a pressa˜o capilar na˜o consegue suprir a
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perda de carga no duto de vapor e na pro´pria estrutura porosa. A ma´xima pressa˜o
capilar de uma estrutura depende das propriedades f´ısicas do meio e do fluido de
trabalho. O fato de se aumentar a taxa de troca de calor acima do limite capilar faz
com que a regia˜o de evaporac¸a˜o na˜o receba l´ıquido da estrutura capilar, ocasionando
um aumento su´bito da temperatura na regia˜o de evaporac¸a˜o.
A forma como um tubo de calor e´ aplicado depende diretamente dos objetivos aos
quais a aplicac¸a˜o esta´ inserida. A representac¸a˜o do sistema na aplicac¸a˜o a ser estudada
aqui esta´ descrita na Fig. 4.3, e um fluxograma do transporte de energia promovido pelo
tubo de calor pode ser visto na Fig. 4.4.
Em relac¸a˜o ao resfriamento de processadores de computadores porta´teis, o papel
principal dos tubos de calor e´ a transfereˆncia do calor dissipado pelo processador (fonte
quente) para o ambiente externo (fonte fria) que e´ representado pelo ar que sopra na
regia˜o de condensac¸a˜o dos tubos de calor (1). A convecc¸a˜o forc¸ada implementada por um
ventilador (2), em conjunto com uma se´rie de aletas (3), cumpre o papel termodinaˆmico
da fonte fria, de acordo com a Fig. 4.4.
Concluindo, o calor de todo o sistema e´ fornecido pela poteˆncia dissipada do
processador (4) e rejeitada atrave´s do ar. Ainda, a Fig. 4.5 mostra um desenho da
patente de invenc¸a˜o de nu´mero US6328097, pertencente a Intel (2001), baseada no mesmo
conceito descrito aqui.
Figura 4.3: Desenho representativo de tubos de calor aplicados ao resfriamento de
processadores de computadores porta´teis. (1) Tubos de calor, (2) Ventilador, (3) Aletas,
(4) Processador.
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Figura 4.4: Fluxograma representativo de um tubo de calor aplicado ao resfriamento de
processadores de computadores porta´teis.
Figura 4.5: Figura da patente criada por Intel (2001).
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4.2 Descric¸a˜o do Acoplamento Evaporador/Tubos de
Calor
Apesar do uso de tubos de calor, o resfriamento de processadores de laptops tende
a exigir uma maneira mais eficiente de transfereˆncia de calor. Conforme observado por
Mongia et al. (2007), a maior resisteˆncia te´rmica envolvida nesse sistema e´ a resisteˆncia
te´rmica relativa a` convecc¸a˜o forc¸ada na regia˜o de condensac¸a˜o dos tubos de calor. A Fig.
4.6 ilustra a contribuic¸a˜o que as resisteˆncias te´rmicas da fonte fria (60 %), da fonte quente
(38 %) e dos tubos de calor (2 %) exercem na resisteˆncia te´rmica total do sistema te´rmico.
Isto gera alguns inconvenientes pra´ticos, como o aumento da temperatura interna dos
laptops. Portanto, a soluc¸a˜o empregada atualmente, apesar de remover o calor da fonte
quente, na˜o o transfere eficientemente para o ar externo (fonte fria). Ainda, devido a
restric¸o˜es espaciais, o uso de ventiladores mais robustos na remoc¸a˜o do calor na regia˜o de
condensac¸a˜o dos tubos de calor se torna impratica´vel.
Figura 4.6: Representac¸a˜o das resisteˆncias te´rmicas envolvidas num sistema com tubos
de calor usados no resfriamento de processadores. Fonte: Mongia et al. (2007).
Buscando uma soluc¸a˜o para esse tipo de aplicac¸a˜o, foi proposta a alternativa de acoplar
fisicamente um evaporador de um sistema de refrigerac¸a˜o por compressa˜o mecaˆnica de
vapor na regia˜o de condensac¸a˜o dos tubos de calor. Dessa forma, o calor dissipado
pelos componentes eletroˆnicos podem ser transferidos de uma forma mais eficiente do
que apenas com o uso da convecc¸a˜o forc¸ada. Tal proposta faria com que a temperatura
dos processadores fosse decrescida, possibilitando tambe´m uma maior capacidade de
processamento desses dispositivos eletroˆnicos.
Portanto, o objetivo dessa aplicac¸a˜o e´ estabelecer uma melhora da transfereˆncia de
calor do processador para o ambiente externo, atrave´s do acoplamento de um sistema
de refrigerac¸a˜o miniaturizado aos tubos de calor. Isto resultara´ numa diminuic¸a˜o da
temperatura do laptop como um todo, garantindo ainda uma melhor confiabilidade de
seus diversos componentes. A representac¸a˜o esquema´tica do transporte de energia desse
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sistema h´ıbrido evaporador/tubos de calor pode ser visto na Fig. 4.7.
Figura 4.7: Fluxograma representativo de um tubo de calor acoplado a um sistema de
refrigerac¸a˜o por compressa˜o mecaˆnica de vapor.
As Figs. 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 descrevem a maneira como o acoplamento f´ısico dos dois
sistemas pode ser feito. O evaporador do sistema de refrigerac¸a˜o (1) possui um formato
cil´ındrico e e´ encaixado em um alojamento (2) que deve ser brazado entre os tubos de
calor (3). O alojamento deve tambe´m servir de protec¸a˜o a`s aletas (4) durante a conexa˜o
do trocador de calor.
Dentro do evaporador, o fluido em estado l´ıquido escoa atrave´s de canais presentes na
periferia, por onde ocorre a mudanc¸a de fase e retorna por um duto central no estado de
vapor saturado. Ha´ tambe´m um reservato´rio que permite a retenc¸a˜o do fluido refrigerante
l´ıquido, para que dessa maneira seja impedida a entrada de refrigerante l´ıquido na caˆmara
de compressa˜o do compressor.
Com a concepc¸a˜o e com a forma de funcionamento do evaporador prontas, torna-se
necessa´ria a definic¸a˜o das dimenso˜es de suas partes, como o comprimento necessa´rio dos
canais, para as pre´-determinadas condic¸o˜es de aplicac¸a˜o do sistema h´ıbrido. Para tal,
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Figura 4.8: Desenho esquema´tico do evaporador do sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado
acoplado a tubos de calor. (1) Evaporador do sistema de refrigerac¸a˜o, (2) Alojamento
para o evaporador, (3) Tubo de calor, (4) Aletas.
Figura 4.9: Desenho esquema´tico do evaporador.
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Figura 4.10: Desenho esquema´tico do evaporador com detalhe sobre a entrada e sa´ıda do
fluido refrigerante.
Figura 4.11: Desenho esquema´tico do evaporador com detalhe sobre o volume que possui
a func¸a˜o de reter l´ıquido.
Evaporador Miniaturizado Acoplado a Tubos de Calor 50
foram desenvolvidos modelos teo´ricos tanto do evaporador quanto dos tubos de calor.
O acoplamento destes modelos teo´ricos permite estimar o comportamento do sistema
como um todo. Fatores como, a condic¸a˜o do sistema de refrigerac¸a˜o, a capacidade de
refrigerac¸a˜o e as dimenso˜es dos tubos de calor exercem uma influeˆncia direta no projeto
do evaporador.
Os paraˆmetros iniciais do sistema de refrigerac¸a˜o foram escolhidos levando-se em conta
sua aplicac¸a˜o final. Tais condic¸o˜es sa˜o as seguintes:
 Temperatura de evaporac¸a˜o - Tevap = 55 °C;
 Temperatura de condensac¸a˜o - Tcond = 90 °C;
 Sem sub-resfriamento e sem super-aquecimento no ciclo de refrigerac¸a˜o de simples
esta´gio;
 Capacidade de refrigerac¸a˜o - Q˙refri = 40 W ;
 Temperatura ma´xima do processador - Tproc = 75 °C;
 Fluido refrigerante: R-600a.
4.3 Modelo dos Tubos de Calor
A teoria fundamental do estudo dos tubos de calor consiste em ana´lises relacionadas a
processos que envolvem a transfereˆncia de calor e a hidrodinaˆmica. A teoria hidrodinaˆmica
geralmente e´ utilizada na descric¸a˜o da queda de pressa˜o na estrutura capilar, no duto
de vapor e na estimativa do ma´ximo bombeamento que esta estrutura capilar permite
fornecer. Ja´ a teoria de transfereˆncia de calor e´ utilizada para a modelagem do processo
de transfereˆncia de calor para dentro e fora dos tubos de calor. Diversos fenoˆmenos como
a conduc¸a˜o axial de calor pela parede e pela estrutura capilar, evaporac¸a˜o e condensac¸a˜o
na interface l´ıquido-vapor foram considerados.
O modelo representativo do tubo de calor proposto neste trabalho considera o me´todo
da condutaˆncia global, atrave´s da associac¸a˜o de resisteˆncias te´rmicas obtidas a partir da
analogia com circuitos ele´tricos e aplicadas a` transmissa˜o de calor. Com isso, tem-se como
objetivo obter todo o campo de temperatura ao longo do dispositivo.
Na formulac¸a˜o do modelo, foi aproveitada a simetria axial do tubo de calor para a
simplificac¸a˜o do problema. As resisteˆncias te´rmicas e os pontos de temperatura do modelo
axissime´trico, em regime estaciona´rio, sa˜o mostradas na Fig. 4.12 e definidas como:
 Rext,e: resisteˆncia te´rmica externa na regia˜o de evaporac¸a˜o;
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 Rinv,e: resisteˆncia te´rmica do invo´lucro na regia˜o de evaporac¸a˜o;
 Rcap,e: resisteˆncia te´rmica da estrutura capilar na regia˜o de evaporac¸a˜o;
 Ri,e: resisteˆncia te´rmica da interface l´ıquido-vapor na regia˜o de evaporac¸a˜o;
 Rva: resisteˆncia te´rmica do vapor ao longo da regia˜o adiaba´tica;
 Ri,c: resisteˆncia te´rmica da interface l´ıquido-vapor na regia˜o de condensac¸a˜o;
 Rcap,c: resisteˆncia te´rmica da estrutura capilar na regia˜o de condensac¸a˜o;
 Rinv,c: resisteˆncia te´rmica do invo´lucro na regia˜o de condensac¸a˜o;
 Rext,c: resisteˆncia te´rmica externa na regia˜o de condensac¸a˜o;
 Rinv,a: resisteˆncia te´rmica do invo´lucro na regia˜o adiaba´tica;
 Rcap,a: resisteˆncia te´rmica da estrutura capilar na regia˜o adiaba´tica.
Figura 4.12: Resisteˆncias te´rmicas presentes num tubo de calor.
As temperaturas de evaporac¸a˜o do sistema de refrigerac¸a˜o Tevap e do processador Tproc
representam, respectivamente, as temperaturas das fontes fria e quente do sistema te´rmico.
O material estipulado para o tubo de calor foi cobre, enquanto que a´gua foi utilizada como
fluido de trabalho. Os dados geome´tricos usados no modelo sa˜o:
 Diaˆmetro externo do invo´lucro - Dinv = 6 mm;
 Diaˆmetro externo da estrutura porosa - Dcap = 4, 2 mm;
 Diaˆmetro do duto de vapor - Dva = 1, 5 mm;
 Comprimento total do tubo de calor - Ltc = 210 mm;
 Comprimento da regia˜o de evaporac¸a˜o - Le = 70 mm;
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 Porosidade da estrutura capilar - ϕ = 0, 628;
 Diaˆmetro do gra˜o da estrutura capilar - Dgrao = 100Ö10
−3 mm;
 Material dos tubos de calor: cobre.
A resisteˆncia externa Rext,e representa a resisteˆncia que o calor encontra ao ser
transferido pelo substrato do processador, atrave´s da pasta te´rmica e atrave´s da chapa
de cobre onde a regia˜o de evaporac¸a˜o do tubo de calor se encontra soldada. Todas essas
resisteˆncias somadas possuem um valor fixo de Rext,e = 0, 4 °C/W, fornecido por Mongia
(2007) da empresa fabricante de processadores Intel.
As resisteˆncias te´rmicas radiais no invo´lucro (Rinv,e e Rinv,c) e na matriz porosa (Rcap,e
e Rcap,c) sa˜o obtidas por,
Rinv,e =
1
2pikinvLe
ln
(
Dinv/2
Dcap/2
)
(4.1)
Rinv,c =
1
2pikinvLc
ln
(
Dinv/2
Dcap/2
)
(4.2)
Rcap,e =
1
2pikcapLe
ln
(
Dcap/2
Dva/2
)
(4.3)
Rcap,c =
1
2pikcapLc
ln
(
Dcap/2
Dva/2
)
(4.4)
onde Le e Lc sa˜o, respectivamente, os comprimentos das regia˜o de evaporac¸a˜o e
condensac¸a˜o. As varia´veis kinv e kcap representam a condutividade te´rmica do meio de
cobre do invo´lucro, e do meio poroso, referente a` estrutura capilar. Para a condutividade
te´rmica do meio poroso, foi aplicada a correlac¸a˜o proposta por Maxwell (1998) para
um material randomicamente disperso. Esta correlac¸a˜o possui boa concordaˆncia com
dados experimentais realizados com metais sinterizados, conforme descrito por Gorring e
Churchill (1961). A correlac¸a˜o usada foi a seguinte:
kcap = kinv
[
2 + kl/kinv − 2ϕ(1− kl/kinv)
2 + kl/kinv + ϕ(1− kl/kinv)
]
(4.5)
Para a avaliac¸a˜o da condutividade te´rmica da fase l´ıquida kl, foi considerado que o
fluido de trabalho apresenta uma temperatura me´dia entre Tcap,int,e e Tcap,ext,e, na regia˜o
de evaporac¸a˜o, e entre Tcap,int,c e Tcap,ext,c na regia˜o de condensac¸a˜o.
A regia˜o de interface do l´ıquido e do vapor usualmente e´ considerada em equil´ıbrio
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te´rmico, se as taxas de evaporac¸a˜o e de condensac¸a˜o forem constantes. Entretanto, sabe-se
que nesta regia˜o ha´ mole´culas de vapor e de l´ıquido constantemente trocando de posic¸o˜es,
atrave´s da evaporac¸a˜o e da condensac¸a˜o. Portanto, essa transfereˆncia de quantidade de
movimento induz um gradiente de pressa˜o ao longo da transic¸a˜o de fase l´ıquido-vapor, nas
regio˜es de evaporac¸a˜o e condensac¸a˜o. Atrave´s da teoria cine´tica dos gases apresentada
por Faghri (1995), pode-se estabelecer a resisteˆncia te´rmica correspondente a` interface
l´ıquido-vapor das regio˜es de evaporac¸a˜o e condensac¸a˜o como:
Ri,e =
RTva,e
2(2piRTcap,int,e)
1/2
hlv,ePeAe
(4.6)
Ri,c =
RTva,c
2(2piRTcap,int,c)
1/2
hlv,cPcAc
(4.7)
onde R e´ a constante do vapor d’a´gua, hlv e´ a entalpia de vaporizac¸a˜o e Ae e Ac sa˜o
as a´reas onde ocorrem as mudanc¸as de fase, nas regio˜es de evaporac¸a˜o e condensac¸a˜o,
respectivamente. As entalpias de vaporizac¸a˜o da a´gua hlv,e e hlv,c foram obtidas de acordo
com as respectivas temperaturas de saturac¸a˜o Tva,e e Tva,c, enquanto Pe e Pc correspondem
respectivamente a`s presso˜es de saturac¸a˜o da a´gua nas regio˜es de evaporac¸a˜o e condensac¸a˜o.
Nas eqs. 4.6 e 4.7, as temperaturas citadas se apresentam em escala Kelvin.
As resisteˆncias te´rmicas que representam a conduc¸a˜o transversal do invo´lucro e da
estrutura capilar na regia˜o adiaba´tica podem ser avaliadas como resisteˆncias te´rmica de
conduc¸a˜o atrave´s de uma parede plana unidimensional como:
Rinv,a =
Lakinv
Ainv
(4.8)
Rcap,a =
Lakcap
Acap
(4.9)
onde Ainv e Acap sa˜o as a´reas das sec¸o˜es retas do invo´lucro e da estrutura capilar, enquanto
La e´ o comprimento da regia˜o adiaba´tica do tubo de calor.
Para este trabalho, a resisteˆncia te´rmica relativa ao duto de vapor na˜o foi estimada
diretamente. Como o estado termodinaˆmico da a´gua encontra-se saturado ao longo de
todo o duto de vapor, basta que se obtenha, no caso deste modelo, a temperatura Tva,c
e sua pressa˜o de saturac¸a˜o. Enta˜o, atrave´s da estimativa da queda de pressa˜o ao longo
do duto de vapor, consegue-se a pressa˜o de saturac¸a˜o do fluido de trabalho na regia˜o de
evaporac¸a˜o e sua respectiva temperatura, Tva,e.
Desse modo, optou-se por utilizar modelos que avaliem a queda de pressa˜o ao longo
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do duto de vapor em conjunto com o ca´lculo das temperaturas de saturac¸a˜o relativas a`s
determinadas presso˜es.
Um dos modelos utilizados foi elaborado por Cotter (1965), que aplicou o gradiente de
pressa˜o para escoamentos incompress´ıveis num duto cil´ındrico com uma uniforme injec¸a˜o
e succ¸a˜o de fluido atrave´s de uma parede porosa, conforme disponibilizado por Yuan e
Finkelstein (1956),
dPva
dz
= − 8µvam˙va
piρva(Dva/2)4
(
1 +
3
4
Rer − 11
270
Rer + ...
)
(4.10)
Rer =
1
2piµva
dm˙va
dz
(4.11)
A coordenada z representa a direc¸a˜o longitudinal, ao longo de todo o comprimento
dos tubos de calor. Para pequenas taxas de transfereˆncia de calor (m˙va → 0), a influeˆncia
do nu´mero de Reynolds radial Rer no gradiente de pressa˜o passa a ser negligenciada (Rer
→ 0). Portanto, tem-se:
dPva
dz
= − 8µvam˙va
piρva(Dva/2)4
(4.12)
A vaza˜o ma´ssica de vapor escoando pelo duto de vapor, m˙va, e´ func¸a˜o da coordenada
z. Considerando que ha´ fluxo de calor constante e que existe uma variac¸a˜o linear do m˙va
em relac¸a˜o a` coordenada z, nas regio˜es de evaporac¸a˜o e condensac¸a˜o, as func¸o˜es de m˙va
podem ser avaliadas como:
m˙va(z) =
zm˙va,max
Le
, 0 < z < Le (4.13)
m˙va(z) = m˙va,max, Le < z < Le + La (4.14)
m˙va(z) =
(Lt − z)m˙va,max
Lc
, Le + La < z < Lt (4.15)
m˙va,max = Q˙tc/hlv,va (4.16)
Integrando a eq. 4.12 com o uso das eqs. 4.13, 4.14 e 4.15, consegue-se:
∆Pva =
8µvam˙va,max
piρva(Dva/2)4
(
Le
2
+ La +
Lc
2
)
(4.17)
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Lef =
Le
2
+ La +
Lc
2
(4.18)
Como pode ser visto na eq. 4.18, a varia´vel Lef representa o comprimento efetivo do
tubo de calor. Desse modo, a queda de pressa˜o do fluido no duto de vapor e´ expressa
como:
∆Pva =
8µvam˙va,max
piρva(Dva/2)4
Lef (4.19)
Outro modelo de avaliac¸a˜o da queda de pressa˜o no duto de valor foi proposto por Chi
(1976), que encontrou a seguinte expressa˜o para a diferenc¸a de pressa˜o na fase de vapor:
∆Pva = C1C2
µvaLefm˙va,max
2Avaρva(Dva/2)2
(4.20)
onde C1 e C2 sa˜o constantes que dependem do nu´mero de Reynolds e do nu´mero de Mach.
Tais paraˆmetros adimensionais, neste caso, sa˜o tratados como:
Reva =
4m˙va,max
piDvaµva
(4.21)
Mava =
m˙va,max
Avaρva(RTvaγva)1/2
(4.22)
onde R novamente e´ a constante do vapor d’a´gua, Tva e´ a temperatura do vapor em escala
Kelvin e γva e´ a raza˜o dos calores espec´ıficos, que possui o valor de 1, 33 para fluidos
poliatoˆmicos, como a a´gua.
Os constantes C1 e C2 devem ser calculadas a partir das condic¸o˜es a seguir,
 Para Reva < 2300 e Mava < 0, 2: C1 = 16, C2 = 1
 Para Reva < 2300 e Mava > 0, 2: C1 = 16, C2 =
[
1 +
(
γva−1
2
)
Ma2va
]−1/2
 Para Reva > 2300 e Mava < 0, 2: C1 = 0, 038
(
4m˙va,max
piDvaµva
)3
/4, C2 = 1.
Ambos os modelos apresentados aqui precisam necessariamente do ca´lculo de diversas
propriedades termo-f´ısicas. Neste momento, buscou-se uma soluc¸a˜o conservativa que
apresente a maior queda de pressa˜o e que torne o tubo de calor menos eficiente. Tendo
isso em mente, optou-se por basear o ca´lculo das propriedades termo-f´ısicas para a
temperatura do fluido de trabalho na regia˜o de condensac¸a˜o Tva,c. A resisteˆncia te´rmica
Rext,c representa neste modelo o evaporador do sistema de refrigerac¸a˜o, mais precisamente
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o inverso do paraˆmetro UAevap,aloj. Detalhes sobre a modelagem do evaporador sera˜o
tratados mais adiante.
Com o aux´ılio das condic¸o˜es de contorno especificadas, ou seja, a temperatura de
evaporac¸a˜o do sistema de refrigerac¸a˜o Tevap e a capacidade de refrigerac¸a˜o do sistema
h´ıbrido Q˙refri, torna-se poss´ıvel a obtenc¸a˜o das temperaturas de todos os pontos descritos
na Fig. 4.12. No entanto, algumas resisteˆncias te´rmicas descritas neste to´pico apresentam
uma dependeˆncia direta ou indireta das temperaturas envolvidas, devido aos ca´lculos das
propriedades termo-f´ısicas. Ainda, o arranjo bidimensional do modelo teo´rico gerou treˆs
malhas de resisteˆncias te´rmicas, o que impossibilita a aquisic¸a˜o de uma soluc¸a˜o direta
na˜o-iterativa. Logo, e´ necessa´rio o uso de ciclos iterativos com duas diferentes finalidades:
para a dependeˆncia das resisteˆncias te´rmicas com as temperaturas, e para a obtenc¸a˜o do
campo bidimensional de temperatura presente nos tubos de calor.
Finalizando este modelo, sa˜o calculados os fatores limitantes de transfereˆncia de calor
que o tubo de calor apresentam: limite viscoso, soˆnico, de refluxo e capilar. Os ca´lculos
destes limites foram obtidos, respectivamente, de acordo com Faghri (1995), da seguinte
maneira:
Q˙visc = (Dva/2)
2hlvρvaAva
Pva
16µvaLef
(4.23)
Q˙som = 0, 474hlv,vaAva(ρvaPva)
1/2 (4.24)
Q˙re = hlv,vaAva
(
ρvaσva
0, 410Dgrao
)1/2
(4.25)
Q˙cap = hlv,va
4σva
0, 42DgraoLef
[
8µva
ρvapi(Dva/2)4
+
µl,va
ρlKtcAcap
]−1
(4.26)
Todas as propriedades termo-f´ısicas foram calculadas de acordo com a temperatura
de saturac¸a˜o da a´gua na regia˜o de evaporac¸a˜o do tubo de calor Tva,e. Para a obtenc¸a˜o
do limite capilar, e´ necessa´rio que a permeabilidade do meio capilar seja conhecida. Para
isso, usou-se a seguinte correlac¸a˜o para o ca´lculo da permeabilidade proposta por Faghri
(1995), aplicada ao material cobre em po´ sinterizado,
Ktc =
D2graoϕ
3
150(1− ϕ)2 (4.27)
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4.4 Modelo do Evaporador
Este to´pico propo˜e elucidar a forma como o modelo do evaporador acoplado a tubos
de calor foi elaborado. A concepc¸a˜o do trocador de calor ja´ foi tratada anteriormente,
faltando a modelagem dos fenoˆmenos f´ısicos para que os comprimentos dos canais sejam
especificados, de acordo com as condic¸o˜es de contorno referentes a` aplicac¸a˜o final. Para
isso foi implementado, ale´m do me´todo da condutaˆncia global, a estimativa da queda de
pressa˜o que ocorre no duto de sa´ıda do evaporador. Por convenieˆncia, foi aproveitada a
simetria do trocador de calor na formulac¸a˜o do modelo. A Fig. 4.13 esclarece as condic¸o˜es
de contorno e as resisteˆncias te´rmicas presentes no modelo criado.
Figura 4.13: Resisteˆncias te´rmicas e condic¸o˜es de contorno presentes no evaporador.
De acordo com a Fig. 4.13, sa˜o descritas treˆs resisteˆncias te´rmicas. Apenas a
resisteˆncia te´rmica de contato entre o evaporador e o alojamento Rcon,evap na˜o e´ mostrada.
As resisteˆncias te´rmicas presentes no modelo do evaporador sa˜o:
 Raloj: resisteˆncia te´rmica de conduc¸a˜o do alojamento onde o evaporador e´ alocado;
 Rcon,evap: resisteˆncia te´rmica de contato entre o evaporador e o alojamento;
 Rpar,evap: resisteˆncia te´rmica de conduc¸a˜o da parede do evaporador;
 Rint,evap: resisteˆncia te´rmica de convecc¸a˜o do fluido refrigerante.
Com a concepc¸a˜o do evaporador definida, o formato de seus canais foram estipulados
com o intuito de otimizar a capacidade de transfereˆncia de calor atrave´s da busca do maior
nu´mero de canais com pequenos diaˆmetros, mas sem inviabilizar a etapa de fabricac¸a˜o dos
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mesmos. Tendo esses aspectos em vista, algumas caracter´ısticas ja´ citadas do evaporador
foram definidas. Elas sa˜o as seguintes:
 Diaˆmetro do evaporador Dext,evap: 5 mm;
 Espessura da parede do evaporador eevap: 0, 5 mm;
 Canais semi-el´ıpticos com raios rc,evap: 2/2, 5 mm;
 Diaˆmetro do duto de sa´ıda do evaporador Dds: 1, 2 mm;
 Material do alojamento do evaporador: alumı´nio;
 Material do evaporador: cobre.
O termo Raloj corresponde a` resisteˆncia te´rmica relativa a` conduc¸a˜o de calor
bidimensional que ocorre no alojamento. Para a avaliac¸a˜o dessa resisteˆncia te´rmica,
optou-se pelo uso de um procedimento nume´rico para se obter o fator de forma S da
conduc¸a˜o de calor bidimensional atrave´s do alojamento. Portanto, a resisteˆncia te´rmica
Raloj e´ expressa como:
Raloj =
1
Skaloj
(4.28)
ou,
Raloj =
Tpar,c − Tsup,evap
Q˙refri
(4.29)
Para o procedimento nume´rico, foi utilizado o software Fluent. Este software permite
que sejam realizadas simulac¸o˜es que envolvem fenoˆmenos da mecaˆnica dos fluidos e da
transfereˆncia de calor, atrave´s do me´todo nume´rico dos volumes finitos. O me´todo
possibilita a obtenc¸a˜o de equac¸o˜es alge´bricas que satisfazem a conservac¸a˜o das grandezas
pertinentes (quantidade de movimento, massa e energia), em n´ıvel de volumes elementares.
Para esta situac¸a˜o, resolveu-se a equac¸a˜o da conservac¸a˜o da energia bidimensional, em
regime permanente, com a condutividade te´rmica mantida constante, de acordo com,
∂
∂x
(
∂T
∂x
)
+
∂
∂y
(
∂T
∂y
)
= 0 (4.30)
Considerando a condutividade te´rmica do material alumı´nio e implementando
temperaturas prescritas de 70 e 55 °C como condic¸o˜es de contorno do problema, gerou-se
um domı´nio bidimensional com treˆs c´ırculos que possuem as mesmas dimenso˜es e
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espac¸amentos encontrados entre os tubos de calor e o evaporador. O diaˆmetro externo do
evaporador foi considerado como tendo 5 mm e seu c´ırculo representativo foi inserido entre
outros dois c´ırculos que representam os condensadores dos tubos de calor, que possuem
6 mm de diaˆmetro. Todas as dimenso˜es presentes no procedimento computacional esta˜o
em conformidade com as dimenso˜es estipuladas dos tubos de calor e do evaporador.
Estes c´ırculos foram inseridos em um meio infinito e isolado com dimenso˜es de 1 Ö1 m,
de forma que apenas haja troca de calor por conduc¸a˜o entre os c´ırculos. Com a definic¸a˜o do
domı´nio da simulac¸a˜o nume´rica, gerou-se enta˜o os volumes de controle relativos ao me´todo
dos volumes finitos. A malha computacional empregada consistiu em 20212 volumes
triangulares que apresentam um refino de malha especial na regia˜o em torno dos treˆs
c´ırculos citados anteriormente. Apo´s o processamento da simulac¸a˜o nume´rica deste caso
de conduc¸a˜o de calor bidimensional, foi poss´ıvel que fosse especificado o fator de forma
que foi utilizado no modelo atrave´s da raza˜o entre as diferenc¸as de temperatura e o calor
total trocado.
Na˜o foi realizada uma ana´lise de refino de malha para que os erros de truncamento
do me´todo dos volumes finitos fossem minimizados, devido ao fato deste procedimento
apenas ter sido utilizado como uma ferramenta simples e complementar do modelo aqui
proposto.
Figura 4.14: Trecho da malha do domı´nio computacional utilizado na especificac¸a˜o do
fator de forma do alojamento do evaporador.
A resisteˆncia te´rmica de contato entre o evaporador e o alojamento Rcon,evap foi
arbitrada como tendo o valor de 0, 064 °C/W , conforme o valor me´dio da faixa proposta
por Incropera e DeWitt (2008), para o material cobre, com va´cuo na interface e pressa˜o de
contato de 100 kPa. Da mesma maneira como foram calculadas as resisteˆncias te´rmicas
Rinv,e, Rinv,c, Rcap,e e Rcap,c, a resisteˆncia te´rmica de conduc¸a˜o relativa a` parede externa
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do evaporador Rpar,evap foi obtida usando a equac¸a˜o a seguir:
Rpar,evap =
1
2pikalojLevap
ln
(
Dext,evap/2
Dext,evap/2− eevap
)
(4.31)
onde Dext,evap e´ os diaˆmetro externo do evaporador e a varia´vel eevap e´ a espessura da
parede do evaporador.
No ca´lculo da resisteˆncia te´rmica convectiva referente ao escoamento bifa´sico, e´
preciso que o coeficiente de transfereˆncia de calor por convecc¸a˜o seja obtido levando
em considerac¸a˜o o diaˆmetro dos canais durante a nucleac¸a˜o das bolhas no processo de
evaporac¸a˜o. Tendo isso em mente, Kew e Cornwell (1993) recomendam que se use o
nu´mero adimensional de confinamento Co, que e´ a raiz quadrada do inverso do nu´mero
de Eotvos ou o inverso do nu´mero de Bond, como forma de discernir os escoamentos
bifa´sicos que envolvem macro-escalas, e os que envolvem micro-escalas. Ou seja, o nu´mero
de confinamento permite avaliar a influeˆncia do tamanho dos canais nos processos onde a
evaporac¸a˜o se encontra presente. O nu´mero de confinamento Co e´ definido como:
Co =
[
σ
g(ρl − ρv)D2h
]1/2
(4.32)
Como crite´rio de diferenciac¸a˜o entre macro e micro-canais, Brauner e Ullman (2006)
recomendam que se deve considerar dutos de pequeno diaˆmetro como micro-canais quando
o nu´mero de confinamento Co for maior ou igual a 0, 79. Levando estas informac¸o˜es em
considerac¸a˜o, buscou-se enta˜o tratar a transfereˆncia de calor nos canais do evaporador
de uma forma que os diaˆmetros das bolhas formadas na˜o possu´ıssem a mesma ordem de
grandeza do diaˆmetro hidra´ulico dos canais do trocador de calor.
No ca´lculo da resisteˆncia te´rmica Rint,evap e do coeficiente de transfereˆncia de calor
no interior dos canais αevap, foi usada a correlac¸a˜o de Chen (1966), disponibilizada
por Carey (1992), onde as contribuic¸o˜es da ebulic¸a˜o nucleada e da ebulic¸a˜o convectiva
sa˜o adicionadas e corrigidas, pelos fatores de supressa˜o S e de intensificac¸a˜o F ,
respectivamente.
A ebulic¸a˜o nucleada se encontra presente quando a diferenc¸a de temperatura entre a
parede aquecida e o fluido adjacente e´ grande o suficiente para que bolhas de vapor sejam
geradas na parede. Os locais onde as bolhas se formam sa˜o conhecidos como s´ıtios de
nucleac¸a˜o. O gradiente de temperatura depende fortemente das propriedades termo-f´ısicas
do fluido, assim como da estrutura e do material da superf´ıcie. A ebulic¸a˜o convectiva
pode ser descrita como sendo a conduc¸a˜o e a convecc¸a˜o de um filme de l´ıquido na parede
aquecida, seguida da evaporac¸a˜o da interface l´ıquido/vapor. A resisteˆncia te´rmica e o
coeficiente de transfereˆncia de calor relativos ao escoamento bifa´sico sa˜o apresentados da
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seguinte forma:
Rint,evap =
1
αevap(Nc/2)pcLevap
(4.33)
αevap = αFZS + αDBF (4.34)
Nas eqs. 4.33 e 4.34 a varia´vel Nc e´ o nu´mero de canais presentes no evaporador,
enquanto que pc e´ o per´ımetro de cada canal. A parcela relativa ao coeficiente αFZ
foi obtida da correlac¸a˜o Forster-Zuber relativa a` ebulic¸a˜o nucleada, enquanto que na
contribuic¸a˜o da ebulic¸a˜o convectiva foi usada a cla´ssica correlac¸a˜o de Dittus-Boelter. Tais
correlac¸o˜es, juntamente com a expressa˜o para o ca´lculo do fator de supressa˜o S, podem
ser descritas como:
αFZ = 0, 00122
(
k0,79l c
0,45
p,l ρ
0,49
l
σevap0,5µ
0,29
l h
0,24
lv ρ
0,24
v
)
(Tc,evap − Tevap)0,24(Pc,evap − Pevap)0,75 (4.35)
αDB = 0, 023
(
kl
Dh
)[
Gc(1− x)Dh
µl
]0,8
Pr0,696l (4.36)
S = (1 + 2, 56× 10−6Re1,17bi )−1 (4.37)
Rebi =
[
Gc(1− x)Dh
µl
]
F 1,25 (4.38)
O fator de intensificac¸a˜o F deve ser calculado como base no paraˆmetro Martinelli X,
de acordo com as seguintes condic¸o˜es:
 Para X−1 ≤ 0, 1: F = 1
 Para X−1 > 0, 1: F = 2, 35(0, 213 + 1/X)0,736
X =
(
1− x
x
)0,9(
ρv
ρl
)0,5(
µl
µv
)0,1
(4.39)
Para o ca´lculo do coeficiente de transfereˆncia de calor no interior dos canais, αevap, foi
considerada a temperatura de evaporac¸a˜o Tevap com um t´ıtulo de mesmo valor encontrado
na entrada do evaporador, condizente com uma expansa˜o isenta´lpica sem sub-resfriamento
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na entrada do dispositivo de expansa˜o. Na correlac¸a˜o de Chen, um t´ıtulo de valor
baixo tende a apresentar coeficientes de transfereˆncia de calor αevap menores do que os
encontrados com altos t´ıtulos. Portanto, o modelo apresentado aqui tende a superestimar
a resisteˆncia te´rmica de convecc¸a˜o dos canais Rint,evap.
Deve-se perceber, na eq. 4.35, que e´ necessa´rio que a temperatura superficial do canais
do evaporador Tc,evap seja conhecida para que o coeficiente de transfereˆncia de calor do
escoamento bifa´sico seja obtido. Portanto, assim como no modelo dos tubos de calor,
foi implementado um procedimento iterativo no ca´lculo do coeficiente de transfereˆncia
de calor αFZ . Para este modelo, o procedimento iterativo e´ utilizado na obtenc¸a˜o da
resisteˆncia te´rmica de convecc¸a˜o presente no canais do evaporador. O coeficiente de
condutaˆncia global UAevap,aloj do alojamento e do evaporador foi obtido como:
UAevap,aloj =
Q˙refri
Tpar,c − Tevap (4.40)
onde Tpar,c e´ a temperatura superficial da regia˜o de condensac¸a˜o dos tubos de calor.
Finalizando a descric¸a˜o do modelo do evaporador, foi realizada a estimativa da queda
de pressa˜o do fluido refrigerante ao longo do duto de sa´ıda do evaporador, por onde todo
o fluido refrigerante no estado de vapor saturado escoa. Devido ao fato do duto de sa´ıda
possuir 1, 2 mm de diaˆmetro e de conter toda a vaza˜o ma´ssica do sistema de refrigerac¸a˜o,
torna-se importante o ca´lculo da perda de carga nesta parte, para que na˜o se tenha uma
severa queda de pressa˜o ao longo do evaporador. O ca´lculo da queda de pressa˜o no duto de
sa´ıda foi realizado com o aux´ılio das seguintes equac¸o˜es apresentadas por Fox e McDonald
(2001):
∆Pevap = ρdsfds
Levap
Dds
v2ds
2
(4.41)
fds = [1, 82 log(Reds)− 1, 64]−2 (4.42)
Reds =
4m˙ref
piDdsµds
(4.43)
onde a viscosidade µds e a massa espec´ıfica ρds foram obtidas para o fluido refrigerante no
estado de vapor saturado, na temperatura de evaporac¸a˜o de 55 °C.
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4.5 Co´digo Computacional
Com os modelos dos tubos de calor e do evaporador ja´ definidos, explora-se agora a
descric¸a˜o de como o acoplamento entre os dois modelos foi considerado. Como pode ser
visto no modelo dos tubos de calor, todo o campo de temperatura destes dispositivos
depende diretamente do paraˆmetro UAevap,aloj do modelo do evaporador. E´ importante
frisar que esse paraˆmetro e´ o inverso da resisteˆncia te´rmica Rext,c, incluso no modelo dos
tubos de calor. Para o modelo do evaporador, todo o ca´lculo da troca de calor nas partes
ja´ citadas depende tambe´m da temperatura da regia˜o de condensac¸a˜o Tpar,c dos tubos
de calor. Portanto, ha´ um acoplamento de natureza na˜o-linear entre os dois meios, e
novamente buscou-se uma soluc¸a˜o iterativa para se alcanc¸ar a soluc¸a˜o de todo o domı´nio.
Assim sendo, atrave´s de um valor do paraˆmetro UAevap,aloj inicialmente arbitrado como
condic¸a˜o de contorno, obteˆm-se todos os valores das temperaturas nas diversas posic¸o˜es
dos tubos de calor. Apo´s esta etapa, a temperatura superficial da regia˜o de condensac¸a˜o
Tpar,c dos tubos de calor servira´ tambe´m como condic¸a˜o de contorno, agora para o modelo
do evaporador, resultando num novo valor do UAevap,aloj. A repetic¸a˜o deste procedimento
fara´ com que cada varia´vel dos dois modelos convirja para uma u´nica soluc¸a˜o.
O nu´mero de iterac¸o˜es foi definido diretamente no co´digo computacional que foi
elaborado. Na implementac¸a˜o do co´digo computacional, optou-se pelo uso do soft-
ware EES (Engineering equation solver), devido a` facilidade de programac¸a˜o, como de
resoluc¸a˜o de equac¸o˜es alge´bricas e ca´lculo de todas as propriedades termo-f´ısicas dos
materiais especificados. O software EES disponibiliza diretamente uma extensa biblioteca
de ca´lculo das propriedades termo-f´ısicas, de acordo com as equac¸o˜es de estado e com
trabalhos presentes na literatura. Ainda, o software EES busca a soluc¸a˜o das equac¸o˜es
alge´bricas lineares e na˜o-lineares atrave´s do me´todo de Newton, e uma matriz jacobiana
necessa´ria para este tipo de me´todo e´ avaliada numericamente em cada iterac¸a˜o. Te´cnicas
de soluc¸a˜o com matrizes esparsas sa˜o empregadas com a intenc¸a˜o de aumentar a eficieˆncia
de processamento do co´digo computacional.
Outra grande vantagem do uso do EES e´ a possibilidade de se elaborar uma interface
gra´fica dos co´digos criados, onde pode-se estabelecer diretamente os dados de entrada,
e apo´s o processamento do co´digo computacional, sa˜o mostrados os dados de sa´ıda.
Aproveitando essa ferramenta, fez-se uma interface gra´fica simples onde o usua´rio pode
prever o comportamento do acoplamento de todo o sistema h´ıbrido, para diversas
temperaturas de evaporac¸a˜o, capacidades de evaporac¸a˜o, e comprimento do evaporador.
A Fig. 4.15 mostra em detalhe a interface gra´fica do co´digo computacional.
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Figura 4.15: Interface gra´fica do co´digo computacional do evaporador acoplado a tubos
de calor.
4.6 Paraˆmetros da Ana´lise Experimental
Atrave´s do modelo teo´rico desenvolvido, foi poss´ıvel estabelecer o comprimento final
do evaporador, de acordo com todas as condic¸o˜es do sistema h´ıbrido evaporador/tubos
de calor impostas anteriormente. De uma maneira mais simplificada, estimou-se o menor
comprimento do evaporador que permite que a temperatura do componente eletroˆnico
Tproc se mantivesse abaixo do limite de operac¸a˜o de 75 °C. Todos os fatores limitantes de
taxa de troca de calor dos tubos de calor foram monitorados, de forma que os dois tubos
de calor presentes na aplicac¸a˜o final pudessem transferir toda a capacidade de refrigerac¸a˜o
Q˙refri estipulada.
Com o dimensionamento do trocador de calor definido, a etapa final do projeto tratou
da formulac¸a˜o de desenhos te´cnicos das diversas partes do evaporador, com a especificac¸a˜o
dos seus ajustes e toleraˆncias. Os desenhos te´cnicos do projeto do evaporador podem
ser vistos no apeˆndice C. A elaborac¸a˜o de todo o projeto te´cnico possibilitou que a
empresa Embraco fabricasse um proto´tipo, buscando avaliar experimentalmente esse tipo
de evaporador e validar o modelo teo´rico elaborado. As condic¸o˜es dos testes do evaporador
implementadas na bancada experimental foram as seguintes:
 Temperaturas de evaporac¸a˜o Tevap: 55/45 °C;
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 Vazo˜es ma´ssicas do fluido refrigerante m˙ref : 0, 50/1, 00/1, 50 kg/h;
 Taxas de transfereˆncia de calor Q˙refri: 30/45/60 W .
Na bancada experimental, a temperatura do fluido refrigerante na entrada do
evaporador foi controlada para que fosse sempre obtido um sub-resfriamento de 2 °C,
ou seja, 53 °C e 43 °C.
Durante o processamento dos resultados experimentais, o ca´lculo da condutaˆncia global
de transfereˆncia de calor UAevap para o proto´tipo foi realizado de forma semelhante a`quele
empregado nos condensadores citados anteriormente. Na comparac¸a˜o do modelo teo´rico
com o proto´tipo fabricado, buscou-se justamente comparar os valores de UAevap,num
e UAevap,exp do evaporador. Para a ana´lise do evaporador, a condutaˆncia global de
transfereˆncia de calor UAevap foi obtido como:
UAevap = Q˙refri/∆Tml (4.44)
∆Tml =
∆T1 −∆T2
ln(∆T1/∆T2)
(4.45)
∆T1 = Tsup,evap − Tsai,ref (4.46)
∆T2 = Tsup,evap − Tent,ref (4.47)
Cap´ıtulo 5
Bancada e Procedimento
Experimental
Neste cap´ıtulo sera´ feita uma descric¸a˜o detalhada do aparato experimental preparado
para as avaliac¸o˜es dos trocadores de calor apresentados nos cap´ıtulos anteriores. Para um
melhor entendimento, a descric¸a˜o da bancada experimental foi dividida em cinco to´picos:
circuito do ar, circuito do fluido refrigerante, dissipadores de calor, sistema de aquisic¸a˜o de
dados e procedimento experimental. A especificac¸a˜o dos equipamentos e dos instrumentos
de medic¸a˜o utilizados na bancada e´ feita no apeˆndice D. Este cap´ıtulo apresentara´ a
descric¸a˜o geral da bancada experimental, onde os to´picos acima citados foram abordados
em duas partes: descric¸a˜o e instrumentos de medic¸a˜o e controle. As partes relativas
a` descric¸a˜o apresentara˜o todas as caracter´ısticas e equipamentos que garantem o pleno
funcionamento da bancada, enquanto que a instrumentac¸a˜o compreende a descric¸a˜o dos
instrumentos de medic¸a˜o e controle necessa´rios a` realizac¸a˜o dos testes experimentais.
5.1 Circuito do Ar
5.1.1 Descric¸a˜o
De acordo com os cap´ıtulos 3 e 4, apenas os condensadores sa˜o avaliados no tu´nel de
vento, devido ao fato do mecanismo de retirada de calor do fluido refrigerante ser por
convecc¸a˜o forc¸ada. Portanto, o circuito de ar reproduz as condic¸o˜es te´rmicas e hidra´ulicas
do ar que sa˜o encontradas nas aplicac¸o˜es do sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado.
O circuito em questa˜o trata de um tu´nel de vento fechado e isolado termicamente. As
paredes sa˜o formadas por duas chapas de ac¸o galvanizado com espessura de 0, 95 mm.
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Ainda, o tu´nel de vento possui uma sec¸a˜o constante e quadrada com as dimenso˜es de 300
Ö300 mm. Entre as chapas de ac¸o galvanizado, foi colocada uma camada de 150 mm de
la˜ de rocha, que possui propriedades termo-f´ısicas adequadas para o isolamento te´rmico.
Um adequado isolamento te´rmico possibilita que as perdas de calor do ar pelas paredes do
tu´nel de vento sejam minimizadas. Na regia˜o superior do tu´nel de vento, que compreende
a sec¸a˜o de testes, instalou-se uma camada interna de manta elastome´rica de 10 mm com
esse mesmo objetivo. O tu´nel de vento possui quatro portas que permitem o acesso ao
seu interior. Os dutos foram constru´ıdos em forma de mo´dulos flangeados, para facilitar
a operac¸a˜o de montagem e desmontagem do circuito. Todas as juntas e flanges presentes
no circuito do ar receberam a aplicac¸a˜o de silicone, para garantir uma melhor vedac¸a˜o e
evitar vazamentos de ar. As dimenso˜es do tu´nel de vento podem ser vistas no projeto do
circuito do ar apresentado no apeˆndice E.
A func¸a˜o do tu´nel de vento e´ estabelecer uma condic¸a˜o fixa de teste na bancada,
fazendo com que a vaza˜o volume´trica do ar e a temperatura de entrada do condensador
sejam mantidas constantes. Com esse objetivo, diversos equipamentos foram instalados
no circuito do ar. Tais equipamentos esta˜o listados a seguir, e suas respectivas posic¸o˜es
no circuito do ar sa˜o mostrados esquematicamente na Fig. 5.1. Uma fotografia lateral do
tu´nel de vento e´ mostrada na Fig. 5.2.
1. Sec¸a˜o de testes do condensador;
2. Ventiladores;
3. Conjunto de bocais convergentes;
4. Banho termosta´tico;
5. Resisteˆncias ele´tricas;
6. Telas misturadoras de ar;
7. Rotor misturador;
8. Meio poroso.
A sec¸a˜o de testes consiste da sec¸a˜o onde o condensador e´ acoplado dentro do tu´nel de
vento e possui duas placas planas de madeira, com uma placa de poliuretano expandido de
50 mm de espessura entre elas. Duas camadas de manta elastome´rica em torno da placa
de poliuretano completam a descric¸a˜o do suporte dos condensadores. Os condensadores
usados no trabalho sa˜o embutidos em pec¸as de nylon, fabricadas sob medida, como pode
ser visto na Fig. 5.3. Novamente uma manta elastome´rica foi colocada entre a pec¸a de
nylon e o condensador, minimizando a perda de calor dos condensadores para a pec¸a.
Bancada e Procedimento Experimental 68
Figura 5.1: Equipamentos presentes no circuito do ar. (1) Sec¸a˜o de testes do condensador,
(2) Ventiladores, (3) Bocais convergentes, (4) Banho termosta´tico, (5) Resisteˆncias
ele´tricas, (6) Telas misturadoras de ar, (7) Rotor, (8) Meio poroso.
Figura 5.2: Fotografia do circuito do ar.
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Os ventiladores sa˜o responsa´veis pela imposic¸a˜o do escoamento de ar ao longo de todo o
circuito. Os ventiladores sa˜o do tipo radial e foram instalados numa configurac¸a˜o paralela.
Figura 5.3: Fotografia da sec¸a˜o de testes do condensador.
Conforme mencionado no cap´ıtulo 3, o conjunto de bocais convergentes permite que
a vaza˜o volume´trica de ar seja obtida, de acordo com a norma ASHRAE 33 (2000).
O conjunto consiste em quatro bocais com diferentes diaˆmetros. Os diaˆmetros dos
bocais convergentes sa˜o: 1”, 0, 75”, 0, 5”e 0, 375”. A escolha dos bocais convergentes
influi na confiabilidade do ca´lculo da vaza˜o volume´trica de ar. Segundo a norma citada
anteriormente, a velocidade do ar na garganta do bocal deve ficar entre 15 m/s e 35 m/s.
Dessa maneira, a escolha dos bocais convergentes que ficara˜o abertos durante os testes
experimentais depende da faixa de vaza˜o volume´trica de ar que se deseja ao longo do tu´nel
de vento.
Para o estabelecimento da temperatura de entrada na sec¸a˜o de testes do condensador,
foi utilizado um banho termosta´tico em conjunto com um banco de resisteˆncias ele´tricas.
A func¸a˜o do banho termosta´tico e´ resfriar a corrente de ar para que as resisteˆncias ele´tricas
possam, em seguida, definir atrave´s do aquecimento a temperatura de entrada do ar na
sec¸a˜o de testes. O banho termosta´tico consiste num circuito de a´gua com temperatura
constante em conjunto com um trocador de calor tubo-aletado, presente dentro do tu´nel
de vento. O sistema de refrigerac¸a˜o responsa´vel pela manutenc¸a˜o da temperatura da a´gua
se encontra fora do circuito em questa˜o. O banho termosta´tico possui ainda uma bomba
hidra´ulica que garante uma eficiente homogeinizac¸a˜o da temperatura que e´ especificada
pelo pro´prio equipamento. As resisteˆncias ele´tricas usadas para o aquecimento do ar sa˜o
do tipo tubular-aletada, fabricadas com ac¸o-carbono. Quatro resisteˆncias ele´tricas foram
dispostas em se´rie e instaladas na bancada experimental.
Em torno da sec¸a˜o de teste presente no tu´nel de vento, e´ deseja´vel que se tenha
maior uniformidade poss´ıvel dos campos de velocidade e temperatura. A uniformidade
das medic¸o˜es em cada sec¸a˜o e´ importante para a confiabilidade dos testes experimentais
e e´ definido pela norma ASHRAE 33 (2000). De acordo com a norma, durante os
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testes, exige-se uma diferenc¸a de temperatura ma´xima de 0, 5 °C entre as medic¸o˜es de
temperatura na mesma sec¸a˜o do tu´nel de vento. Para isso, foram explorados treˆs diferentes
mecanismos que possibilitaram a uniformidade da corrente de ar.
Primeiramente, a montante e a jusante da sec¸a˜o dos bocais convergentes, foram
utilizadas duas telas de ac¸o perfuradas com diversos furos. Estas telas perfuradas induzem
a gerac¸a˜o de vo´rtices no escoamento de ar e estabelecem, dessa maneira, a advecc¸a˜o de
quantidade de movimento e de energia necessa´ria a` uniformizac¸a˜o das grandezas citadas.
Seguindo o mesmo objetivo, foi alocado um pequeno rotor apo´s as resisteˆncias ele´tricas
que, atrave´s do giro de suas pa´s, gera uma maior movimentac¸a˜o da corrente de ar.
Portanto, tal movimentac¸a˜o do ar gerada pelo rotor garante que os campos de velocidade
e temperatura fiquem uniformes a montante da sec¸a˜o de testes. A movimentac¸a˜o das pa´s
e´ induzida por meio de uma fonte cont´ınua e estabilizada de 12 V . Por ultimo, a jusante
da sec¸a˜o de testes do condensador, instalou-se um meio poroso meta´lico que possibilitou
a diminuic¸a˜o dos gradientes de velocidade e de temperatura.
5.1.2 Instrumentos de Medic¸a˜o e Controle
Os instrumentos de medic¸a˜o do tu´nel de vento possibilitam a medic¸a˜o das grandezas
envolvidas na avaliac¸a˜o dos condensadores. Por todo o tu´nel de vento, treˆs instrumentos de
medic¸a˜o foram utilizados: termopares, transdutores de pressa˜o diferencial e um transdutor
de umidade relativa. As posic¸o˜es dos instrumentos de medic¸a˜o no tu´nel de vento esta˜o
mostradas esquematicamente na Fig. 5.4.
Figura 5.4: Equipamentos e instrumentos de medic¸a˜o instalados no circuito do ar. (T)
Termopar, (∆P) Transdutor de pressa˜o diferencial, (U) transdutor de umidade.
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Em relac¸a˜o a`s medic¸o˜es de temperatura, cinco termopares foram instalados a montante
da sec¸a˜o de testes e a jusante do meio poroso. Dois termopares foram alocados a` montante
da sec¸a˜o dos bocais convergentes, enquanto mais treˆs termopares foram instalados no
ambiente externo ao tu´nel de vento. No total, utilizaram-se 15 termopares, todos do
tipo T de bitola 24 AWG, constru´ıdos a partir de cabos de compensac¸a˜o. A medic¸a˜o da
temperatura dos termopares e´ realizada por meio do sinal de tensa˜o ele´trica gerada pelo
termopar e lida pelo sistema de aquisic¸a˜o de dados.
Os transdutores de pressa˜o diferencial permitem que se mec¸a a diferenc¸a de pressa˜o
esta´tica entre duas determinadas posic¸o˜es. Tal instrumento de medic¸a˜o foi aplicado na
determinac¸a˜o das quedas de pressa˜o ao longo do condensador e do conjunto de bocais
convergentes. Nas posic¸o˜es a jusante da sec¸a˜o de testes do condensador e na entrada dos
bocais convergentes, foram instalados mais dois transdutores de pressa˜o diferencial. Estes
dois u´ltimos, ao fazerem a medic¸a˜o entre o ambiente interno e externo do tu´nel, permitem
a obtenc¸a˜o da pressa˜o total do ar nas sec¸o˜es do tu´nel de vento. As tomadas de pressa˜o
consistem em pequenos orif´ıcios perfurados nas paredes do tu´nel de vento, com o seu eixo
perpendicular a` parede do tu´nel. Foram instaladas treˆs tomadas de pressa˜o, antes e depois
da sec¸a˜o de testes. Na sec¸a˜o dos bocais convergentes, foram instaladas quatro tomadas
de pressa˜o em cada lado.
Os transdutores de pressa˜o diferencial possuem internamente diafragmas de sil´ıcio,
e geram sinais de corrente ele´trica proporcionais a` queda de pressa˜o. Para isso, os
transdutores utilizam uma fonte cont´ınua estabilizada de 24 V para o fornecimento de
tensa˜o ele´trica. Como o sistema de aquisic¸a˜o de dados na˜o possibilita a medic¸a˜o de
corrente ele´trica diretamente, foram instalados resistores dentro dos mo´dulos do sistema
de aquisic¸a˜o. Tal alternativa permitiu a conversa˜o do sinal de corrente em sinal de tensa˜o
ele´trica.
O transdutor de umidade relativa aloca-se a montante da sec¸a˜o dos bocais
convergentes. Este transdutor, junto com a medic¸a˜o de temperatura e com a medic¸a˜o
da pressa˜o total, faz com que seja poss´ıvel a determinac¸a˜o do estado termodinaˆmico do
ar na sec¸a˜o dos bocais convergentes e na sec¸a˜o de testes do condensador. O transdutor
de umidade relativa opera com uma fonte cont´ınua e estabilizada de 5 V , gerando sinais
de tensa˜o ele´trica que sa˜o tratados pelo sistema de aquisic¸a˜o de dados.
A rotac¸a˜o dos ventiladores e´ controlada manualmente atrave´s de uma fonte de
alimentac¸a˜o varia´vel. Ha´ no sistema de aquisic¸a˜o de dados um mo´dulo de chaveamento
eletro-mecaˆnico, permitindo que os ventiladores operem juntos ou separados, de acordo
com a necessidade de cada teste experimental. O fechamento e a abertura dos bocais
convergentes escolhidos para determinado teste sa˜o realizados manualmente.
A temperatura do banho termosta´tico e´ mantida constante, fazendo com que o controle
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do campo de temperatura na entrada da sec¸a˜o de testes do condensador seja realizada
pelo banco de resisteˆncias ele´tricas. Com esse intuito, foi implementado uma rotina de
controle proporcional-derivativo-integral (PID).
5.2 Circuito do Fluido Refrigerante
5.2.1 Descric¸a˜o
O circuito do fluido refrigerante se resume a um sistema de refrigerac¸a˜o que possui como
func¸a˜o o estabelecimento tanto dos estados termodinaˆmicos na entrada dos trocadores de
calor, como da vaza˜o ma´ssica de fluido refrigerante. Este circuito foi elaborado para que
fosse poss´ıvel a reproduc¸a˜o das condic¸o˜es que o fluido refrigerante encontra nas aplicac¸o˜es
reais de um sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado. Empregou-se aqui o isobutano (R −
600a) como fluido refrigerante.
Da forma como a bancada foi concebida, realizam-se testes experimentais dos
condensadores e dos evaporadores em momentos distintos. Para isso, o circuito do fluido
refrigerante possui va´lvulas de bloqueio e de expansa˜o, e seus arranjos possuem a func¸a˜o
de caracterizar cada tipo de teste experimental. As tubulac¸o˜es usadas na construc¸a˜o do
circuito refrigerante possuem o diaˆmetro de 1/4”e sa˜o feitas de cobre. Os equipamentos
que fazem parte do circuito do fluido refrigerante esta˜o listados abaixo e mostrados
esquematicamente na Fig. 5.5.
1. Compressor;
2. Separador de o´leo;
3. Condensador;
4. Acumulador de l´ıquido;
5. Evaporador;
6. Medidor de vaza˜o ma´ssica;
7. Va´lvula de expansa˜o;
8. Resisteˆncias ele´tricas;
9. Resisteˆncia ele´trica do acumulador de l´ıquido;
10. Va´lvula de bloqueio do condensador;
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11. Va´lvula de expansa˜o do evaporador;
12. Va´lvula de bloqueio do evaporador;
13. Va´lvula de entrada do fluido refrigerante.
Figura 5.5: Equipamentos presentes no circuito do fluido refrigerante. (1) Compressor,
(2) Separador de o´leo, (3) Condensador, (4) Acumulador de l´ıquido, (5) Evaporador,
(6) Medidor de vaza˜o ma´ssica, (7) Va´lvula de expansa˜o, (8) Resisteˆncias ele´tricas, (9)
Resisteˆncia ele´trica do acumulador de l´ıquido, (10) Va´lvula de bloqueio do condensador,
(11) Va´lvula de expansa˜o do evaporador, (12) Va´lvula de bloqueio do evaporador, (13)
Va´lvula de entrada do fluido refrigerante.
O compressor mostrado na Fig. 5.5 e´ um compressor de rotac¸a˜o varia´vel dispon´ıvel
comercialmente, que bombeia o fluido refrigerante antes do fluido passar pelo separador
de o´leo. Apo´s a condensac¸a˜o do isobutano no condensador, o fluido e´ descarregado no
acumulador de l´ıquido.
Para a avaliac¸a˜o do desempenho de condensadores, a va´lvula de bloqueio do
condensador deve permanecer aberta, enquanto que as va´lvulas de bloqueio e de expansa˜o
do evaporador ficam fechadas. O contra´rio ocorreu quando testes experimentais do
evaporador foram realizados. A va´lvula de expansa˜o do evaporador foi instalada com
o intuito de estabilizar o escoamento bifa´sico presente nos canais de um evaporador.
Apo´s as va´lvulas de bloqueio, foi instalado um medidor de vaza˜o ma´ssica. Uma va´lvula
de expansa˜o do tipo agulha se encontra logo apo´s o medidor de vaza˜o ma´ssica. A va´lvula
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Figura 5.6: Fotografia do circuito do fluido refrigerante.
de entrada do fluido refrigerante permanece fechada durante todos os testes, so´ sendo
aberta quando houver a necessidade de recarregar o fluido refrigerante.
A resisteˆncia ele´trica do acumulador de l´ıquido tem como objetivo estabelecer a
pressa˜o absoluta do fluido refrigerante atrave´s do aquecimento das paredes do acumulador.
As demais resisteˆncias ele´tricas instaladas garantem que na˜o havera´ entrada de fluido
refrigerante no estado l´ıquido no condensador, no medidor de vaza˜o ma´ssica e na caˆmara
de compressa˜o do compressor. Tais resisteˆncias ele´tricas foram instaladas ao redor dos
dutos de cobre, fornecendo o aquecimento necessa´rio para o funcionamento da bancada
experimental.
Para um melhor entendimento do circuito de fluido refrigerante, e´ mostrado na Fig. 5.7
o circuito em questa˜o, com diversos pontos determinados. Tais pontos esta˜o representados
nos diagramas pressa˜o-entalpia das Figs. 5.8 e 5.9, para os testes do condensador e do
evaporador, respectivamente. Nos diagramas, foi considerada a perda de calor do fluido
refrigerante nos dutos de entrada dos trocadores de calor.
5.2.2 Instrumentos de Medic¸a˜o e Controle
No circuito do fluido refrigerante, os instrumentos de controle possuem a finalidade de
controlar os estados termodinaˆmicos do fluido nos diversos pontos do circuito, garantindo
o bom funcionamento dos equipamentos instalados. Ainda, a aquisic¸a˜o de dados dos
instrumentos de medic¸a˜o sa˜o fundamentais na ana´lise dos trocadores de calor.
Os instrumentos usados nas medic¸o˜es do circuito de fluido refrigerante sa˜o: termopares,
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Figura 5.7: Equipamentos utilizados no circuito do fluido refrigerante com diversos pontos
indicados.
Figura 5.8: Diagrama pressa˜o-entalpia do circuito do fluido refrigerante para testes do
condensador.
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Figura 5.9: Diagrama pressa˜o-entalpia do circuito do fluido refrigerante para testes do
evaporador.
termoresisteˆncias, um transdutor de pressa˜o e um medidor de vaza˜o ma´ssica. As posic¸o˜es
desses instrumentos na bancada experimental sa˜o mostrados esquematicamente na Fig.
5.10.
Os termopares esta˜o presentes nas linhas de entrada e sa´ıda do condensador e do
evaporador. Termoresisteˆncias do tipo PT 100 foram instaladas na linha de entrada do
medidor de vaza˜o ma´ssica e na linha de succ¸a˜o do compressor. Devido a` forma como foi
instalado o transdutor de pressa˜o absoluta, este pode realizar medic¸o˜es tanto na entrada
do condensador quanto na entrada do evaporador. A posic¸a˜o onde a tomada da pressa˜o
sera´ efetuada depende das duas va´lvulas de bloqueio posicionadas em volta do transdutor
de pressa˜o.
O transdutor de pressa˜o, os termopares nas linhas de entrada dos trocadores de calor e
as termoresisteˆncias sa˜o conectados a microcontroladores que atuam sobre as resisteˆncias
ele´tricas presentes no circuito de fluido refrigerante. Os microcontroladores, em conjunto
com os instrumentos de medic¸a˜o e com as resisteˆncias ele´tricas, garantem a estabilizac¸a˜o
dos testes experimentais nas condic¸o˜es requeridas.
As medic¸o˜es de todos os termopares e do medidor de vaza˜o ma´ssica foram tambe´m
realizadas pelo sistema de aquisic¸a˜o de dados da bancada experimental. O controle
da vaza˜o ma´ssica dispon´ıvel no circuito do fluido refrigerante e´ realizado manualmente,
atrave´s da especificac¸a˜o da rotac¸a˜o do compressor e da abertura da va´lvula de expansa˜o.
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Figura 5.10: Equipamentos e instrumentos de medic¸a˜o instalados no circuito do fluido
refrigerante. (T) Termopar, (P) Transdutor de pressa˜o.
5.3 Dissipadores de Calor
5.3.1 Descric¸a˜o
Nos testes experimentais dos evaporadores, e´ essencial que se tenha um dispositivo que
gere calor e que o transfira por conduc¸a˜o ao evaporador avaliado. Portanto, os dissipadores
de calor teˆm como objetivo apenas transferir calor aos evaporadores durante a realizac¸a˜o
dos testes experimentais.
O dissipador de calor instalado na bancada experimental, usualmente chamado de
ve´ıculo de testes, possui caracter´ısticas que o assemelham a um processador com dois
nu´cleos de processamento encontrado em computadores pessoais. O dispositivo possui treˆs
resisteˆncias ele´tricas que podem trabalhar separadamente ou associadas. Desse modo, o
ve´ıculo de testes propicia diversas condic¸o˜es de aquecimento. A superf´ıcie de aquecimento
do ve´ıculo de testes compreende uma a´rea superficial de 11 x 8 mm.
Duas resisteˆncias ele´tricas correspondem aos nu´cleos de processamento enquanto que a
outra corresponde a` memo´ria cache, conforme visto na Fig. 5.11. Este dissipador de calor
foi criado e cedido pela empresa fabricante de processadores Intel, e deve ser utilizado na
avaliac¸a˜o dos evaporadores quando estes resfriam processadores.
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Figura 5.11: Resisteˆncias ele´tricas do dissipador de calor que representam os componentes
internos de um processador.
O dissipador de calor utilizado nos testes experimentais do evaporador que opera com
tubos de calor pode ser visto esquematicamente na Fig. 5.12. Este aparato foi criado com
o propo´sito de avaliar experimentalmente o evaporador que, na aplicac¸a˜o aqui explorada,
deve ser acoplado a tubos de calor. As resisteˆncias ele´tricas tubulares (3) possuem o
papel de fornecer calor para o lugar onde o evaporador fica alocado (4), fazendo as vezes
da regia˜o de condensac¸a˜o dos tubos de calor. Tais resisteˆncias ele´tricas possuem 6 mm
de diaˆmetro, assim como o diaˆmetro externo dos tubos de calor citados no cap´ıtulo 3.
O espac¸amento entre as resisteˆncias ele´tricas e´ a mesma presente na configurac¸a˜o dos
tubos de calor. O bloco (2), onde as resisteˆncias foram inseridas, foi fabricado usando
alumı´nio como material e possui as dimenso˜es de 10 Ö22 Ö50 mm. O furo circular onde
o evaporador foi introduzido possui dois rasgos de chaveta que foram fabricados com o
intuito de facilitar a passagem dos fios dos termopares. Completando, o bloco externo
(1) garante todo o isolamento te´rmico do aparato, minimizando as perdas de calor para
o ambiente externo. Este bloco externo mostrado na Fig. 5.12 foi feito de poliuretano
expandido.
5.3.2 Instrumentos de Medic¸a˜o e Controle
O ve´ıculo de testes possui internamente 15 termoresisteˆncias para a medic¸a˜o de
temperatura, depositadas na a´rea superficial do dissipador de calor. Na medic¸o˜es
das termoresisteˆncias, foi implementada no sistema de aquisic¸a˜o de dados da bancada
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Figura 5.12: Desenho esquema´tico do dissipador de calor que faz as vezes dos tubos de
calor. (1) Bloco isolante, (2) Bloco de alumı´nio, (3) Resisteˆncia ele´trica, (4) Evaporador.
Figura 5.13: Termoresisteˆncias instaladas no ve´ıculo de testes.
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experimental a te´cnica de medic¸a˜o a quatro fios, garantindo maior exatida˜o nas medic¸o˜es.
As posic¸o˜es de todas as termoresisteˆncias presentes no dissipador de calor sa˜o apresentadas
na Fig. 5.13. Todas as termoresisteˆncias esta˜o representadas pela letra T.
Para o fornecimento de energia ele´trica ao ve´ıculo de testes, e´ necessa´rio o uso de
uma fonte de alimentac¸a˜o varia´vel. Logo, a taxa de dissipac¸a˜o de calor e´ controlada
manualmente, atrave´s da tensa˜o ele´trica fornecida pela fonte de alimentac¸a˜o.
Para a medic¸a˜o da taxa de dissipac¸a˜o de calor do equipamento em questa˜o, mediram-se
a tensa˜o e a corrente ele´trica aplicadas pela fonte de alimentac¸a˜o. Para a medic¸a˜o
da corrente ele´trica, novamente foi usada uma resisteˆncia ele´trica de valor conhecido,
chamada usualmente de shunt. Atrave´s da queda de tensa˜o ele´trica gerada pelo shunt,
calcula-se a corrente ele´trica que passa pelo dissipador de calor. Desta forma, e´ poss´ıvel
se obter a taxa de dissipac¸a˜o de calor atrave´s do produto entre a tensa˜o e a corrente
ele´trica aplicadas pela fonte de alimentac¸a˜o. Devido aos altos n´ıveis de corrente ele´trica
encontrados nesta aplicac¸a˜o, na˜o foi poss´ıvel a conversa˜o do sinal de corrente em sinal de
tensa˜o ele´trica diretamente pelo sistema de aquisic¸a˜o de dados.
Para a aquisic¸a˜o dos sinais gerados pelas termoresisteˆncias e para o controle da
poteˆncia dissipada pelo ve´ıculo de testes, terminais ele´tricos foram instalados numa placa
de sil´ıcio onde o dissipador de calor se encontra. A Fig. 5.14 descreve esquematicamente
a placa com o ve´ıculo de testes e com os terminais de medic¸a˜o e controle.
Figura 5.14: Medic¸o˜es e controle do ve´ıculo de testes.
Com relac¸a˜o ao dissipador de calor que simula os tubos de calor, as resisteˆncias
ele´tricas sa˜o controladas atrave´s da variac¸a˜o da tensa˜o ele´trica disponibilizada por um
transformador. Para isso, tais resisteˆncias ele´tricas sa˜o necessariamente alimentadas por
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corrente ele´trica alternada.
A poteˆncia dissipada pelas duas resisteˆncias ele´tricas e´ medida atrave´s de um
transdutor de poteˆncia, gerando sinais de tensa˜o que sa˜o adquiridos pelo sistema de
aquisic¸a˜o de dados da bancada experimental. O fato de ser usada corrente do tipo
alternada na alimentac¸a˜o das resisteˆncias ele´tricas torna via´vel a medic¸a˜o direta da
poteˆncia dissipada, ao contra´rio do ve´ıculo de testes que e´ alimentado por corrente do tipo
cont´ınua. O controle da poteˆncia dissipada pelo dissipador de calor e´ feito manualmente,
atrave´s da tensa˜o ele´trica fornecida a`s resisteˆncias ele´tricas.
Finalizando, quatro termopares do tipo T , de bitola 36 AWG, foram instalados
diretamente na superf´ıcie do evaporador. Cada rasgo de chaveta possibilitou que os fios
de dois termopares passassem em direc¸a˜o ao sistema de aquisic¸a˜o de dados.
5.4 Sistema de Aquisic¸a˜o de Dados
Os sinais gerados pelos instrumentos de medic¸a˜o que fazem parte da bancada
experimental precisam ser coletados por um sistema de aquisic¸a˜o de dados. A bancada
possui um sistema de aquisic¸a˜o de dados do fabricante National Instrumensts, conhecido
por SCXI (High-Performance Signal Conditioning).
Este sistema consiste numa estrutura de suporte que aloca diversos mo´dulos de
condicionamento de sinais ele´tricos que amplificam, filtram, isolam e multiplexam sinais
analo´gicos vindos dos transdutores utilizados. Dessa maneira, cada transdutor possui um
pro´prio mo´dulo de condicionamento de sinais, de acordo com a natureza do sinal ele´trico
(sinal de tensa˜o, sinal de corrente, resisteˆncias a quatro fios, etc). O sistema de aquisic¸a˜o
SCXI e´ recomendado para medic¸o˜es que requerem uma alta taxa de aquisic¸a˜o.
Completando, para a aquisic¸a˜o dos sinais no computador, foi instalada uma placa de
conversa˜o de sinal analo´gico-digital de 16 bits, com uma taxa de aquisic¸a˜o de 1, 25Ö106
amostras por segundo, garantindo uma grande acura´cia com altas taxas de aquisic¸a˜o.
O tratamento dos sinais ele´tricos dos instrumentos de medic¸a˜o, o controle das
resisteˆncias ele´tricas e o controle do acionamento dos ventiladores foram realizados pelo
software de aquisic¸a˜o de dados Labview, promovendo uma programac¸a˜o gra´fica com a
mesmo desempenho e flexibilidade de uma linguagem de programac¸a˜o comum. Esta
ferramenta se encontra dispon´ıvel para testes, medic¸o˜es, aquisic¸a˜o de dados, ana´lise e
controle de equipamentos.
As interfaces gra´ficas do programa podem ser vistas nas figuras a seguir. A
configurac¸a˜o dos testes, as medic¸o˜es presentes no circuito do ar e o diagrama de bloco do
programa sa˜o mostradas, respectivamente, na Figs. 5.15, 5.16 e 5.17.
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Figura 5.15: Interface gra´fica do controle no programa de aquisic¸a˜o de dados.
Figura 5.16: Interface gra´fica das medic¸o˜es do circuito do ar no programa de aquisic¸a˜o de
dados.
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Figura 5.17: Interface gra´fica do diagrama de bloco do programa de aquisic¸a˜o de dados.
O programa de aquisic¸a˜o de dados permite que seja imposta a frequ¨eˆncia com que
as medic¸o˜es de todos os instrumentos devem ocorrer. Tendo isso em vista, foi arbitrada
uma frequ¨eˆncia de aproximadamente 3 Hz. Logo, a cada segundo, foram realizadas 3
medic¸o˜es distintas do mesmo instrumento. Apo´s a estabilizac¸a˜o dos testes, as medic¸o˜es
foram adquiridas num intervalo de 15 minutos.
5.5 Procedimento Experimental
O procedimento experimental usado no levantamento dos dados experimentais segue
etapas que sera˜o descritas a seguir. Inicialmente, toda parte ele´trica da bancada
experimental e´ ligada e as portas de acesso sa˜o monitoradas para garantir que na˜o haja
vazamento de ar para o ambiente externo. Posteriormente, e´ escolhida a configurac¸a˜o dos
bocais adequados a` vaza˜o volume´trica do ar e o valor zero dos transdutores de pressa˜o
diferenciais e do medidor de vaza˜o ma´ssica sa˜o estabelecidos. Com o pleno funcionamento
do sistema de aquisic¸a˜o de dados, os ventiladores sa˜o ligados e a vaza˜o volume´trica do
ar e´ controlada pela fonte de alimentac¸a˜o varia´vel. A temperatura do ar a montante do
condensador e´ definida no software Labview e o banho termosta´tico e´ ligado.
Depois do funcionamento do circuito do ar, parte-se agora para o ligamento do circuito
do fluido refrigerante. A abertura e fechamento das va´lvulas de bloqueio sa˜o realizados
de acordo com o tipo de trocador de calor testado. Em seguida, o compressor e´ ligado e
todos os microcontroladores sa˜o ajustados. Um microcontrolador controla a pressa˜o do
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Tabela 5.1: Crite´rios de estabilizac¸a˜o das varia´veis presentes nos testes experimentais
Varia´vel Desvio em relac¸a˜o ao valor nominal
V˙ ± 5 %
m˙ ± 5 %
Q˙ ± 5 %
P ± 1 kPa
T ± 0,5 °C
fluido refrigerante na entrada do trocador de calor atrave´s do aquecimento no acumulador
de l´ıquido. Este microcontrolador e´ ajustado numa pressa˜o igual a` pressa˜o de saturac¸a˜o
do trocador de calor. A temperatura do fluido refrigerante na entrada do trocador de
calor tambe´m e´ controlada, mantendo-se sempre 2 °C acima ou abaixo da temperatura
de saturac¸a˜o, dependendo do tipo de trocador de calor. A temperatura na entrada do
compressor e´ ajustada sempre em 32 °C, enquanto que a temperatura na entrada do
medidor de vaza˜o ma´ssica e´ ajustada sempre 5 °C acima da temperatura de saturac¸a˜o.
A vaza˜o ma´ssica do fluido refrigerante e´ enta˜o controlada pelo ajuste da frequ¨eˆncia do
compressor e pela abertura da va´lvula de expansa˜o.
Sa˜o necessa´rias 2 horas para a estabilizac¸a˜o te´rmica da bancada experimental.
Considera-se que a estabilizac¸a˜o te´rmica foi estabelecida quando todos os crite´rios citados
anteriormente foram alcanc¸ados. Tais crite´rios sa˜o monitorados pelo sistema de aquisic¸a˜o
de dados e pelos microcontroladores. Em seguida, o sistema de aquisic¸a˜o de dados realiza
medic¸o˜es por um per´ıodo de 15 minutos, obtendo aproximadamente 2700 medic¸o˜es para
cada instrumento de medic¸a˜o. Todas as medic¸o˜es realizadas neste per´ıodo sa˜o salvas em
um arquivo de dados.
O processamento do arquivo de dados permite que se obtenha a me´dia e o desvio
padra˜o das medic¸o˜es. Estas informac¸o˜es sa˜o passadas a` outro arquivo criado no software
EES, onde foram efetuados os ca´lculos da ana´lise dos trocadores de calor, o ca´lculo das
incertezas de medic¸a˜o e a formac¸a˜o dos gra´ficos.
Para que todos os testes experimentais sejam devidamente estabelecidos como regime
permanente, va´rios crite´rios de estabilizac¸a˜o foram aplicados. Estes crite´rios foram
estipulados de acordo com a norma ASHRAE 33 (2000) e com a experieˆncia adquirida na
operac¸a˜o da bancada experimental. A tabela 5.1 mostra os desvios aceita´veis das varia´veis
de medic¸a˜o.
Ainda, a norma ASHRAE 33 (2000) cita os seguintes crite´rios de estabilizac¸a˜o para a
medic¸a˜o das temperaturas presentes no circuito do ar:
 As medic¸o˜es de temperatura na sec¸a˜o a jusante da sec¸a˜o de testes na˜o pode variar
entre si mais do que 0, 6 °C;
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 As medic¸o˜es de temperatura na sec¸a˜o a montante da sec¸a˜o de testes na˜o podem ser
diferentes da temperatura me´dia da sec¸a˜o em mais do que 1, 1 °C.
Cap´ıtulo 6
Resultados e Discusso˜es
Neste cap´ıtulo sera˜o apresentados os resultados experimentais e nume´ricos dos
trocadores de calor descritos anteriormente nos cap´ıtulos 3 e 4. Inicialmente,
sera˜o apresentados os dados experimentais referentes aos condensadores aletados com
micro-canais. Em seguida, uma ana´lise do desempenho dos condensadores com meios
porosos e micro-canais sera´ realizada. Na sequ¨eˆncia, sera˜o apresentados os resultados
nume´ricos e experimentais do evaporador acoplado a tubos de calor.
Os condensadores aletados com micro-canais, feitos de alumı´nio, foram inseridos na
sec¸a˜o de testes do circuito do ar na bancada experimental, para a avaliac¸a˜o da transfereˆncia
de calor e da queda de pressa˜o em cada proto´tipo. As caracter´ısticas das aletas ventiladas
foram variadas e analisadas atrave´s dos dados experimentais obtidos.
Da mesma forma, os condensadores com meios porosos utilizaram o circuito do ar
da bancada experimental, possibilitando a ana´lise dos paraˆmetros geome´tricos dos meios
porosos e a relac¸a˜o do desempenho de um condensador aletado com os condensadores
com meios porosos. Este estudo deseja verificar a viabilidade do uso de meios porosos nas
condic¸o˜es de trabalho de um sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado.
Completando os testes experimentais, o evaporador foi conectado ao dissipador de
calor que possui a mesma forma f´ısica dos tubos de calor apresentados no acoplamento do
sistema h´ıbrido evaporador/tubos de calor. Estes testes experimentais teˆm como objetivo
avaliar o efeito da temperatura de evaporac¸a˜o, da vaza˜o ma´ssica de fluido refrigerante,
e da poteˆncia te´rmica fornecida ao evaporador no coeficiente global de transfereˆncia de
calor do evaporador. A validac¸a˜o do modelo desenvolvido na definic¸a˜o do comprimento
total do evaporador tambe´m foi realizada com o aux´ılio dos resultados obtidos na bancada
experimental. A ana´lise das incertezas de medic¸a˜o foram realizadas, e suas etapas esta˜o
descritas em detalhe no apeˆndice F.
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6.1 Condensadores Aletados com Micro-canais
Conforme ja´ foi dito, os condensadores miniaturizados com aletas ventiladas foram
avaliados na bancada experimental, sob va´rias condic¸o˜es. A descric¸a˜o das condic¸o˜es de
cada teste pode ser vista na tabela 6.1 a seguir. Ao todo foram realizados testes com
nove condic¸o˜es diferentes, com a repetic¸a˜o de cada condic¸a˜o. Portanto, foram realizados
dezoito testes experimentais para cada condensador aletados com micro-canais, resultando
num total de 108 testes.
Tabela 6.1: Condic¸o˜es dos testes experimentais dos condensadores aletados com
micro-canais.
Tcond [°C] V˙ar [Ö10
−3 m3/s] m˙ref [kg/h] Tar,ent [°C]
45 1,4 0,40 25
45 2,3 0,40 25
45 3,3 0,40 25
45 1,4 0,47 25
45 2,3 0,47 25
45 3,3 0,47 25
90 1,4 1,05 50
90 2,3 1,05 50
90 3,3 1,05 50
Os ensaios experimentais foram realizados tanto com a intenc¸a˜o de verificar a
possibilidade do uso do alumı´nio na confecc¸a˜o dos condensadores miniaturizados, como
de analisar a variac¸a˜o dos dados geome´tricos das aletas ventiladas, a saber: altura,
comprimento e nu´mero de conjunto de aletas.
A influeˆncia da altura da aleta foi verificada atrave´s da comparac¸a˜o entre os proto´tipos
A/B e C /D. Para a ana´lise do comprimento, deve-se comparar os condensadores A/F e
C /E, e para a ana´lise da quantidade de conjunto de aletas, B/C e A/D. Para a ana´lise
das caracter´ısticas geome´tricas das aletas ventiladas, optou-se por apresentar em destaque
os resultados obtidos com a temperatura de saturac¸a˜o mantida em 90 °C. Os resultados
obtidos nas outras condic¸o˜es de teste sera˜o descritos em seguida.
Os resultados referentes a queda de pressa˜o podem ser vistos nas Figs. 6.1 e 6.2. As
caracter´ısticas de cada aleta esta˜o descritas na tabela 3.1. Na Fig. 6.1, ao comparar o
condensador A com o condensador B, pode-se ver que o primeiro apresenta maior perda
de carga para todas as vazo˜es volume´tricas do ar. Da mesma forma, o condensador
D apresentou maior queda de pressa˜o que o condensador C, mostrando que a variac¸a˜o
de altura das aletas de 5 mm para 7, 5 mm reduz a queda de pressa˜o ao longo dos
condensadores.
Para que se conhec¸a a influeˆncia que a quantidade de conjunto de aletas possui sobre
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a queda de pressa˜o do ar nos condensadores, deve-se notar que o condensador A gera
uma queda de pressa˜o consideravelmente menor que o condensador D, assim como o
condensador B gera uma menor perda de carga que o condensador C. Portanto, fica claro
que a quantidade de conjunto de aletas influencia drasticamente na queda de pressa˜o dos
proto´tipos. A queda de pressa˜o foi menor nos condensadores com dois conjuntos de aletas
do que nos condensadores com apenas um conjunto de aletas.
Em relac¸a˜o ao comprimento das aletas, pode-se verificar que o seu efeito na queda de
pressa˜o praticamente inexiste, se comparar os dados dos condensadores A e F, na Fig.
6.2. Mas, ao se comparar os condensadores C e E, nota-se que o condensador que possui
o maior comprimento das aletas, C, apresenta maior queda de pressa˜o que o condensador
E. O fato de o condensador F promover uma queda de pressa˜o similar ao condensador A
gera o questionamento de que algo possa ter deformado as aletas do condensador F.
Figura 6.1: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas na queda de pressa˜o dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 90
°C, m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50 °C.
Foi notado que a queda de pressa˜o ao longo dos condensadores possui relac¸a˜o direta
com a a´rea de face dos mesmos, por onde o ar escoa. Uma maior altura de aleta e dois
conjuntos de aletas geram uma maior a´rea de passagem do ar, e como a vaza˜o volume´trica
foi controlada em torno dos mesmos valores, uma menor velocidade me´dia da corrente de
ar foi obtida. Esses menores n´ıveis de velocidade fizeram com que se tenha uma menor
queda de pressa˜o nos condensadores com maiores a´reas de face.
Nos condensadores com dois conjuntos de aletas, a velocidade me´dia do ar em torno
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Figura 6.2: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas na queda de pressa˜o dos
condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 90 °C, m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent =
50 °C.
das aletas e´ baixa o suficiente para na˜o ser notado o efeito do acre´scimo do comprimento
das aletas. Entretanto, para os condensadores com um conjunto de aletas, o acre´scimo
do comprimento das aletas faz com que se obtenha um aumento na queda de pressa˜o dos
condensadores.
Os resultados do fator de atrito dos proto´tipos em func¸a˜o do nu´mero de Reynolds
podem ser vistos nas Figs. 6.3 e 6.4. Fica claro nas duas figuras que o fator de atrito de
todos os condensadores diminui com o aumento do nu´mero de Reynolds. Ainda, percebe-se
na Fig. 6.3 que, para o mesmo nu´mero de Reynolds, os condensadores que apresentam os
menores fatores de atrito sa˜o os condensadores que possuem aletas com a maior altura.
Isto pode ser verificado atrave´s da relac¸a˜o entre os condensadores A e B, e entre os
condensadores C e D.
Vendo os pontos experimentais dos condensadores B e C na Fig. 6.3, pode-se ver que
tais condensadores apresentam praticamente a mesma tendeˆncia. Este fato mostra que a
quantidade de conjunto de aletas na˜o exerce qualquer influeˆncia sobre o fator de atrito
dos condensadores testados. A mesma conclusa˜o pode ser obtida pela ana´lise dos pontos
experimentais dos condensadores A e D.
Na Fig. 6.4, pode-se verificar que os valores do fator de atrito apresentados pelo
condensador C e pelo condensador E sa˜o praticamente os mesmos. Considerando agora
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os valores do fator de atrito dos condensadores A e F, percebe-se de maneira inesperada
que o condensador F apresenta maior fator de atrito, para o mesmo nu´mero de Reynolds.
Estes dados reforc¸am a ide´ia de que as aletas do condensador F possam ter sofrido algum
tipo de deformac¸a˜o.
Figura 6.3: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas no fator de atrito dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 90
°C, m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50 °C.
Como foi estabelecida uma vaza˜o volume´trica do ar constante para todos os testes
experimentais, a faixa dos nu´meros de Reynolds sa˜o diferentes para cada proto´tipo,
conforme pode ser visto nos gra´ficos das Figs. 6.3 e 6.4.
As Figs. 6.5 e 6.6 descrevem a taxa de troca de calor realizada pelos condensadores
para diferentes vazo˜es volume´tricas do ar. Percebe-se que a taxa de transfereˆncia de calor
aumenta a` medida que a vaza˜o volume´trica do ar aumenta, conforme o esperado.
Para a ana´lise do efeito da altura das aletas, novamente se compararam os
condensadores A e B, e os condensadores C e D. Como pode ser visto na Fig. 6.5, a
variac¸a˜o da altura da aleta de 5 mm para 7, 5 mm na˜o exerceu qualquer influeˆncia na
taxa de transfereˆncia de calor dos condensadores. Desse modo, conclui-se que a eficieˆncia
das aletas ja´ atingiu o seu limite nos condensadores com menor altura das aletas.
Entretanto, pode-se constatar que ha´ uma influeˆncia da quantidade de conjunto de
aletas na taxa de troca de calor dos condensadores, atrave´s da comparac¸a˜o dos pontos
experimentais dos condensadores de B e C, e dos condensadores A e D. Os condensadores
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Figura 6.4: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas no fator de atrito dos
condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 90 °C, m˙ref = 1, 05 kg/h e
Tar,ent = 50 °C.
que apresentam dois conjuntos de aletas realizam maiores transfereˆncias de calor do que
os condensadores com apenas um conjunto de aletas.
Na ana´lise da Fig. 6.6, fica claro que o condensador A apresenta as maiores taxas
de troca de calor, seguido pelo condensadores C e F. O condensador E apresentou as
menores taxas de troca de calor de todos os condensadores aletados testados. Isto prova
que um aumento do comprimento de aleta de 27 mm para 32 mm provoca um aumento
da taxa de transfereˆncia de calor, na faixa avaliada de vaza˜o volume´trica do ar.
Conforme demonstrado pelos gra´ficos das Figs. 6.5 e 6.6, o aumento do comprimento
das aletas dos condensadores faz com que a a´rea dispon´ıvel para a transfereˆncia de calor
tambe´m aumente, possibilitando uma maior taxa de transfereˆncia de calor. Em relac¸a˜o a`
quantidade de conjunto de aletas, pode-se dizer que, apesar da velocidade me´dia do ar ao
longo dos condensadores com dois conjuntos de aletas ser menor, para a mesma vaza˜o, o
aumento da a´rea superficial de troca de calor possibilitou que os condensadores com dois
conjuntos de aletas rejeitassem maiores taxas de calor para o ar.
O efeito do aumento da altura das aletas na˜o poˆde ser evidenciado nos testes
experimentais realizados. Isto ocorreu porque a reduc¸a˜o da velocidade me´dia do ar e,
consequ¨entemente, do coeficiente de transfereˆncia de calor, poˆde ser compensada com o
pequeno aumento de a´rea nos condensadores com a maior altura de aletas.
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Figura 6.5: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas na taxa de transfereˆncia de calor dos condensadores aletados com micro-canais,
para Tcond = 90 °C, m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50 °C.
Figura 6.6: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas na taxa de transfereˆncia de
calor dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 90 °C, m˙ref = 1, 05 kg/h
e Tar,ent = 50 °C.
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As Figs. 6.7 e 6.8 mostram os gra´ficos do coeficiente global de transfereˆncia de calor
UAcond, na faixa de vaza˜o volume´trica do ar arbitrada. Seguindo a mesma tendeˆncia dos
gra´ficos mostrados nas Figs. 6.5 e 6.6, os valores dos coeficientes globais de transfereˆncia
de calor sa˜o maiores para as maiores vazo˜es volume´tricas do ar.
Como ja´ foi citado anteriormente nos gra´ficos referentes a` taxa de transfereˆncia de
calor, a variac¸a˜o da altura das aletas na˜o poˆde ser percebida nos dados experimentais,
conforme visto na Fig. 6.7. No entanto, o efeito da quantidade de conjunto de aletas poˆde
ser claramente percebida ao se comparar os dados experimentais dos condensadores B/C
e A/D. Os condensadores com dois conjuntos de aletas obtiveram maiores coeficientes
globais de transfereˆncia de calor, para as mesmas vazo˜es volume´tricas do ar.
Na Fig. 6.8, a influeˆncia do comprimento das aletas no coeficiente de transfereˆncia
de calor poˆde ser evidenciado devido ao fato dos condensadores A e C apresentarem
maiores coeficientes de transfereˆncia de calor do que os condensadores F e E. Portanto, o
aumento do comprimento das aletas acarretou em melhora da troca de calor entre o fluido
refrigerante R-600a e o ar.
Figura 6.7: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas no coeficiente global de transfereˆncia de calor dos condensadores aletados com
micro-canais, para Tcond = 90 °C, m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50 °C.
Como o paraˆmetro UAcond engloba todas a resisteˆncias te´rmicas com suas respectivas
a´reas de transfereˆncia de calor, era esperado que o aumento do coeficiente global de
transfereˆncia de calor tivesse sido observado no aumento do comprimento das aletas.
A ana´lise feita sobre a quantidade de conjunto de aletas tambe´m mostra que, para os
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Figura 6.8: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas no coeficiente global de
transfereˆncia de calor dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 90 °C,
m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50 °C.
proto´tipos com dois conjuntos de aletas, o aumento de a´rea teve uma influeˆncia mais forte
na troca de calor do que na reduc¸a˜o do coeficiente me´dio de transfereˆncia de calor do ar
nas aletas.
Entretanto, o mesmo na˜o pode ser dito sobre a influeˆncia da altura das aletas
na transfereˆncia de calor, ja´ que o aumento da a´rea superficial apenas compensou a
diminuic¸a˜o do coeficiente de transfereˆncia de calor do ar ao longo das aletas.
A ana´lise do fator de Colburn de transfereˆncia de calor, para os proto´tipos aletados
com micro-canais pode ser visto nas Figs. 6.9 e 6.10. Assim como para o fator de
atrito, os valores do fator de Colburn decrescem com o aumento do nu´mero de Reynolds.
Comparando os condensadores A/B e C /D, e´ visto que os condensadores B e C possuem
um decaimento mais acentuado dos valores do fator de Colburn. Tal constatac¸a˜o mostra
que o aumento da altura das aletas acarretaram na diminuic¸a˜o dos valores do fator de
Colburn.
De maneira semelhante, ao se comparar os condensadores B/C e A/D, verifica-se que
a quantidade de conjunto de aletas tambe´m influi significamente no fator de Colburn. A
tendeˆncia dos pontos experimentais mostra um decaimento maior nos condensadores A
e B do que nos condensadores C e D. Desse modo, o uso de dois conjuntos de aletas
acarreta em menores valores do fator de Colburn.
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A influeˆncia do comprimento das aletas no fator de transfereˆncia de calor de Col-
burn pode ser visto na Fig. 6.10. A proximidade de todos os pontos experimentais
dos condensadores mostra que na˜o ha´ influeˆncia do comprimento das aletas sobre o
comportamento do fator de Colburn.
Figura 6.9: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas no fator de Colburn dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 90
°C, m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50 °C.
Para o mesmo nu´mero de Reynolds, proto´tipos que teˆm os maiores diaˆmetros
hidra´ulicos, ou seja, dois conjuntos de aletas ou maior altura das aletas, possuem menores
n´ıveis de velocidade do ar ao longo das aletas. Adicionalmente, uma menor velocidade
presente nas aletas faz com que o coeficiente de transfereˆncia de calor do ar seja menor
para os proto´tipos que possua os maiores diaˆmetros hidra´ulicos. Portanto, o fato dos
valores do fator de Colburn serem menores para os proto´tipos com a maior altura de
aleta e com dois conjuntos de aletas mostra que o aumento do diaˆmetro hidra´ulico dos
condensadores gera uma diminuic¸a˜o do coeficiente de transfereˆncia de calor por convecc¸a˜o
do ar. No entanto, o aumento da a´rea superficial de troca de calor nos proto´tipos com
maior diaˆmetro hidra´ulico compensa o aumento da resisteˆncia te´rmica de convecc¸a˜o no
lado do ar, como ja´ pode ser evidenciado nas Figs. 6.7 e 6.8. A variac¸a˜o do comprimento
das aletas na˜o acarreta na variac¸a˜o dos n´ıveis de velocidade do ar nos condensadores.
Desse modo, na˜o ha´ a reduc¸a˜o do coeficiente de transfereˆncia de calor do ar, conforme
evidenciado na Fig. 6.10, mas ha´ o aumento da a´rea de troca de calor que faz com
que os condensadores com maior comprimento das aletas apresentem melhor desempenho
te´rmico.
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Figura 6.10: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas no fator de Colburn dos
condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 90 °C, m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent =
50 °C.
As Figs. 6.11 e 6.12 descrevem a poteˆncia de bombeamento imposta pelos ventiladores
sobre os proto´tipos, em func¸a˜o do coeficiente global de transfereˆncia de calor. Estes
gra´ficos permitem que seja feita a ana´lise do desempenho dos condensadores referentes
a queda de pressa˜o e a troca de calor, no mesmo gra´fico. Com isso, e´ poss´ıvel que se
opte pelo condensador que alie boa transfereˆncia de calor com baixa queda de pressa˜o do
escoamento de ar.
Os dados experimentais dos condensadores A, B, C e D na Fig. 6.11 mostram que o uso
de aletas com maior altura e´ recomenda´vel porque exige menor poteˆncia de bombeamento
para os mesmos coeficientes globais de transfereˆncia de calor.
O mesmo pode ser dito sobre o uso de dois conjuntos de aletas. Os condensadores
C e D, que apresentam apenas um conjunto de aletas, requerem maiores poteˆncias de
bombeamento do que os condensadores A e B, mostrando que o uso de dois conjuntos de
aletas deve ser implementado na aplicac¸a˜o final dos trocadores de calor miniaturizados.
O gra´fico da Fig. 6.12 descreve as poteˆncias de bombeamento dos condensadores
para os diferentes comprimentos de aletas. Conforme pode ser visto na Fig. 6.12, a
implementac¸a˜o de aletas com maior comprimento possibilita uma menor poteˆncia de
bombeamento, sem restringir a capacidade de transfereˆncia de calor dos condensadores.
Tais constatac¸o˜es mostram que o aumento da a´rea de troca de calor, promovida pelo
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Figura 6.11: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos
de aletas na poteˆncia de bombeamento requerida pelos condensadores aletados com
micro-canais, para Tcond = 90 °C, m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50 °C.
Figura 6.12: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas na poteˆncia de bombeamento
requerida pelos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 90 °C, m˙ref = 1, 05
kg/h e Tar,ent = 50 °C.
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uso de dois conjuntos de aletas, fez com que a rejeic¸a˜o de calor dos condensadores
fosse maior, reduzindo ainda a queda de pressa˜o ao longo dos mesmos. A variac¸a˜o
desta caracter´ıstica geome´trica possibilita que seja realizada uma melhora no desempenho
te´rmico e hidra´ulico dos condensadores, atrave´s do aumento do coeficiente global de
transfereˆncia de calor do condensador e da diminuic¸a˜o da queda de pressa˜o do escoamento
de ar. Apesar do aumento da altura das aletas na˜o exercer qualquer efeito sobre o
coeficiente global de transfereˆncia de calor, a reduc¸a˜o da queda de pressa˜o promovida
por essa alterac¸a˜o faz com que esta mudanc¸a deva ser implementada no projeto final dos
condensadores aletados com micro-canais.
No referente ao comprimento das aletas, percebeu-se que o aumento do comprimento
das aletas gera um aumento do desempenho te´rmico do condensador, mas possui uma
maior queda de pressa˜o associada a` mudanc¸a. No entanto, os gra´ficos da Fig. 6.12
mostram, atrave´s da comparac¸a˜o entre os proto´tipos A/F e C /E, que a melhora na troca
de calor de um condensador com maior comprimento de aletas predominou sobre a queda
no desempenho hidra´ulico dos proto´tipos. Logo, pode-se afirmar que o condensador B
teve o melhor desempenho de todos os proto´tipos avaliados, por possuir a maior altura,
o maior comprimento e dois conjuntos de aletas.
As Figs. 6.13 a 6.24 apresentam os gra´ficos dos condensadores aletados com
micro-canais para os mesmos paraˆmetros de ana´lise, nas condic¸o˜es referentes a`
temperatura de condensac¸a˜o de 45 °C, temperatura do ar na entrada dos condensadores
igual a 25 °C, e vazo˜es ma´ssicas do fluido refrigerante de 0, 40 kg/h. Os testes
experimentais com vaza˜o ma´ssica de 0, 47 kg/h apresentaram resultados similares aos
testes realizados com vaza˜o ma´ssica de 0, 40 kg/h e, por isso, esta˜o presentes no apeˆndice
G.
Assim como nos testes experimentais referentes a` temperatura de condensac¸a˜o de 90
°C, as caracter´ısticas geome´tricas das aletas tiveram fortes influeˆncias na queda de pressa˜o
e no fator de atrito dos condensadores. Pode ser claramente evidenciado nas Figs. 6.13,
6.14, G.1 e G.2 que o aumento da a´rea de passagem do ar provocada pelo aumento da
altura das aletas e pelo uso de dois conjuntos de aletas diminui a perda de carga ao longo
dos proto´tipos. O aumento do comprimento das aletas tambe´m resulta em uma queda de
pressa˜o adicional ao escoamento de ar.
Nos gra´ficos do fator de atrito em func¸a˜o do nu´mero de Reynolds das Figs. 6.15,
6.16, G.3 e G.4, nota-se que os valores do fator de atrito dependem apenas da altura e
do comprimento das aletas, como ja´ havia sido evidenciado nos resultados anteriores. A
quantidade de conjuntos de aletas exerceu pouca influeˆncia nos valores do fator de atrito
dos proto´tipos.
Em relac¸a˜o a` taxa de transfereˆncia de calor e ao coeficiente global de transfereˆncia
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de calor, todos os condensadores apresentaram valores muito pro´ximos, conforme pode
ser visto nas Figs. 6.17, 6.18, G.5, G.6, 6.19, 6.20, G.7 e G.8. Portanto, para os testes
avaliados nas condic¸o˜es referentes a` temperatura de saturac¸a˜o de 45 °C, a combinac¸a˜o dos
efeitos do aumento da a´rea superficial de troca de calor e da diminuic¸a˜o da resisteˆncia
te´rmica do lado do ar pouco afetou a capacidade dos condensadores em rejeitar calor.
Atrave´s dos gra´ficos das Figs. 6.21, 6.22, G.9 e G.10, percebe-se novamente que a
altura das aletas e a quantidade de conjunto de aletas sa˜o as caracter´ısticas geome´tricas
que influenciam os valores do fator de transfereˆncia de calor de Colburn, assim como nos
resultados relacionados a` temperatura de condensac¸a˜o de 90 °C.
Nas Figs. 6.23, 6.24, G.11 e G.12 referentes a` poteˆncia de bombeamento aplicada sobre
os condensadores, fica claro que a variac¸a˜o da altura das aletas e da quantidade de conjunto
das aletas interferem no desempenho te´rmico e hidra´ulico dos proto´tipos. Por outro lado,
a variac¸a˜o do comprimento das aletas apresentou pouca influeˆncia sobre a poteˆncia de
bombeamento nos condensadores, para o mesmo coeficiente global de transfereˆncia de
calor. Novamente, o condensador B foi o proto´tipo que apresentou o melhor desempenho,
de todos os condensadores avaliados.
O gra´fico da comparac¸a˜o da taxa de transfereˆncia de calor do lado do ar e do lado
do fluido refrigerante pode ser visto na Fig. 6.25. Foram considerados apenas os testes
experimentais onde foi encontrado, na sa´ıda dos condensadores, fluido refrigerante no
estado sub-resfriado. A diferenc¸a da taxa de transfereˆncia de calor dos dois fluidos ficou
na faixa ± 10 %.
As principais fontes de discrepaˆncia se devem a`s impreciso˜es na medic¸a˜o da vaza˜o
ma´ssica do fluido refrigerante e a`s perdas de calor pelas paredes do tu´nel de vento. Apesar
das paredes do circuito do ar terem sido cuidadosamente isoladas com la˜ de rocha, a grande
a´rea superficial resultam em perdas de calor que na˜o podem ser evitadas. A magnitude
das discrepaˆncias encontradas nos testes experimentais condizem com o estudo elaborado
por Trutassanawin et al. (2006).
Os testes experimentais mostraram que o uso do material alumı´nio na confecc¸a˜o
dos condensadores miniaturizados alia bom desempenho te´rmico com pequeno peso.
Nas temperaturas de saturac¸a˜o de 90 e 45 °C, os condensadores obtiveram taxas de
transfereˆncia de calor em torno de 80 e 45 W, respectivamente.
Para uma das aplicac¸o˜es finais do sistema miniaturizado que tem a temperatura de
evaporac¸a˜o de 10 °C, temperatura de condensac¸a˜o de 45 °C, capacidade de refrigerac¸a˜o
de 30 W , com o consumo do compressor em 14 W , os condensadores aletados com
micro-canais conseguem rejeitar o calor necessa´rio para o pleno funcionamento do ciclo
de refrigerac¸a˜o por compressa˜o mecaˆnica de vapor.
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Figura 6.13: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas na queda de pressa˜o dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45
°C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
Figura 6.14: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas na queda de pressa˜o dos
condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent =
25 °C.
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Figura 6.15: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas no fator de atrito dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45
°C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
Figura 6.16: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas no fator de atrito dos
condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent =
25 °C.
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Figura 6.17: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas na taxa de transfereˆncia de calor dos condensadores aletados com micro-canais,
para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
Figura 6.18: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas na taxa de transfereˆncia
de calor dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 40
kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura 6.19: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos
de aletas no coeficiente global de transfereˆncia de calor dos condensadores aletados com
micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
Figura 6.20: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas no coeficiente global de
transfereˆncia de calor dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45 °C,
m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura 6.21: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas no fator de Colburn dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45
°C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
Figura 6.22: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas no fator de Colburn dos
condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent =
25 °C.
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Figura 6.23: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos
de aletas na poteˆncia de bombeamento requerida pelos condensadores aletados com
micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
Figura 6.24: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas na poteˆncia de bombeamento
requerida pelos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 40
kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura 6.25: Gra´fico da taxa de transfereˆncia de calor obtida pelo lado do ar e pelo lado
do fluido refrigerante nos condensadores aletados com micro-canais.
6.2 Condensadores Porosos com Micro-canais
Os testes experimentais dos condensadores com meios porosos meta´licos teˆm como
objetivo analisar a influeˆncia das caracter´ısticas dos meios porosos na queda de pressa˜o
e na transfereˆncia de calor dos condensadores, e tambe´m comparar o desempenho dos
proto´tipos que possuem meios porosos com um proto´tipo que possui aletas.
Conforme ja´ havia sido citado, foram criados treˆs diferentes condensadores com meios
porosos, para que os efeitos do nu´mero de poros e da porosidade fossem avaliados. As
condic¸o˜es dos ensaios experimentais sa˜o as mesmas apresentadas na tabela 6.1 para
os condensadores aletados com micro-canais. Como cada condic¸a˜o experimental foi
duplicada, teˆm-se dezoito testes experimentais para cada um dos treˆs condensadores,
resultando no total de 72 testes.
Para a ana´lise da influeˆncia do nu´mero de poros nos resultados experimentais,
devem-se comparar os condensadores A e B, que possuem nu´meros de poros de 20
PPI e 10 PPI, respectivamente. Para a ana´lise da influeˆncia da porosidade, deve-se
comparar os condensadores B e C, que possuem porosidades de 89, 30 % e 94, 70
%, respectivamente. Ainda, a influeˆncia do tamanho de poro pode ser analisada
comparando-se os condensadores B e C, que possuem o mesmo nu´mero de poros e
porosidades diferentes. Como a porosidade de C e´ maior do que a de B, e ambos teˆm o
mesmo nu´mero de poros, o poro em C e´ maior do que o poro em B.
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Os resultados da queda de pressa˜o ao longo dos condensadores em func¸a˜o da vaza˜o
volume´trica do ar pode ser visto no gra´fico da Fig. 6.26. Atrave´s desse gra´fico, ficam
claros os efeitos que o nu´mero de poros e a porosidade exercem sobre a queda de pressa˜o
nos condensadores. Percebe-se, comparando o condensador A com o condensador B,
que o primeiro possui maior queda de pressa˜o. Realizando o mesmo procedimento para
os condensadores B e C, nota-se agora que o condensador B realiza uma restric¸a˜o ao
escoamento levemente maior do que o condensador C. E´ visto ainda que a queda de pressa˜o
nos meios porosos aumenta quase que linearmente com o aumento da vaza˜o volume´trica
do ar. Esta dependeˆncia quase linear entre a queda de pressa˜o e a vaza˜o volume´trica do
ar possibilitou a estimativa da permeabilidade dos meios porosos meta´licos.
Os meios porosos com menor porosidade e maior nu´mero de poros possuem mais
obsta´culos tortuosos que dificultam a passagem do ar. Desta forma, a queda de pressa˜o
nesses meios porosos tende a ser mais severa.
Assim, tanto o nu´mero de poros como a porosidade influem na queda de pressa˜o ao
longo dos condensadores. A queda de pressa˜o foi maior para os condensadores com mais
nu´mero de poros e com menor porosidade. A queda de pressa˜o tende a diminuir para
os condensadores com menor nu´mero de poros e com maior porosidade. E´ importante
lembrar que todos os condensadores possuem a mesmas dimenso˜es de largura e altura.
Logo, a a´rea de face de todos os proto´tipos e´ a mesma.
Figura 6.26: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade na queda de
pressa˜o dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 90 °C, m˙ref = 1, 05 kg/h e
Tar,ent = 50 °C.
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A Fig. 6.27 mostra os valores do fator de atrito dos condensadores para diversos
nu´mero de Reynolds. Nota-se, assim como nos gra´ficos referentes a` queda de pressa˜o, que o
nu´mero de poros exerce grande influeˆncia nos valores do fator de atrito dos condensadores.
O condensador A, que possui mais nu´mero de poros, apresentou maiores valores do fator
de atrito do que os condensadores B e C, com menos nu´mero de poros. Na ana´lise do
efeito da porosidade sobre o fator de atrito, veˆ-se que o condensador B, que possui a
porosidade de 89, 30 %, apresenta maiores fatores de atrito do que o condensador C que
possui 94, 70 % de porosidade.
Ainda, pode-se dizer que a variac¸a˜o do nu´mero de poros, de 10 para 20 PPI, foi mais
determinante na avaliac¸a˜o do desempenho hidra´ulico nos condensadores do que a variac¸a˜o
da porosidade, de 94, 70 % para 89, 30 %.
Figura 6.27: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade no fator de atrito
dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 90 °C, m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50
°C.
A influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade na taxa de transfereˆncia de calor
pode ser vista nos gra´ficos da Fig. 6.28. O gra´fico desta figura representa a taxa de
transfereˆncia de calor, em func¸a˜o da vaza˜o volume´trica do ar. Conforme visto no gra´fico,
a taxa de transfereˆncia de calor aumenta com o aumento da vaza˜o volume´trica do ar.
Na comparac¸a˜o dos condensadores A/B, pode-se perceber que o condensador A possui
maiores taxas de transfereˆncia de calor do que o condensador B, logo, a diminuic¸a˜o do
nu´mero de poros acarreta na diminuic¸a˜o do calor transferido pelos proto´tipos.
Na ana´lise do efeito da porosidade na taxa de transfereˆncia de calor, notou-se que o
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condensador B, com menor porosidade, apresentou maiores taxas de transfereˆncia de calor
do que o condensador C. Portanto, a reduc¸a˜o da porosidade dos meios porosos promove
uma melhora na troca de calor desses materiais.
Figura 6.28: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade na taxa de
transfereˆncia de calor dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 90 °C,
m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50 °C.
A Fig. 6.29 mostra o gra´fico dos coeficientes globais de transfereˆncia de calor, para a
faixa de vaza˜o volume´trica do ar estabelecida pela bancada experimental. De maneira
semelhante ao gra´fico da Fig. 6.28, os coeficientes globais de transfereˆncia de calor
aumentam com o aumento da vaza˜o volume´trica do ar. Ainda, o condensador A que
possui o meio poroso com mais nu´mero de poros e com a menor porosidade obteve os
maiores coeficientes globais de transfereˆncia de calor, mostrando que o nu´mero de poros
tem grande influeˆncia no desempenho te´rmico dos condensadores com meios porosos.
Os dados experimentais dos condensadores B e C mostram que o primeiro possuiu
maiores coeficientes globais de transfereˆncia de calor, deixando claro que a variac¸a˜o da
porosidade de 94, 70 % para 89, 30 % contribuiu para o melhor desempenho te´rmico do
proto´tipo B.
Em relac¸a˜o ao fenoˆmeno de transfereˆncia de calor em condensadores porosos, pode-se
afirmar que o aumento do nu´mero de poros e a reduc¸a˜o da porosidade acarretam numa
maior a´rea superficial de troca de calor, para o mesmo volume.
O aumento do nu´mero de poros para uma mesma porosidade acarreta em uma maior
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a´rea superficial de troca de calor entre a matriz so´lida e o ar. Ja´ a reduc¸a˜o da porosidade
para um mesmo nu´mero de poros, embora resulte em uma menor a´rea superficial de
troca de calor, fornece um maior volume de material so´lido. Este maior volume, para as
geometrias aqui analisadas, se torna mais vantajoso para a troca de calor devido ao fato de
fornecer caminhos com menor resisteˆncia te´rmica, para que o calor seja transferido da base
dos micro-canais para a superf´ıcie porosa em contato com o ar. Logo, os meios porosos
com mais nu´meros de poros e menor porosidade apresentaram os maiores coeficientes
globais de transfereˆncia de calor e, consequ¨entemente, as maiores taxas de transfereˆncia
de calor.
Figura 6.29: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade no coeficiente
global de transfereˆncia de calor dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 90
°C, m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50 °C.
O gra´fico do fator de Colburn em func¸a˜o do nu´mero de Reynolds pode ser visto na
Fig. 6.30. Atrave´s deste gra´fico, pode-se perceber que os valores do fator de transfereˆncia
de calor de Colburn decrescem a` medida que os valores do nu´mero de Reynolds crescem.
Pode-se perceber atrave´s da tendeˆncia dos dados experimentais que, para um mesmo
nu´mero de Reynolds, o condensador A apresenta o maior fator de Colburn, seguido dos
condensadores B e C.
Portanto, os pontos experimentais mostram que tanto o nu´mero de poros como a
porosidade afetam o comportamento dos valores do fator de Colburn apresentado pelos
condensadores. Conclui-se que o aumento do nu´mero de poros com a reduc¸a˜o da
porosidade acarretam no aumento da performance te´rmica dos proto´tipos.
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Figura 6.30: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade no fator de Colburn
dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 90 °C, m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50
°C.
A Fig. 6.31 a seguir mostra o gra´fico da coeficiente global de transfereˆncia de calor em
func¸a˜o da poteˆncia de bombeamento requerida pelos condensadores. Pode-se ver que, para
um mesmo coeficiente global de transfereˆncia de calor, os condensadores A e B apresentam
poteˆncias de bombeamento muito pro´ximas. Apenas para coeficientes de transfereˆncia
de calor mais elevados o condensador A se mostra mais eficiente do que o condensador
B, requerendo poteˆncias de bombeamento mais baixas. Para uma mesma poteˆncia de
bombeamento, o condensador A e´ o que apresenta maior coeficiente de transfereˆncia de
calor.
O meio poroso do condensador A, com maior nu´mero de poros, opera com uma
transfereˆncia de calor mais eficiente, mas com maior queda de pressa˜o associada.
Desse modo, a variac¸a˜o do nu´mero de poros na˜o trouxe benef´ıcios ao desempenho
termo-hidra´ulico dos condensadores porosos meta´licos.
Ao se analisar a tendeˆncia dos dados experimentais dos condensadores B e C, nota-se
que o condensador B possui menor poteˆncia de bombeamento, para o mesmo coeficiente
global de transfereˆncia de calor. Portanto, a diminuic¸a˜o da porosidade acarretou numa
melhora do desempenho dos condensadores avaliados.
O gra´fico da Fig. 6.31 descreve ainda a poteˆncia de bombeamento requerida pelo
condensador aletado descrito no cap´ıtulo 3. Atrave´s dos resultados experimentais,
chega-se a conclusa˜o que o condensador aletado teve melhor desempenho devido ao fato
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de possuir maior coeficiente global de transfereˆncia de calor, para uma mesma poteˆncia de
bombeamento. Logo, o condensador aletado possibilita que seja retirada uma determinada
taxa de troca de calor a uma vaza˜o volume´trica do ar mais baixa que os condensadores
com meios porosos. Com esses resultados, pode-se concluir que o uso de meios porosos
meta´licos no condensador de um sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado na˜o se mostrou
uma soluc¸a˜o via´vel para os paraˆmetros aqui analisados.
Figura 6.31: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade na poteˆncia de
bombeamento requerida pelos condensadores com meios porosos, para Tcond = 90 °C,
m˙ref = 1, 05 kg/h e Tar,ent = 50 °C.
As Figs. 6.32 a 6.37 apresentam os gra´ficos dos condensadores porosos meta´licos,
novamente nas seguintes condic¸o˜es: temperatura de condensac¸a˜o de 45 °C, vazo˜es ma´ssicas
do fluido refrigerante de 0, 40 kg/h, e temperatura de entrada do ar de 25 °C. Os testes
experimentais dos condensadores porosos com a vaza˜o ma´ssica do fluido refrigerante
de 0, 47 kg/h sa˜o encontrados no apeˆndice G e possibilitam concluso˜es similares aos
resultados dos testes com vaza˜o ma´ssica de 0, 40 kg/h.
Como pode ser visto nas Figs. 6.32 e G.13, os dados experimentais dos testes realizados
na temperatura de condensac¸a˜o de 45 °C apresentam a mesma tendeˆncia, em relac¸a˜o a`
queda de pressa˜o, que os testes feitos na temperatura de condensac¸a˜o de 90 °C. Novamente,
pode-se ver o efeito que o nu´mero de poros e a porosidade provocam na perda de carga
dos condensadores com meios porosos. Os condensadores que possuem o maior nu´mero
de poros e a menor porosidade obtiveram maior queda de pressa˜o ao longo dos meios
porosos.
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Assim como os dados relativos a` queda de pressa˜o, os valores do fator de atrito mostram
as mesmas tendeˆncias discutidas anteriormente. Nos gra´ficos das Figs. 6.33 e G.14, o
nu´mero de poros e a porosidade influem diretamente nos valores do fator de atrito dos
condensadores com meios porosos. Nota-se que o aumento do nu´mero de poros e a reduc¸a˜o
da porosidade acarretam em maiores fatores de atrito dos meios porosos meta´licos.
A taxa de transfereˆncia de calor e o coeficiente global de transfereˆncia de calor dos
condensadores com meios porosos, na temperatura de condensac¸a˜o de 45 °C, podem
ser vistos nas Figs. 6.34, G.15, 6.35 e G.16. Nestes gra´ficos, pode-se ver que os
pontos experimentais se apresentaram pro´ximos uns dos outros. Pode-se perceber, no
entanto, que para um mesmo nu´mero de poros, o condensador com maior porosidade
(poros maiores) apresenta menor transfereˆncia de calor do que o condensador com menor
porosidade.
Os resultados referentes aos valores do fator de Colburn podem ser vistos nas Figs. 6.36
e G.17. Observa-se que a dependeˆncia do fator de Colburn com o nu´mero de Reynolds
e´ mais acentuada para o condensador A, que possui uma maior quantidade de poros
por unidade de volume. Ainda, para condensadores com o mesmo nu´mero de poros por
unidade de volume, aquele com poros menores (menor porosidade) apresenta valores do
fator de Colburn mais elevados.
Os coeficientes globais de transfereˆncia de calor, em func¸a˜o da poteˆncia de
bombeamento aplicada pelo ventiladores, pode se visto nas Figs. 6.37 e G.18. Como
nos testes realizados com a temperatura de condensac¸a˜o de 90 °C, o condensador aletado
teve melhor desempenho do que todos os proto´tipos com meios porosos meta´licos. Tais
testes experimentais reforc¸am a conclusa˜o que o uso dos meios porosos como mecanismo
de intensificac¸a˜o da transfereˆncia de calor na˜o deve ser aplicado em condensadores de um
sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado.
Finalizando, a Fig. 6.38 mostra a comparac¸a˜o entre a taxa de transfereˆncia de calor
efetuada pelo balanc¸o de energia do lado do ar e do fluido refrigerante. Novamente,
obteve-se um desvio de ± 10 %. As razo˜es responsa´veis pela diferenc¸a nos ca´lculos da
taxa de transfereˆncia de calor ja´ foram citadas anteriormente.
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Figura 6.32: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade na queda de
pressa˜o dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 40 kg/h e
Tar,ent = 25 °C.
Figura 6.33: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade no fator de atrito
dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25
°C.
Resultados e Discusso˜es 115
Figura 6.34: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade na taxa de
transfereˆncia de calor dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45 °C,
m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
Figura 6.35: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade no coeficiente
global de transfereˆncia de calor dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45
°C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura 6.36: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade no fator de Colburn
dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25
°C.
Figura 6.37: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade na poteˆncia de
bombeamento requerida pelos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45 °C,
m˙ref = 0, 40 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura 6.38: Gra´fico da taxa de transfereˆncia de calor obtida pelo lado do ar e pelo lado
do fluido refrigerante nos condensadores com meios porosos.
6.3 Evaporador Acoplado a Tubos de Calor
Nesta sec¸a˜o a atenc¸a˜o sera´ devotada ao uso do evaporador como equipamento
auxiliar para melhorar o desempenho dos tubos de calor, conforme aplicac¸a˜o explorada
anteriormente. Com o modelo do evaporador acoplado a tubos de calor e com todas as
condic¸o˜es do sistema de refrigerac¸a˜o estabelecidas, definiu-se o comprimento total dos
canais do evaporador. No co´digo computacional desenvolvido, variou-se o comprimento
dos canais do evaporador, nas condic¸o˜es estabelecidas anteriormente, e a temperatura
do processador foi obtida como dado de sa´ıda. O gra´fico do efeito que a variac¸a˜o do
comprimento dos canais do evaporador tem sobre a temperatura do processador pode ser
visto na Fig. 6.39.
A seguinte regressa˜o polinomial de quarta ordem foi obtida, representando a variac¸a˜o
do comprimento do evaporador em func¸a˜o da temperatura do processador.
Levap = 1, 60×102−(7, 96)Tproc+(1, 48×10−1)T 2proc−(1, 23×10−3)T 3proc+(3, 84×10−6)T 4proc
(6.1)
Para o bom funcionamento do processador, a temperatura do mesmo nunca deve
exceder 75 °C. Entretanto, optou-se por reduzir em 2, 5 % este valor, para se ter uma maior
garantia do pleno funcionamento do dispositivo eletroˆnico. Enta˜o, para que a temperatura
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Figura 6.39: Gra´fico do comprimento dos canais do evaporador em func¸a˜o da temperatura
do processador.
do processador seja mantida em 73, 12 °C, e´ imposto que o comprimento dos canais do
evaporador tenha aproximadamente 0, 045 m. O nu´mero de confinamento encontrado
nos canais do evaporador foi de 0, 53. Como o nu´mero de confinamento permaneceu
abaixo do limite de 0, 79, considerou-se que os canais presentes no evaporador na˜o podem
ser chamados de micro-canais. Com isso, a hipo´tese de na˜o se levar em conta o efeito do
diaˆmetro das bolhas no ca´lculo do coeficiente de transfereˆncia de calor se mostrou correta.
Para estas simulac¸o˜es, foi utilizada para a estimativa da queda de pressa˜o no duto
de vapor dos tubos de calor a correlac¸a˜o de Chi (1976). A comparac¸a˜o da queda de
pressa˜o dos modelos de Chi (1976) e Cotter (1965) esta˜o apresentados na tabela 6.2.
Pelos resultados da tabela 6.2, percebe-se que os valores da queda de pressa˜o no duto
de vapor calculada pelos dois modelos se apresentam muito pro´ximos entre si, com uma
diferenc¸a absoluta de no ma´ximo 0, 4 Pa. Portanto, o uso do modelo de avaliac¸a˜o da
queda de pressa˜o de Cotter (1965) promove, em conjunto com o co´digo computacional, os
mesmos resultados que o modelo de Chi (1976).
Conve´m observar que o aumento da queda de pressa˜o no duto de vapor acompanhou
o aumento do comprimento do evaporador. Entretanto, o aumento do comprimento do
evaporador gera uma reduc¸a˜o dos valores do campo de temperatura ao longo dos tubos
de calor. Como uma menor temperatura de saturac¸a˜o possui uma maior entalpia de
vaporizac¸a˜o, a vaza˜o ma´ssica total de a´gua que escoa pelo tubo de calor e´ reduzida, para
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Tabela 6.2: Queda de pressa˜o no duto de vapor dos tubos de calor para diferentes
comprimentos da regia˜o de condensac¸a˜o.
Levap [m] ∆Pva Chi (1976) [Pa] ∆Pva Cotter (1965) [Pa] Diferenc¸a [Pa]
0,010 514,1 514,1 0,0
0,015 608,0 608,2 0,2
0,020 665,2 665,4 0,2
0,025 702,4 702,6 0,2
0,030 727,3 727,5 0,2
0,035 744,0 744,3 0,3
0,040 754,9 755,2 0,3
0,045 761,6 761,9 0,3
0,050 764,9 765,2 0,3
0,055 765,7 766,0 0,3
0,060 764,4 764,8 0,4
0,065 761,5 761,8 0,3
0,070 757,1 757,5 0,4
a mesma taxa de transfereˆncia de calor. Nos u´ltimos casos da tabela 6.2, o efeito da
reduc¸a˜o da vaza˜o ma´ssica foi um fator predominante sobre o aumento do comprimento
efetivo dos tubos de calor. Isto explica a reduc¸a˜o da queda de pressa˜o do duto de vapor
com o aumento do comprimento do evaporador.
O evaporador proposto neste trabalho, concebido inicialmente para ser acoplado a
tubos de calor, foi inserido em um dissipador de calor que possui a mesma disposic¸a˜o
que os tubos de calor possuira˜o na aplicac¸a˜o final. As condic¸o˜es de teste aplicadas no
evaporador podem ser vistas na tabela 6.3.
Ao total foram realizados 16 testes, apenas para um proto´tipo. Na˜o houve repetic¸a˜o
dos testes. Durante a realizac¸a˜o dos ensaios experimentais, os testes com a vaza˜o ma´ssica
do fluido refrigerante de 0, 5 kg/h e poteˆncia dissipada de 60 W na˜o puderam ser realizadas
devido aos altos n´ıveis de temperatura alcanc¸ados no evaporador e no dissipador de calor.
Apo´s o levantamento dos dados experimentais, foram obtidos os coeficientes globais
de transfereˆncia de calor em todos os testes. Como quatro termopares foram instalados
diretamente na superf´ıcie do evaporador, os coeficientes globais de transfereˆncia de calor
dizem respeito apenas ao evaporador, sem que o alojamento seja inclu´ıdo.
As Figs. 6.40 e 6.41 mostram os gra´ficos do coeficiente global de transfereˆncia de calor
do evaporador em relac¸a˜o a vaza˜o ma´ssica do fluido refrigerante. Nestes gra´ficos, os dados
relativos a`s temperaturas de saturac¸a˜o de 45 e 55 °C esta˜o apresentados, para uma taxa
de transfereˆncia calor de constante. Conforme a tabela 6.3, os valores de 30 e 45 W foram
as taxas de transfereˆncia de calor escolhidas.
Como pode ser visto nas Figs. 6.40 e 6.41, a variac¸a˜o da vaza˜o ma´ssica do fluido
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Tabela 6.3: Condic¸o˜es dos testes experimentais do evaporador.
Tevap [°C] m˙ref [kg/h] Q˙refri [W]
45 0,50 30
45 0,50 45
45 1,00 30
45 1,00 45
45 1,00 60
45 1,50 30
45 1,50 45
45 1,50 60
55 0,50 30
55 0,50 45
55 1,00 30
55 1,00 45
55 1,00 60
55 1,50 30
55 1,50 45
55 1,50 60
refrigerante provoca a alterac¸a˜o do coeficiente de transfereˆncia de calor do evaporador. O
coeficiente de transfereˆncia de calor nos canais do evaporador aumenta com o aumento da
vaza˜o ma´ssica de fluido refrigerante que evapora entre eles.
De acordo com os mesmos gra´ficos, a mudanc¸a da temperatura de saturac¸a˜o do
evaporador surtiu efeito sobre o coeficiente global de transfereˆncia de calor do evaporador
apenas nos testes realizados com baixa vaza˜o ma´ssica de fluido refrigerante. Na Fig.
6.41, o teste realizado na temperatura de saturac¸a˜o de 45 °C e vaza˜o ma´ssica de fluido
refrigerante de 0, 5 kg/h apresentou o menor coeficiente global de transfereˆncia de calor.
Isto ocorreu devido ao alto fluxo de calor na parede dos canais, provocando a completa
evaporac¸a˜o do fluido refrigerante e resultando na queda do coeficiente de transfereˆncia de
calor. Este fenoˆmeno e´ usualmente conhecido como dry-out.
Os gra´ficos do coeficiente global de transfereˆncia de calor em func¸a˜o da taxa de
transfereˆncia de calor podem ser vistos nas Figs. 6.42 e 6.43. O gra´fico da Fig. 6.42
e´ referente a` uma vaza˜o ma´ssica de fluido refrigerante constante de 1, 00 kg/h, enquanto
que a Fig. 6.43 apresenta os dados experimentais obtidos com a vaza˜o ma´ssica de 1, 50
kg/h.
Atrave´s destes gra´ficos, pode-se afirmar que a taxa de transfereˆncia de calor tem pouca
influeˆncia sobre os valores dos coeficientes globais de transfereˆncia de calor do evaporador.
Assim sendo, o coeficiente de transfereˆncia de calor nos canais do evaporador e´ pouco
afetado pela mudanc¸a da taxa de transfereˆncia de calor.
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Figura 6.40: Gra´fico da influeˆncia da vaza˜o ma´ssica do fluido refrigerante no coeficiente
global de transfereˆncia de calor do evaporador, para Q˙refri = 30 W .
Figura 6.41: Gra´fico da influeˆncia da vaza˜o ma´ssica do fluido refrigerante no coeficiente
global de transfereˆncia de calor do evaporador, para Q˙refri = 45 W .
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Novamente, a mudanc¸a implementada na temperatura de evaporac¸a˜o na˜o alterou o
coeficiente global de transfereˆncia de calor no evaporador, para uma mesma taxa de
transfereˆncia de calor.
Tais dados experimentais permitem que se verifique o mecanismo predominante na
transfereˆncia de calor do escoamento bifa´sico presente no evaporador. Pode ser visto que
o coeficiente de transfereˆncia de calor no interior dos canais depende do fluxo de massa
que passa pelos canais, mas independe da temperatura de saturac¸a˜o do fluido e do fluxo de
calor fornecido pelas resisteˆncias ele´tricas. Com isso, chega-se a` conclusa˜o que a ebulic¸a˜o
convectiva e´ o fenoˆmeno dominante no processo transfereˆncia de calor bifa´sica que ocorre
nos canais do evaporador.
Figura 6.42: Gra´fico da influeˆncia da taxa de transfereˆncia de calor no coeficiente global
de transfereˆncia de calor do evaporador, para m˙ref = 1, 00 kg/h.
A Fig. 6.44 apresenta os valores dos coeficientes globais de transfereˆncia de calor
medidos experimentalmente e obtidos no modelo teo´rico. Foram implementadas no co´digo
computacional as mesmas condic¸o˜es encontradas nos testes experimentais. Nenhum dos
casos nos quais a capacidade de refrigerac¸a˜o foi arbitrada em 45 e 60 W puderam
ser obtidos no modelo computacional, porque o limite capilar dos tubos de calor foi
ultrapassado. Dessa maneira, apenas os testes com a capacidade de refrigerac¸a˜o de 30 W
foram comparados com o modelo teo´rico do evaporador acoplado a tubos de calor.
De acordo com a Fig. 6.44, pode-se dizer que o modelo teo´rico obteve boa concordaˆncia
com os dados experimentais levantados. Os coeficientes globais de transfereˆncia de calor
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apresentaram disperso˜es menores que 5 % para todos os casos avaliados. Portanto, pode-se
afirmar que o modelo teo´rico consegue prever de maneira satisfato´ria o comportamento
do acoplamento dos tubos de calor a um evaporador de um sistema de refrigerac¸a˜o.
Nos testes experimentais dos evaporadores, na˜o foi comparada a poteˆncia dissipada
com a taxa de transfereˆncia de calor obtida atrave´s do balanc¸o de energia do lado do
fluido refrigerante porque na˜o foi obtido vapor super-aquecido na sa´ıda do evaporador.
Desse modo, novamente na˜o foi poss´ıvel especificar o estado termodinaˆmico do fluido
refrigerante. Tal comparac¸a˜o foi efetuada apenas no teste realizado na temperatura de
saturac¸a˜o de 45 °C, poteˆncia dissipada de 45 W e vaza˜o ma´ssica de 0, 50 kg/h. Neste
caso, foi encontrada uma discrepaˆncia de aproximadamente 9 %.
Figura 6.43: Gra´fico da influeˆncia da taxa de transfereˆncia de calor no coeficiente global
de transfereˆncia de calor do evaporador, para m˙ref = 1, 50 kg/h.
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Figura 6.44: Gra´fico da comparac¸a˜o entre os coeficientes globais de transfereˆncia de calor
experimental e nume´rico do evaporador.
Cap´ıtulo 7
Considerac¸o˜es Finais
7.1 Concluso˜es
Observa-se um crescente volume de trabalhos relativos a sistemas de refrigerac¸a˜o
miniaturizados nos u´ltimos anos. Foram mostrados aqui estudos realizados na literatura
sobre duas tecnologias que pretendem melhorar o desempenho dos trocadores de calor
miniaturizados: meios porosos meta´licos e micro-canais com mudanc¸a de fase. Estes
trabalhos buscam, principalmente, a refrigerac¸a˜o de componentes eletroˆnicos, mais
precisamente processadores de computadores pessoais. No entanto, alguns dos estudos
relatados se mostraram contradito´rios, e o presente trabalho pretende contribuir para a
discussa˜o da viabilidade do uso dessas tecnologias emergentes.
Os mecanismos de intensificac¸a˜o de calor citados anteriormente foram implementados
em proto´tipos constru´ıdos especificamente para serem testados na presente dissertac¸a˜o.
No caso dos condensadores, foram utilizadas aletas ventiladas e meios porosos meta´licos
do lado do ar, e micro-canais do lado do fluido refrigerante. Para o evaporador acoplado a
tubos de calor, foram descritas todas as etapas do projeto, dando eˆnfase a` modelagem dos
tubos de calor e do pro´prio evaporador. Uma discussa˜o sobre a necessidade da formulac¸a˜o
do sistema h´ıbrido evaporador/tubos de calor na refrigerac¸a˜o de processadores de laptops
foi apresentada.
Uma bancada experimental para a avaliac¸a˜o do desempenho dos trocadores de calor
foi constru´ıda. A bancada experimental foi separada em quatro partes: o circuito do ar, o
circuito do fluido refrigerante, os dissipadores de calor e o sistema de aquisic¸a˜o de dados.
Os trocadores de calor foram colocados na bancada experimental e tiveram seus
desempenhos avaliados. A seguir sa˜o apresentadas as principais concluso˜es obtidas neste
trabalho:
Considerac¸o˜es Finais 126
 Nos condensadores aletados com micro-canais, a variac¸a˜o da altura das aletas de 5
mm para 7, 5 mm, do comprimento de 32 mm para 27 mm, e o uso de dois conjuntos
de aletas, um na parte superior e outro na parte inferior dos micro-canais, influ´ıram
na reduc¸a˜o da queda de pressa˜o ao longo dos condensadores.
 O maior comprimento das aletas e dois conjuntos de aletas contribu´ıram para
melhora da transfereˆncia de calor nos condensadores aletados com micro-canais, na
temperatura de saturac¸a˜o de 90 °C. O aumento da a´rea superficial de troca de calor
compensou a queda do coeficiente de transfereˆncia de calor nas aletas ventiladas,
para uma mesma vaza˜o de ar.
 As variac¸o˜es das caracter´ısticas geome´tricas das aletas tiveram pouco efeito
na capacidade de transfereˆncia de calor dos condensadores, na temperatura de
saturac¸a˜o de 45 °C. O aumento da a´rea superficial de troca de calor apenas anulou
a reduc¸a˜o do coeficiente de transfereˆncia de calor por convecc¸a˜o presente nas aletas.
 O condensador B, que possui dois conjuntos de aletas, maior altura das aletas e
maior comprimento das aletas apresentou o melhor desempenho dentre todos os
proto´tipos aletados com micro-canais.
 O uso do material alumı´nio na fabricac¸a˜o dos condensadores provou ser uma opc¸a˜o
via´vel para a questa˜o da reduc¸a˜o de peso do sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado.
 Nos condensadores com meios porosos, notou-se que as variac¸o˜es do nu´mero de poros
de 10 PPI para 20 PPI, e da porosidade de 94, 70 % para 89, 30 % acarretam no
aumento da queda de pressa˜o dos condensadores. O condensador com maior nu´mero
de poros e menor porosidade obteve as maiores quedas de pressa˜o.
 A diminuic¸a˜o do nu´mero de poros e o aumento da porosidade provocaram reduc¸a˜o do
coeficiente global de transfereˆncia de calor e da taxa de transfereˆncia de calor, para
a temperatura de saturac¸a˜o de 90 °C. Para a temperatura de 45 °C, a transfereˆncia
de calor e´ menos sens´ıvel a`s variac¸o˜es dos paraˆmetros geome´tricos do condensador
poroso. No entanto, com a diminuic¸a˜o do nu´mero de poros, a transfereˆncia de calor
tende a aumentar, especialmente para vazo˜es de ar maiores. Mantido o nu´mero de
poros, a transfereˆncia de calor aumenta com a diminuic¸a˜o da porosidade.
 O condensador aletado apresentou melhor desempenho que os condensadores
porosos. Desse modo, o uso de meios porosos como mecanismo de intensificac¸a˜o
da transfereˆncia de calor na˜o e´ recomendado, para as condic¸o˜es testadas.
 Para os tubos de calor, verificou-se que os modelos elaborados por Chi (1976) e
Cotter (1965), que preveˆem a queda de pressa˜o no duto de valor, apresentaram
valores muito pro´ximos, com uma diferenc¸a de no ma´ximo 0, 4 Pa. Por isso, o uso
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de qualquer um dos modelos na˜o influencia os resultados do co´digo computacional
elaborado para o sistema h´ıbrido evaporador/tubos de calor.
 O aumento da vaza˜o ma´ssica do fluido refrigerante acarreta aumento do coeficiente
de transfereˆncia de calor do evaporador testado. Ainda, o aumento da taxa de
transfereˆncia de calor e da temperatura de saturac¸a˜o provocaram pouca influeˆncia
no coeficiente global de transfereˆncia de calor do evaporador. Com isso, pode-se dizer
que a ebulic¸a˜o convectiva foi o processo de troca de calor dominante nos canais do
evaporador. Durante os testes experimentais, foram estabelecidos fluxos de calor na
faixa de 37000-75000 W/m2.
 O modelo do sistema h´ıbrido evaporador/tubos de calor foi utilizado para a definic¸a˜o
do comprimento total dos canais do evaporador. O nu´mero de confinamento obtido
confirma a hipo´tese de que os canais arbitrados no evaporador na˜o devem ser
considerados como micro-canais. A comparac¸a˜o com os resultados experimentais
mostram que ha´ uma boa concordaˆncia entre os testes e o modelo implementado,
com uma discrepaˆncia na˜o maior que 5 %. O uso de um evaporador para melhorar o
desempenho de tubos de calor utilizados no resfriamento de processadores se mostrou
adequado e via´vel.
7.2 Sugesto˜es para Trabalhos Futuros
Sugere-se para prosseguimento dos trabalhos relacionados a trocadores de calor para
sistemas de refrigerac¸a˜o miniaturizados, as seguintes atividades:
 Realizar testes de evaporadores com micro-canais, em contato direto com a fonte de
aquecimento. O dissipador de calor chamado de ve´ıculo de testes pode ser facilmente
utilizado para este fim;
 Implementar uma forma de controlar o t´ıtulo na entrada dos evaporadores que
tenham micro-canais internos. Foi visto em diversos estudos que o coeficiente de
transfereˆncia de calor em micro-canais atinge o seu valor ma´ximo para t´ıtulos em
torno de 40 %;
 Montar um aparato experimental que seja fiel a` aplicac¸a˜o do sistema h´ıbrido
evaporador/tubo de calor. Neste caso, devem fazer parte do aparato os seguintes
equipamentos: ve´ıculo de testes, tubos de calor, alojamento e o evaporador descrito
neste trabalho de mestrado;
 Adaptar a bancada experimental, para que evaporadores tambe´m possam ser
avaliados no circuito do ar;
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 Implementar num co´digo comercial de volumes finitos a`s rotinas de ca´lculo que
preveˆem os fenoˆmenos encontrados nos tubos de calor e no evaporador. Dessa
forma, sera´ poss´ıvel quantificar o efeito do uso de aletas na aplicac¸a˜o final;
 Avaliar todo o sistema de refrigerac¸a˜o miniaturizado, ao inve´s de apenas os
trocadores de calor. Com isso, sera´ poss´ıvel analisar o impacto que os componentes
e as condic¸o˜es exercem sobre coeficiente de performance do sistema;
 Melhorar o controle da vaza˜o volume´trica do ar e da vaza˜o ma´ssica de fluido
refrigerante, que sa˜o controladas manualmente. Um controle computacional
dessa condic¸o˜es permitira´ maior automatizac¸a˜o da bancada experimental e melhor
repetibilidade dos testes experimentais.
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Apeˆndice A
Coeficiente Global de Transfereˆncia
de Calor - UA
A expressa˜o utilizada na obtenc¸a˜o do coeficiente global de transfereˆncia de calor pode
ser obtida atrave´s da diferenc¸a local das temperaturas dos fluidos responsa´veis pela troca
de calor, descrita por Incropera e DeWitt (2008). Nas extremidades do trocador de
calor contra-corrente desenhado de forma esquema´tica na Fig. A.1, as temperaturas sa˜o
definidas como:
Figura A.1: Desenho esquema´tico da transfereˆncia de calor entre os fluidos quente e frio.
∆T1 = Tent,q − Tsai,f (A.1)
∆T2 = Tsai,q − Tent,f (A.2)
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Realizando um balanc¸o de energia nos elementos diferenciais apresentados na Fig. A.1,
tem-se:
dQ˙ = −m˙qcp,qdTq (A.3)
dQ˙ = m˙fcp,fdTf (A.4)
A taxa de transfereˆncia de calor atrave´s da a´rea dA pode ser descrita como:
dQ˙ = U∆TdA (A.5)
onde:
∆T = Tq − Tf (A.6)
Ainda, a forma diferencial da eq. A.6 e´ expressa como:
d(∆T ) = dTq − dTf (A.7)
Substituindo as eqs. A.3 e A.4 na eq. A.7, tem-se:
d(∆T ) = −dQ˙
(
1
m˙qcp,q
+
1
m˙fcp,f
)
(A.8)
Agora, substituindo a eq. A.5 na eq. A.8, e integrando ao longo de todo o trocador
de calor, obteˆm-se as seguintes expresso˜es:
∫ 2
1
d(∆T )
∆T
= −U
(
1
m˙qcp,q
+
1
m˙fcp,f
)∫ 2
1
dA (A.9)
ln
(
∆T2
∆T1
)
= −UA
(
1
m˙qcp,q
+
1
m˙fcp,f
)
(A.10)
Atrave´s do balanc¸o de energia global do trocador de calor, pode-se dizer que:
Q˙ = m˙qcp,q(Tent,q − Tsai,q) = m˙fcp,f (Tsai,f − Tent,f ) (A.11)
Substituindo a eq. A.11 na eq. A.10, obteˆm-se:
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ln
(
∆T2
∆T1
)
= −UA
Q˙
[(Tent,q − Tsai,q) + (Tsai,f − Tent,f )] (A.12)
Pelo uso das eqs. A.1 e A.2, chega-se a:
UA =
Q˙
∆T2 −∆T1 ln(∆T2/∆T1) (A.13)
Apeˆndice B
Fator de Fricc¸a˜o - f
A estimativa do fator de fricc¸a˜o deve ser obtida atrave´s da queda de pressa˜o do
escoamento de ar ao longo do trocador de calor. De acordo com Kays e London (1984), a
queda de pressa˜o do fluido no trocador de calor pode ser dividida em treˆs regio˜es distintas:
a de entrada, a central e a de sa´ıda. A queda de pressa˜o total e´ estabelecida como a soma
das treˆs parcelas. As regio˜es de entrada, central e sa´ıda esta˜o estabelecidas entre as
posic¸o˜es 1, 2, 3 e 4, de acordo com a Fig. B.1.
Figura B.1: Desenho esquema´tico do escoamento de ar ao longo do trocador de calor.
B.1 Regio˜es de Entrada e Sa´ıda
Considerando que na˜o ha´ variac¸a˜o da massa espec´ıfica do fluido no trecho e que o
escoamento e´ incompress´ıvel, a parcela revers´ıvel da queda de pressa˜o na regia˜o de entrada
pode ser obtida pela equac¸a˜o de Bernoulli a seguir:
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P1 − P2|rev = ρ1
(
v2
2
2
− v1
2
2
)
=
ρ1v2
2
2
[
1−
(
v1
v2
)2]
(B.1)
Com o aux´ılio da equac¸a˜o da continuidade e introduzindo o termo σ e G, temos:
σ =
Aar
Aface
=
v1
v2
(B.2)
G = ρ1v2 (B.3)
Substituindo as eqs. B.2 e B.3 na eq. B.1, a queda de pressa˜o na regia˜o de entrada
devido apenas a variac¸a˜o da a´rea, fica:
P1 − P2|rev = G
2
2ρ1
(1− σ2) (B.4)
A contribuic¸a˜o irrevers´ıvel da queda de pressa˜o e´ associada a` su´bita contrac¸a˜o e
livre expansa˜o do escoamento. A separac¸a˜o do escoamento e escoamentos secunda´rios
produzem quedas irrevers´ıveis na pressa˜o, e estas perdas consideradas atrave´s do
coeficiente Kc, conforme pode ser visto a seguir:
P1 − P2|irrev = Kc G
2
2ρ1
(B.5)
Somando as parcelas revers´ıveis e irrevers´ıveis, a queda de pressa˜o na regia˜o de entrada
fica:
∆P1,2 = P1 − P2 = G
2
2ρ1
(1− σ2 +Kc) (B.6)
Analogamente, a queda de pressa˜o na regia˜o de sa´ıda pode ser descrita como:
∆P3,4 = P3 − P4 = G
2
2ρ4
(1− σ2 −Ke) = G
2
2ρ1
(1− σ2 −Ke)ρ1
ρ4
(B.7)
B.2 Regia˜o Central
A queda de pressa˜o na regia˜o central do trocador de calor e´ comumente ocasionada
por dois fatores: pela fricc¸a˜o do fluido e pela contrac¸o˜es e expanso˜es internas. Atrave´s da
aplicac¸a˜o da equac¸a˜o da quantidade de movimento num volume de controle infinitesimal,
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obte´m-se:
G2Aar
[
1
ρ
+
d
dx
(
1
ρ
)
dx
]
− G
2Aar
ρ
= PAar −
(
P +
dP
dx
dx
)
Aar − τpdx (B.8)
onde τ representa a tensa˜o cisalhante efetiva devido a fricc¸a˜o na parede, arrasto de forma
e contrac¸o˜es e expanso˜es internas. O termo p e´ o per´ımetro molhado da passagem do
fluido sobre a superf´ıcie do trocador de calor.
O fator de atrito de Fanning, f, pode ser definido como a raza˜o entre a tensa˜o cisalhante
τ e a energia cine´tica do escoamento por unidade de volume.
f =
τ
ρV 2/2
=
τ
G2/2ρ
(B.9)
Substituindo a eq. B.9 na eq.B.8, consegue-se o seguinte:
−dP
dx
= G2
d
dx
(
1
ρ
)
+
G2f
2ρ
p
Aar
(B.10)
Fazendo d(1/ρ) = −(1/ρ2)dp, integrando entre as posic¸o˜es 2 e 3 e estabelecendo o
diaˆmetro hidra´ulico descrito no cap´ıtulo 3, chega-se a queda de pressa˜o total da regia˜o
central,
∆P2,3 = P2 − P3 = −G
2
2ρ1
[
2
(
ρ1
ρ4
− 1
)
+ f
4L
Dh
ρ1
(
1
ρm
)]
(B.11)
onde ρm e´ a massa espec´ıfica me´dia do ar ao longo do trocador de calor.
B.3 Queda de Pressa˜o Total
A queda de pressa˜o total e´ obtida pela soma das parcelas ∆P1,2, ∆P2,3 e ∆P3,4, das
eqs. B.6, B.7 e B.11.
∆P = ∆P1,2 + ∆P2,3 + ∆P3,4 (B.12)
∆P =
G2
2ρ1
[
(1− σ2 +Kc) + 2
(
ρ1
ρ4
− 1
)
+ f
4Lρ1
Dhρm
− (1− σ2 −Ke)ρ1
ρ4
]
(B.13)
Apeˆndice C
Projeto do Evaporador
Miniaturizado Acoplado a Tubos de
Calor
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Figura C.1: Desenho te´cnico do evaporador acoplado a tubos de calor - Parte I.
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ALOJAMENTO EVAPORADOR  
ANDRÉ VANINI 27-03-2007  
 ÁLVARO PRATA 
ALOJAMENTO_
EVAPORADOR 
GUILHERME B. RIBEIRO  
NOTAS:
1 - ISENTO DE REBARBAS.
2 - PROTEGER CONTRA OXIDAÇÃO, CONFORME NTB 02369.
3 - COTAS E ESPECIFICAÇÕES ASSINALADAS COM , CONFORME NTB 00083.
4 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS HFC CONFORME NTB 02369 .
5 - RAIOS NÃO COTADOS MÁXIMO = 1mm.
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Figura C.2: Desenho te´cnico do evaporador acoplado a tubos de calor - Parte II
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NOTAS:
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Figura C.3: Desenho te´cnico do evaporador acoplado a tubos de calor - Parte III
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Figura C.4: Desenho te´cnico do evaporador acoplado a tubos de calor - Parte IV
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Figura C.5: Desenho te´cnico do evaporador acoplado a tubos de calor - Parte V
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Figura C.6: Desenho te´cnico do evaporador acoplado a tubos de calor - Parte VI
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Figura C.7: Desenho te´cnico do evaporador acoplado a tubos de calor - Parte VII
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Figura C.8: Desenho te´cnico do evaporador acoplado a tubos de calor - Parte VIII
Apeˆndice D
Equipamentos e Instrumentos da
Bancada Experimental
D.1 Circuito do Ar
Figura D.1: Ventilador.
Fabricante: EBMPAPST
Especificac¸a˜o: RG100/1100-2012
Figura D.2: Bocal convergente.
Fabricante: Helander Metal Spinning Co.
Especificac¸a˜o: -
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Figura D.3: Trocador de calor do banho termosta´tico.
Fabricante: Embraco
Especificac¸a˜o: -
Figura D.4: Banho termosta´tico.
Fabricante: Microqu´ımica
Especificac¸a˜o: MQBMP-01
Figura D.5: Rotor.
Fabricante: NMB
Especificac¸a˜o: BM5115-04W-B50-L00
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Figura D.6: Tela misturadora de ar.
Fabricante: Telas rocha
Especificac¸a˜o: -
Figura D.7: Meio poroso.
Fabricante: Porvair
Especificac¸a˜o: -
Figura D.8: Resisteˆncia ele´trica.
Fabricante: Casa das resisteˆncias
Especificac¸a˜o: -
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Figura D.9: Fonte de alimentac¸a˜o varia´vel.
Fabricante: MCE - Microte´cnica sistemas de energia
Especificac¸a˜o: FD 30-5
Figura D.10: Fonte de alimentac¸a˜o estabilizada.
Fabricante: MCE - Microte´cnica sistemas de energia
Especificac¸a˜o: 875, 8140, 856, 866
Figura D.11: Termopar.
Fabricante: Omega
Especificac¸a˜o: PR-T-24-SLE
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Figura D.12: Transdutor de pressa˜o diferencial.
Fabricante: Dwyer instruments
Especificac¸a˜o: 607-3, 607-4
Figura D.13: Transdutor de umidade relativa.
Fabricante: Honeywell
Especificac¸a˜o: HiH-3610 series
D.2 Circuito do Fuido Refrigerante
Figura D.14: Compressor.
Fabricante: Embraco
Especificac¸a˜o: Famı´lia EM
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Figura D.15: Separador de o´leo.
Fabricante: Danfoss
Especificac¸a˜o: OUB1
Figura D.16: Acumulador de l´ıquido.
Fabricante: Parker
Especificac¸a˜o: -
Figura D.17: Medidor de vaza˜o ma´ssica.
Fabricante: Metroval
Especificac¸a˜o: RHM015
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Figura D.18: Va´lvula de expansa˜o.
Fabricante: Hoke
Especificac¸a˜o: -
Figura D.19: Va´lvula de expansa˜o do evaporador.
Fabricante: Swagelok
Especificac¸a˜o: -
Figura D.20: Resisteˆncia ele´trica siliconada.
Fabricante: Heatcon
Especificac¸a˜o: -
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Figura D.21: Microcontrolador.
Fabricante: Eurotherm
Especificac¸a˜o: 2216e
Figura D.22: Transdutor de pressa˜o absoluta.
Fabricante: Wika
Especificac¸a˜o: P-10
Figura D.23: Termopar.
Fabricante: Omega
Especificac¸a˜o: PR-T-24-SLE
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Figura D.24: Termoresisteˆncia.
Fabricante: Omega
Especificac¸a˜o: PHE-7354-15
D.3 Dissipadores de Calor
Figura D.25: Dissipador de calor.
Fabricante: Intel
Especificac¸a˜o: Yonah
Figura D.26: Fonte de alimentac¸a˜o varia´vel.
Fabricante: MCE - Microte´cnica sistemas de energia
Especificac¸a˜o: FD 60-5
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Figura D.27: Transdutor de poteˆncia.
Fabricante: Yokogawa
Especificac¸a˜o: 2385A
Figura D.28: Transformador.
Fabricante: Maplin
Especificac¸a˜o: -
Apeˆndice E
Projeto do Circuito do Ar da
Bancada Experimental
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Figura E.1: Desenho te´cnico do circuito do ar da bancada experimental.
Apeˆndice F
Ana´lise das Incertezas de Medic¸a˜o
As incertezas de medic¸a˜o foram calculadas de acordo com a recomendac¸o˜es relatadas
pelo INMETRO (1998). As incertezas de medic¸a˜o de uma grandeza diretamente medida
podem ser separadas em dois fatores: um considera a incerteza relativa a repetibilidade
das medic¸o˜es (Urep), enquanto o outro fator considera a incerteza inerente ao sistema
de medic¸a˜o empregado (Ucal). A incerteza de medic¸a˜o combinada pode ser expressa da
seguinte forma:
U =
√
Urep
2 + Ucal
2 (F.1)
O fator Ucal foi obtido pela calibrac¸a˜o dos instrumentos de medic¸a˜o e por informac¸o˜es
fornecidas pelos fabricantes. O fator Urep foi estimado com base nas medic¸o˜es adquiridas
pelo sistema de aquisic¸a˜o de dados, durante a realizac¸a˜o dos testes experimentais. O
coeficiente t de Student foi considerado no ca´lculo da incerteza relativa a repetibilidade
dos instrumentos de medic¸a˜o.
Urep =
ts√
n
(F.2)
s =
√√√√√√
n∑
i=1
(Xi − X¯n)2
n− 1 (F.3)
onde s e´ o desvio padra˜o, n sa˜o os nu´meros de pontos experimentais, Xi e´ a leitura
individual do ponto e X¯n e´ a me´dia das leituras.
Para a ana´lise das incertezas de medic¸o˜es, utilizou-se uma confiabilidade de 95%.
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Considerando que a frequ¨eˆncia de aquisic¸a˜o imposta pelo programa de aquisic¸a˜o de dados
e´ de aproximadamente 3 Hz e que os testes tiveram uma durac¸a˜o de 15 minutos, obteve-se
enta˜o aproximadamente 2700 leituras. Para uma probabilidade de 95 %, foi adotado um
coeficiente de Student do valor de 1, 96.
A eq. F.4 a seguir mostra uma varia´vel obtida em func¸a˜o de outras varia´veis. Para
a estimativa da incerteza dessa varia´vel indiretamente medida, utilizou-se a equac¸a˜o F.6.
Nesta etapa do trabalho, as derivadas parciais foram obtidas numericamente, com o uso
do programa EES.
Y = f(X1, X2, . . . , Xn) (F.4)
UY =
√(
∂Y
∂X1
UX1
)2
+
(
∂Y
∂X2
UX2
)2
+ · · ·+
(
∂Y
∂Xn
UXn
)2
(F.5)
UY =
√√√√∑
i
(
∂Y
∂Xi
)2
UXi
2 (F.6)
A seguir sa˜o apresentadas as incertezas dos instrumentos de medic¸a˜o relacionadas ao
ca´lculo da taxa de transfereˆncia de calor, no teste do condensador com meio poroso A,
realizado na temperatura de condensac¸a˜o de 45 °C e vaza˜o volume´trica do ar de 1, 4 Ö10−3
m3/s.
Tabela F.1: Propagac¸a˜o de erros para a taxa de transfereˆncia de calor do condensador
com meio poroso A, relativa a`s incertezas de medic¸a˜o dos instrumentos de medic¸a˜o.
Varia´vel (Xi) U(Xi)cal
∂Q˙ar
∂Xi
Contribuic¸a˜o na incerteza [%]
∆Pcond ± 0,379 Pa 0,000 0,00
∆Pcond,amb ± 2,491 Pa -0,000338 0,00
∆Pb ± 0,453 Pa 0,099 0,21
∆Pb,amb ± 2,491 Pa 0,000 0,00
Pcond ± 1450 Pa 0,000 0,00
φ ± 2 % 1,199 0,06
Tantes ± 0,166 °C -4,243 51,08
Tdepois ± 0,166 °C 4,140 48,64
Tb ± 0,166 °C 0,070 0,02
A incerteza relativa a` repetibilidade das medic¸o˜es foi obtida da ana´lise direta da taxa
de transfereˆncia de calor. Pela soma quadra´tica das incertezas da eq. F.1, foi calculado
que a incerteza da taxa de transfereˆncia de calor, neste teste experimental, foi de ± 0, 985
W .
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A seguir sa˜o mostrados as incertezas dos instrumentos de medic¸a˜o utilizados na
avaliac¸a˜o do coeficiente global de transfereˆncia de calor do evaporador, na temperatura
de evaporac¸a˜o de 45 °C, vaza˜o ma´ssica do fluido refrigerante de 1, 50 kg/h e taxa de
transfereˆncia de calor de 60 W .
Tabela F.2: Propagac¸a˜o de erros para o coeficiente global de transfereˆncia de calor do
evaporador, relativa a`s incertezas de medic¸a˜o dos instrumentos de medic¸a˜o.
Varia´vel (Xi) U(Xi)cal
∂Q˙ar
∂Xi
Contribuic¸a˜o na incerteza [%]
Pevap ± 1450 Pa 0,0000312 8,98
Q˙refri ± 1,38 W -0,090 64,48
Tevap ± 0,453 °C 0,468 26,54
O mesmo procedimento descrito anteriormente nos testes experimentais dos
condensadores foram aplicados nos testes dos evaporadores. Para o teste da Tabela F.2,
foi calculada uma incerteza de ± 0, 151 W/°C. Esta rotina de ca´lculo foi empregada em
todos os testes experimentais realizados no presente trabalho.
Apeˆndice G
Gra´ficos dos Condensadores para
m˙ref = 0, 47 kg/h
G.1 Condensadores Aletados com Micro-canais
Figura G.1: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas na queda de pressa˜o dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45
°C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura G.2: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas na queda de pressa˜o dos
condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent =
25 °C.
Figura G.3: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas no fator de atrito dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45
°C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura G.4: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas no fator de atrito dos
condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 47 kg/h e
Tar,ent = 25 °C.
Figura G.5: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas na taxa de transfereˆncia de calor dos condensadores aletados com micro-canais,
para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura G.6: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas na taxa de transfereˆncia de
calor dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 47 kg/h
e Tar,ent = 25 °C.
Figura G.7: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos
de aletas no coeficiente global de transfereˆncia de calor dos condensadores aletados com
micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura G.8: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas no coeficiente global de
transfereˆncia de calor dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45 °C,
m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
Figura G.9: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos de
aletas no fator de Colburn dos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45
°C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura G.10: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas no fator de Colburn dos
condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent =
25 °C.
Figura G.11: Gra´fico da influeˆncia da altura das aletas e da quantidade de conjuntos
de aletas na poteˆncia de bombeamento requerida pelos condensadores aletados com
micro-canais, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura G.12: Gra´fico da influeˆncia do comprimento das aletas na poteˆncia de
bombeamento requerida pelos condensadores aletados com micro-canais, para Tcond = 45
°C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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G.2 Condensadores Porosos com Micro-canais
Figura G.13: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade na queda de
pressa˜o dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 47 kg/h e
Tar,ent = 25 °C.
Figura G.14: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade no fator de atrito
dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25
°C.
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Figura G.15: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade na taxa de
transfereˆncia de calor dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45 °C,
m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
Figura G.16: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade no coeficiente
global de transfereˆncia de calor dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45
°C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
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Figura G.17: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade no fator de Colburn
dos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45 °C, m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25
°C.
Figura G.18: Gra´fico da influeˆncia do nu´mero de poros e da porosidade na poteˆncia de
bombeamento requerida pelos condensadores com meios porosos, para Tcond = 45 °C,
m˙ref = 0, 47 kg/h e Tar,ent = 25 °C.
